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F06_001

XStrana

+k360&0100_TITLE/10 XNonameTitulní strana projektu 05.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200 NonameObsah : +k360&0100_TITLE/10 - =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.a NonameObsah : =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 - =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.b NonameObsah : =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.c NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.d NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201 NonameObsah : +k360&0100_TITLE/10 - =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.a NonameObsah : =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 - =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.b NonameObsah : =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.c NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.d NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300 NonameSeznam kabelů : +k360-W1 - +k360-WS_AT 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300.a NonameSeznam kabelů : +k360-WS_ATS - +k360-WS_M10 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300.b NonameSeznam kabelů : +k360-WS_M10 - +k360-WS_VST2 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&0100_TITLE/100 NonameTitulní strana projektu 02.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1000 NonameDispozice rozváděče RMS1.1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010 NonamePřepínání napájecích zdrojů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020 NonameHlavní jistič RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030 NonameAnalyzátor napájecí sítě 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040 NonameKontrola napájecího napětí 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050 Nonamek360 - Vypnutí silových spotřebičů v technologii 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1060 NonameVypnutí silových spotřebičů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070 NonameVývod pro světelný okruh EL01 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1080 NonameVypnutí světelných okruhů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100 NonameSignalizace z RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110 NonameVenus HRV M21 - napájení větrání elektrorozvodny 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120 Nonamek360.C01 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130 Nonamek360.C01 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140 Nonamek360.C02 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150 Nonamek360.C02 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160 Nonamek360.C03 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 Nonamek360.C03 - OSPO 24.02.2022
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=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 Nonamek360.C04 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190 Nonamek360.C04 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200 Nonamek360.M2 - Čerpadlo průsakových vod ČS 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210 Nonamek360.M13 - Čerpadlo průsakových vod drtičů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220 NonamePomalobežný potrubní drtič M10 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230 NonamePomalobežný potrubní drtič M11 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240 Nonamek360.LA110 - Únik média v prostoru ČS 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250 Nonamek360.LA114 - Únik média v drenážní jímce 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260 Nonamek360.LA115 - Únik média v prostoru šachtě řezaček 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270 NonameSignalizace hladin pro systém řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280 NonameKompresorová stanice 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290 Nonamek360.ATS AT stanice užitkové vody 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300 Nonamek360.ATS - AT stanice užitkové vody, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310 Nonamek360.AT - AT stanice provozní vody, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320 Nonamek360.S14A - Solenoid napouštění vyplachovací klapky 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330 Nonamek360.S14B - Solenoid napouštění vyplachovací klapky 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340 Nonamek360.S14A. S14B - Povely systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350 Nonamek360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2000 NonameDispozice rozváděče RMS1.2 16.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 06.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020 NonameVývody pro světelné okruhy EL2 - EL3 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030 NonameVývody pro temperaci EH1, EH2, EH3 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040 NonameVývody pro zásuvkové skříně 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 NonameOvládací napětí 06.02.2022
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=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 NonameVývody pro zásuvky, PZTS, ED 06.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3000 NonameDispozice rozváděče ED 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010 NonamePřívod napájení ED 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3030 NonameServisní zásuvky telemetrie 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040 NonameZálohovaný napájecí zdroj 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050 NonameJištění napájecích okruhů 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060 NonameJištění bezpečnostních napájecích okruhů 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070 NonameDispozice systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3080 NonameDispozice průmyslového switche 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090 NonameNapájení operátorského panelu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100 NonameNapájení switche 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110 NonameNapájení systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120 NonameOsazení portů switche ethernet 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130 NonameSignalizace z RMS1 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140 NonameSignalizace RMS1 pro systém řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3150 NonameNapájení radiomodemu RIPEX 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160 NonameNapájení radiomodemu MR400 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170 NonameMonitoring vstupu do objektu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180 NonameMonitoring vstupu do prostoru rozvodny 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190 NonameSignalizace hladin pro systém řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200 Nonamek360.LICA101 - Měření hladiny v čerpací jímce 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3210 Nonamek360.LICA101A - Měření hladiny v čerpací jímce - záložní 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220 Nonamek360.LICA111 - Měření hladiny v přítokové jímce rezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230 Nonamek360.FIRQ104 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C01 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240 Nonamek360.FIRQ105 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C02 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250 Nonamek360.FIRQ106 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C03 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260 Nonamek360.FIRQ107 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C04 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270 Nonamek360.PI116 - Měření tlaku v rozvodu tlakového vzduchu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280 Nonamek360.PI117 - Měření tlaku v rozvodu užitkové vody 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290 Nonamek360.TI125 - Měření teploty v prostorách ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300 Nonamek360.LSL102 - Minimální havarijní hladina jímky ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 Nonamek360.LSH103 - Maximální havarijní hladina jímky ČS 24.02.2022
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=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 Nonamek360.LAH112 - Zvýšená hladina jímky řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330 Nonamek360.LAH113 - Havarijní hladina jímky řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340 Nonamek360.GA118 - Základní poloha vyplachovací klapky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350 Nonamek360.GA119 - Základní poloha vyplachovací klapky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360 Nonamek360.QAZ121 - Výskyt bioplynu 2PP pod rozvodnou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370 Nonamek360.QAZ122 - Výskyt bioplynu 2PP manipulační prostor 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380 Nonamek360.QAZ123 - Výskyt bioplynu podzemní prostor 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390 Nonamek360.QAZ124 - Výskyt bioplynu v šachtě řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400 Nonamek360.M10 - Signalizace řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410 Nonamek360.M10 - Povely řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420 Nonamek360.M11 - Signalizace řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430 Nonamek360.M11 - Povely řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440 Nonamek360.S14A. S14B - Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450 Nonamek360 - A111/1 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460 Nonamek360 - A111/2 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470 Nonamek360 - A211/1 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480 Nonamek360 - A211/2 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490 NonameBYS - A201 - rezervní analogové vstupy 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500 Nonamek360.M5A - Pneumatický uzávěr před řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510 Nonamek360.M5B - Pneumatický uzávěr za řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520 Nonamek360.M6A - Pneumatický uzávěr před řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530 Nonamek360.M6B - Pneumatický uzávěr za řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570 Nonamek360.ATS - Automatická tlakové stanice provozní vody 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580 Nonamek360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590 Nonamek360.QAZ4 - Signalizace úniku bioplynu u vstupu do ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600 NonameOsazení karty DI A101 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610 NonameOsazení karty DI A102 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620 NonameOsazení karty DI A103 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630 NonameOsazení karty DI A104 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 NonameOsazení karty DO A111 24.02.2022
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Pův.
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Noname

Datum

Datum
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&0200_CONTENT
Obsah :
=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 -
=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

201

4

24.02.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V
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VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 200.d

2

Název
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Sloupec X: Automaticky generovaná strana byla dodatečně ručně upravena
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Obsah
DatumPopis stran

F06_001

XStrana

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 NonameOsazeni karty AI A121 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660 NonameOsazení karty DI A201 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670 NonameOsazení karty DI A202 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680 NonameOsazení karty DI A203 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690 NonameOsazení karty DO A211 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700 NonameOsazení karty DO A212 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710 NonameOsazeni karty AI A221 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720 NonameOsazeni karty AI A222 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 NonameOsazeni karty AI A223 24.02.2022
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200.d
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&0200_CONTENT
Obsah : +k360&0100_TITLE/10 -
=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

201.a

4

24.02.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V
ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 201

2

Název

5

7 / 140
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Sloupec X: Automaticky generovaná strana byla dodatečně ručně upravena
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Obsah
DatumPopis stran

F06_001

XStrana

+k360&0100_TITLE/10 XNonameTitulní strana projektu 05.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200 NonameObsah : +k360&0100_TITLE/10 - =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.a NonameObsah : =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 - =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.b NonameObsah : =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.c NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/200.d NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201 NonameObsah : +k360&0100_TITLE/10 - =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.a NonameObsah : =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 - =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.b NonameObsah : =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.c NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 24.02.2022

+k360&0200_CONTENT/201.d NonameObsah : =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 - =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300 NonameSeznam kabelů : +k360-W1 - +k360-WS_AT 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300.a NonameSeznam kabelů : +k360-WS_ATS - +k360-WS_M10 24.02.2022

+k360&0300_CABLELIST/300.b NonameSeznam kabelů : +k360-WS_M10 - +k360-WS_VST2 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&0100_TITLE/100 NonameTitulní strana projektu 02.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1000 NonameDispozice rozváděče RMS1.1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010 NonamePřepínání napájecích zdrojů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020 NonameHlavní jistič RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030 NonameAnalyzátor napájecí sítě 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040 NonameKontrola napájecího napětí 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050 Nonamek360 - Vypnutí silových spotřebičů v technologii 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1060 NonameVypnutí silových spotřebičů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070 NonameVývod pro světelný okruh EL01 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1080 NonameVypnutí světelných okruhů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100 NonameSignalizace z RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110 NonameVenus HRV M21 - napájení větrání elektrorozvodny 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120 Nonamek360.C01 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130 Nonamek360.C01 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140 Nonamek360.C02 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150 Nonamek360.C02 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160 Nonamek360.C03 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170 Nonamek360.C03 - OSPO 24.02.2022

X
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F06_001

XStrana

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180 Nonamek360.C04 - Vývod pro čerpadlo 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190 Nonamek360.C04 - OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200 Nonamek360.M2 - Čerpadlo průsakových vod ČS 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210 Nonamek360.M13 - Čerpadlo průsakových vod drtičů 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220 NonamePomalobežný potrubní drtič M10 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230 NonamePomalobežný potrubní drtič M11 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240 Nonamek360.LA110 - Únik média v prostoru ČS 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250 Nonamek360.LA114 - Únik média v drenážní jímce 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260 Nonamek360.LA115 - Únik média v prostoru šachtě řezaček 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270 NonameSignalizace hladin pro systém řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280 NonameKompresorová stanice 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290 Nonamek360.ATS AT stanice užitkové vody 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300 Nonamek360.ATS - AT stanice užitkové vody, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310 Nonamek360.AT - AT stanice provozní vody, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320 Nonamek360.S14A - Solenoid napouštění vyplachovací klapky 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330 Nonamek360.S14B - Solenoid napouštění vyplachovací klapky 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340 Nonamek360.S14A. S14B - Povely systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350 Nonamek360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO 24.02.2022

=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2000 NonameDispozice rozváděče RMS1.2 16.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 06.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020 NonameVývody pro světelné okruhy EL2 - EL3 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030 NonameVývody pro temperaci EH1, EH2, EH3 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040 NonameVývody pro zásuvkové skříně 08.02.2022

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050 NonameOvládací napětí 06.02.2022
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Obsah
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F06_001

XStrana

=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060 NonameVývody pro zásuvky, PZTS, ED 06.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3000 NonameDispozice rozváděče ED 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010 NonamePřívod napájení ED 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020 NonameVlastní spotřebiče rozváděče 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3030 NonameServisní zásuvky telemetrie 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040 NonameZálohovaný napájecí zdroj 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050 NonameJištění napájecích okruhů 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060 NonameJištění bezpečnostních napájecích okruhů 24V DC 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070 NonameDispozice systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3080 NonameDispozice průmyslového switche 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090 NonameNapájení operátorského panelu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100 NonameNapájení switche 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110 NonameNapájení systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120 NonameOsazení portů switche ethernet 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130 NonameSignalizace z RMS1 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140 NonameSignalizace RMS1 pro systém řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3150 NonameNapájení radiomodemu RIPEX 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160 NonameNapájení radiomodemu MR400 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170 NonameMonitoring vstupu do objektu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180 NonameMonitoring vstupu do prostoru rozvodny 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190 NonameSignalizace hladin pro systém řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200 Nonamek360.LICA101 - Měření hladiny v čerpací jímce 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3210 Nonamek360.LICA101A - Měření hladiny v čerpací jímce - záložní 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220 Nonamek360.LICA111 - Měření hladiny v přítokové jímce rezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230 Nonamek360.FIRQ104 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C01 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240 Nonamek360.FIRQ105 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C02 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250 Nonamek360.FIRQ106 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C03 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260 Nonamek360.FIRQ107 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C04 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270 Nonamek360.PI116 - Měření tlaku v rozvodu tlakového vzduchu 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280 Nonamek360.PI117 - Měření tlaku v rozvodu užitkové vody 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290 Nonamek360.TI125 - Měření teploty v prostorách ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300 Nonamek360.LSL102 - Minimální havarijní hladina jímky ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310 Nonamek360.LSH103 - Maximální havarijní hladina jímky ČS 24.02.2022
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F06_001

XStrana

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320 Nonamek360.LAH112 - Zvýšená hladina jímky řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330 Nonamek360.LAH113 - Havarijní hladina jímky řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340 Nonamek360.GA118 - Základní poloha vyplachovací klapky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350 Nonamek360.GA119 - Základní poloha vyplachovací klapky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360 Nonamek360.QAZ121 - Výskyt bioplynu 2PP pod rozvodnou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370 Nonamek360.QAZ122 - Výskyt bioplynu 2PP manipulační prostor 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380 Nonamek360.QAZ123 - Výskyt bioplynu podzemní prostor 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390 Nonamek360.QAZ124 - Výskyt bioplynu v šachtě řezaček 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400 Nonamek360.M10 - Signalizace řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410 Nonamek360.M10 - Povely řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420 Nonamek360.M11 - Signalizace řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430 Nonamek360.M11 - Povely řezačky 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440 Nonamek360.S14A. S14B - Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450 Nonamek360 - A111/1 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460 Nonamek360 - A111/2 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470 Nonamek360 - A211/1 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480 Nonamek360 - A211/2 Povely systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490 NonameBYS - A201 - rezervní analogové vstupy 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500 Nonamek360.M5A - Pneumatický uzávěr před řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510 Nonamek360.M5B - Pneumatický uzávěr za řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520 Nonamek360.M6A - Pneumatický uzávěr před řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530 Nonamek360.M6B - Pneumatický uzávěr za řezačkou 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540 Nonamek360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550 Nonamek360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560 Nonamek360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570 Nonamek360.ATS - Automatická tlakové stanice provozní vody 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580 Nonamek360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590 Nonamek360.QAZ4 - Signalizace úniku bioplynu u vstupu do ČS 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600 NonameOsazení karty DI A101 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610 NonameOsazení karty DI A102 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620 NonameOsazení karty DI A103 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630 NonameOsazení karty DI A104 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 NonameOsazení karty DO A111 24.02.2022
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&0200_CONTENT
Obsah :
=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 -
=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

&0300_CABLELIST/300

4

24.02.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V
ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 201.d

2

Název

5

11 / 140

Zpracoval

Sloupec X: Automaticky generovaná strana byla dodatečně ručně upravena

Doplňkové pole strany

Obsah
DatumPopis stran

F06_001

XStrana

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 NonameOsazeni karty AI A121 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660 NonameOsazení karty DI A201 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670 NonameOsazení karty DI A202 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680 NonameOsazení karty DI A203 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690 NonameOsazení karty DO A211 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700 NonameOsazení karty DO A212 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710 NonameOsazeni karty AI A221 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720 NonameOsazeni karty AI A222 24.02.2022

=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 NonameOsazeni karty AI A223 24.02.2022
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&0300_CABLELIST
Seznam kabelů : +k360-W1 - +k360-WS_AT

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

300.a

4

24.02.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V
ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 300

2

Název

5

12 / 140

F10_001

Průřez [mm]Název kabelu Grafická
strana plánu kabeluZdroj (od)

Seznam kabelů
Použité žílyCíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funkční textTyp kabelu

1=010_RMS1_1-FV01-PEN

=010_RMS1_1-ZSKS

=010_RMS1_1-FM_C03

=010_RMS1_1-FM_C03

=010_RMS1_1-MXC01-SQ01

-MXC01-PE

=010_RMS1_1-k360.C01

=010_RMS1_1-FM_C01

=010_RMS1_1-FM_C02

4-WL_C04.1 20NYCY-O 4x 2,5/2,5

-XC01

-XCAT

=010_RMS1_1-FM_C01

=010_RMS1_1-MXC02-SQ02

4-WL_C04.2 NYCY-O 4x 2,5/2,5

3-WL_ED CYKY-J

4-WLC01 CYKY-J

=010_RMS1_1-FM_C02

4-WL_C02.2 5NYCY-O 4x 2,5/2,5

4-WL_C03.1 20NYCY-O 4x 2,5/2,5

4-WL_C03.2 5NYCY-O 4x 2,5/2,5

3-WL_M02

5-WL_M10

5-WL_M11 =010_RMS1_1-M11-XM10

3 2,5-WL_M13 CYKY-J=010_RMS1_1-XSM13-XCM13 3

=010_RMS1_1-S14A-XC14A

=010_RMS1_1

=010_RMS1_1-S14B

=010_RMS1_1

=010_RMS1_1-V31

=010_RMS1_1-V32

=010_RMS1_1-V21

=010_RMS1_1-PTC1

=010_RMS1_1-PTC2

=010_RMS1_1-PTC3

=010_RMS1_1-PTC4

-XS14AB

-XATS

25 mm2-W1 1

0-WE_02PU1 4CAT5

0-WE_C01 Cat 5, STP

0-WE_C02 20Cat 5, STP

0-WE_C03 20Cat 5, STP

0-WE_C04 20Cat 5, STP

5 2,5-WK_KS CYKY-J-XCKS 5

2,54

4 2,5-WLC02 15CYKY-J-XC02 4

4 2,5-WLC04 15CYKY-J-XC04 4

4 2,5-WL_C01.1 20NYCY-O 4x 2,5/2,5 4

4 2.5-WL_C01.2 5NYCY-O 4x 2,5/2,5-MXC01-PE 4

=010_RMS1_1-MXC01-SQ01

4 2,5-WL_C02.1 20NYCY-O 4x 2,5/2,5=010_RMS1_1-MXC02-SQ02 4

-MXC02-PE

2.5=010_RMS1_1-k360.C02-MXC02-PE 4

2,5=010_RMS1_1-MXC03-SQ03=010_RMS1_1-FM_C03 4

-MXC03-PE

2.5=010_RMS1_1-k360.C03-MXC03-PE 4

=010_RMS1_1-MXC03-SQ03

2,5=010_RMS1_1-MXC04-SQ04=010_RMS1_1-FM_C03 4

-MXC04-PE

2.5=010_RMS1_1-k360.C04-MXC04-PE 4

=010_RMS1_1-MXC04-SQ04

2.5-XED-XED 3

=010_RMS1_1-XSAT-XM02

=010_RMS1_1-M10-XM11

3-WL_S14A

Ethernet patchcord

20

4 x2,5mm215

4 2,5-WLC03 15CYKY-J-XC03 4

3 2,5-WL_AT CYKY-J=010_RMS1_1-XSAT 3

3

12

2,5CYKY-J 3

2,5CYKY-J 5

2,5CYKY-J 5

3-WL_S14B -XC14B

3 2.5-WL_V11 25OLFLEX CLASSIC 110-XCV31 3

3 2.5-WL_V12 25OLFLEX CLASSIC 110-XCV32 3

2-WSTC01 25JYTY-O=010_RMS1_1-FM_C01

1,5 15OLFLEX CLASSIC 110 3

1,5 15OLFLEX CLASSIC 110 3

3 2.5-WL_V21 35OLFLEX CLASSIC 110-XCV21 3

12

2 1-WSTC02 25JYTY-O=010_RMS1_1-FM_C02 2

4 1-WSTC03 25JYTY-O=010_RMS1_1-FM_C03 2

6 1-WS_14AB 10JYTY-O-XS14AB 7

7 1-WS_AT 10JYTY-O-XATS 14
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Průřez [mm]Název kabelu Grafická
strana plánu kabeluZdroj (od)

Seznam kabelů
Použité žílyCíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funkční textTyp kabelu

-XSAT

=070_ED-k360.FIRQ104

=070_ED-k360.FIRQ105

-XF106

5-WS_FIRQ107 30

-XF107

2 1-WS_GA118 =070_ED-SQ_GA118=070_ED-FVGA118 2

2 1-WS_GA119 40=070_ED-SQ_GA119=070_ED-FVGA119 2

2-WS_LA110 10=010_RMS1_1-MX_LA110-XC=010_RMS1_1-FVLA110 2

2-WS_LA110.1 5=010_RMS1_1-SQ_LA110=010_RMS1_1-MX_LA110-XC 2

2-WS_LA114 10=010_RMS1_1-MX_LA114-XC=010_RMS1_1-FVLA114 2

2 1-WS_LA114.1 5=010_RMS1_1-SQ_LA114=010_RMS1_1-MX_LA114-XC 2

=010_RMS1_1-MX_LA115-XC

=010_RMS1_1-SQ_LA115

2-WS_LAH112 =070_ED-MX_LAH112-XC=070_ED-FVLAH112

=070_ED-MX_LAH112-XC

=070_ED-MX_LAH113-XC

2 1-WS_LAH113.1 5=070_ED-SQ_LAH113=070_ED-MX_LAH113-XC 2

=070_ED-MX_LSH103-XC

=070_ED-SQ_LSH103

=070_ED-MX_LSL102-XC

=070_ED-MX_LSL102-XC

2-WS_LSL108 JYTY-O=010_RMS1_1-MLSL108-7=010_RMS1_1-FVLSL108

=010_RMS1_1-MLSL108-8

1 1-WS_LSL108.1 5=010_RMS1_1-SQ_UNIK=010_RMS1_1-MLSL108-7 2

-MX05A-X01

3 0,5-WS_M05A_O 5Kabel součástí sensoru 3

3 0,5-WS_M05A_Z 2Kabel součástí senzoru 3

-MX05A-X01

-MX05B-X01

=070_ED-SQM05A_O-MX05A-X01

=070_ED-SQM05A_Z-MX05A-X01

5-WS_FIRQ105 30-XF105

=070_ED-k360.FIRQ106

=070_ED-k360.FIRQ107-XF107

1

1

1

2 1-WS_LA115 10=010_RMS1_1-FVLA115 2

2 1-WS_LA115.1 5=010_RMS1_1-MX_LA115-XC 2

1 402

2 1-WS_LAH112.1 5=070_ED-SQ_LAH112 2

2 1-WS_LSH103 18=070_ED-FVLSH103 2

2 1-WS_LSH103.1 5=070_ED-MX_LSH103-XC 2

1 102

3 0,5-WS_M05B_O 5Kabel součástí sensoru=070_ED-SQM05B_O-MX05B-X01 3

3 0,5-WS_M05B_Z 5Kabel součástí senzoru=070_ED-SQM05B_Z-MX05B-X01 3

-MX05B-X01

-MX06A-X01

3 0,5-WS_M06A_O 5Kabel součástí sensoru=070_ED-SQM06A_O-MX06A-X01 3

=070_ED-SQM06A_Z-MX06A-X01

=070_ED-SQM06B_O

=070_ED-SQM06B_Z

=070_ED-FVM10.1

=070_ED-FVM10.2

7-WS_ATS 10JYTY-O-XAT

JYTY-J 7x1mm2

2 1-WS_LAH113 40=070_ED-FVLAH113 2

Kabel součástí čidla2 1-WS_LSL102.1 5=070_ED-SQ_LSL102 2

3 0,5-WS_M06A_Z 2Kabel součástí senzoru 3

-MX06A-X01

-MX06B-X01

3 0,5-WS_M06B_O 5Kabel součástí sensoru-MX06B-X01 3

-MX06B-X01

114

5-WS_FIRQ104 30JYTY-J 7x1mm2-XF104

-XF104

-XF105

5-WS_FIRQ106 30JYTY-J 7x1mm2-XF106

JYTY-J 7x1mm2

JYTY-O

Kabel součástí čidla

JYTY-O

Kabel součástí čidla

JYTY-O

Kabel součástí čidla

JYTY-O

Kabel součástí čidla

JYTY-O

Kabel součástí čidla

JYTY-O

Kabel součástí čidla

2 1-WS_LSL102 18JYTY-O=070_ED-FVLSL102 2

Kabel součástí čidla

1 1-WS_M05A 25JYTY-O-XCM5A 7

1 1-WS_M05B 25JYTY-O-XCM5B 7

1 1-WS_M06A 25JYTY-O-XCM6A 7

1 1-WS_M06B 25JYTY-O-XCM6B 7

3 0,5-WS_M06B_Z 5Kabel součástí senzoru 3

-MX06B-X01

13 1-WS_M10 25JYTY-O-RM10-XC1 14

-RM10-XD1
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=010_RMS1_1&0100_TITLE/100

4

24.02.2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V
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2

Název

5
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Průřez [mm]Název kabelu Grafická
strana plánu kabeluZdroj (od)

Seznam kabelů
Použité žílyCíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funkční textTyp kabelu

=070_ED-FVM10.3

-XSRM10

-XSRM11

=070_ED-FVM11.1

=070_ED-FVM11.2

=070_ED-FVM11.3

=070_ED-XM

=070_ED-FUS19

=070_ED-XM

=070_ED-FUS20

=070_ED-FUS21

=070_ED-XM

=070_ED-FUS22

4 1-WS_SQ_C01 104

=010_RMS1_1-FM_C02

8 1-WS_SQ_C03 104

20 1-WS_V21 10JYTY-O-XQAZ-XQAZ 14

-XSV21-XSV21

-XSV31-XSV31

=070_ED-FVVST

2 1-WS_VST2 10JYTY-O=070_ED-SQ_VST_R=070_ED-FVVST2 2

0 1-WS_QAZ121 25OLFLEX EB CY 12

0 1-WS_QAZ123 35OLFLEX EB CY 12

-XQAZV

JYTY-O=010_RMS1_1-FM_C01-MXC01-X1

7 1-WS_V12 1014

21 1-WS_V31 10JYTY-O 14

13 1-WS_M11 25JYTY-O-RM10-XD1 14

-RM11-XC1

2 1-WS_PWR_C01 15JYTY-J=010_RMS1_1-FM_C01 2

4 1-WS_PWR_C02 15JYTY-J=010_RMS1_1-FM_C02 2

=010_RMS1_1-FM_C03

2 1-WS_PWR_C04 15JYTY-J=010_RMS1_1-FM_C03 2

0 1-WS_QAZ122 25OLFLEX EB CY 12

0 1-WS_QAZ124 45OLFLEX EB CY 12

4 1-WS_QAZV 10OLFLEX EB CY-MX_QAZV-XQAZV 5

4 1-WS_SQ_C02 10JYTY-O-MXC02-X1 4

JYTY-O=010_RMS1_1-FM_C03-MXC03-X1

-MXC04-X1

JYTY-O-XSV12-XSV12

2 1-WS_VST 10JYTY-O=070_ED-SQ_VST 2
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=&0300_CABLELIST/300.b

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+
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Datum
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010_RMS1_1
k360

Titulní strana projektu

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

&1000_LINE_DIAGRAM/1000

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

100

2

=

Název

5

15 /

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Popis projektu BRNO, ČS ODPADNÍCH VOD k360 JIŽNÍ CENTRUM REKONSTRUKCE OBJEKTU

+420 603 488 880

Počet stran

Číslo zakázky

AQUADROP s.r.o.

Výkresová část

Vytvořil

Vytvořeno dne

140

AQUADROP_titulniStrana

Výrobce (firma)

Název projektu BRNO, ČS ODPADNÍCH VOD k360 JIŽNÍ CENTRUM REKONSTRUKCE OBJEKTU

Firma / zákazník

Místo instalace

20 - 89L

Sazovice 9

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Označení přílohy PS 102 Elektrotechnická zařízení
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&0100_TITLE/100

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum
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010_RMS1_1
k360

Dispozice rozváděče RMS1.1

1

Změna
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Náhrada z
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140

1010

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1000

2

=

Název

5

16 /

Oceloplechová lakovaná skříň,
 800x2000x400 mm, (š x v x h)

Přívody: Vrchem
Vývody: Vrchem

Osazení do prostoru rozvodny I.P.P.

1

RMS1.1

SIEMENS SENTRON PAC3200

800 mm

20
00

 m
m

Napěťové soustavy:
3PEN 230V/400V AC
3 N PE 230V/400V AC
24V DC

Ochrana před nebezpčeným dotykem
dle ČSN 332000-4-41:
Proudovým chráničem
Automatickým odpojením od zdroje
Doplňkovým pospojením

Rozváděč bude uchycen do stavební
konstrukce pro zamezení pádu

DC24_01QF1

DC24_01QF1
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140

1020

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1010

2

=

Název

5

17 /

Síť - 0 - NZ

Přívod napájení
z distribuční sítě

Přívod napájení
z náhradního zdroje

Propojovací vodiče SPD
nesmí přesáhnout 
v úhrnu 0,5m

-FV01
/1010

/1010.2
SPD T1+T2

FLP-B+C MAXI VS/3

L1 L1' L2 L2'

PEN'

L3

PEN

L3'

12

11

14

Pospojení konstrukce rozváděčové skříně
- Montážní deska
- Skříň rozváděče
- Dveře rozváděče
- Instalační DIN lišty
- CPU + karty řídicího systému

L1
-X1

25 mm2 L2 L3 PEN

9

10

5

6

1

2

-QM01
63A / IP65/20
Ovládací prvek

vyveden na boční
stěnu rozváděče

11

12

7

8

3

4

6

5

-QM01K1

4

3

2

1

L1-X2
16mm2

L2 L3 PEN

1x25 mm2
-W1

-GND

Ekvipotenciální svorkovnicePEN

-PE

1

N

6

DC24_QM1
1100.4

N / 1020.6

L1 / 1020.1

L2 / 1020.1

L3 / 1020.1

SIG_QM01_NET / 1100.4

SIG_QM01_NZ / 1100.5

SIG_QM01_OFF / 1100.5

DC24_SPD/1100.3

SIG_SPD/1100.3

PE / 1020.7
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010_RMS1_1
k360

Hlavní jistič RMS1, Total stop

1

Změna

0 76
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Náhrada z
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140

1030

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1020

2

=

Název

5

18 /

RMS1.1
Provoz

.2

.1

.4

-01QF1.1

1

2

3

4

5

6

-01QF1
63A

C1

C2
-01QF1.2

-XSTOP 1 2

-SB01
X20SA1 V008/CS

Umístit u vstupu do objektu
1 2

2x1.5
18 m

PraFlaDur P30-R
-WS_TSTOP

L1 / 1030.0

L2 / 1030.0

L3 / 1030.0

N / 1030.0

PE / 1030.0

-DC24_QF1
1100.1

L1
1010.9

L2
1010.9

L3
1010.9

N
1010.9

PE
1010.9

SIG_QF1
1100.1

DC24_TSTOP
1100.2

M24_TSTOP
1100.8



List
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1020

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Analyzátor napájecí sítě

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1040

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1030

2

=

Název

5

19 /

PE

-02PU1

7KM2111-1BA00-3AA0

FE-X4

SIEMENS

I4
.2

DI-

I4
.3

DI+

Q2
.0

DO-

Q2
.1

DO+

18

B A

-X1 IL1k

k

IL1l

l

IL2k

k

IL2l

l

IL3k

k

IL3l

l

-X2 V1 L

+

N

-

LAN-X3

V2 V3 VN

!!! Napájecí napětí 24V DC !!!

PE

PE

Zkratovací
propojka

Zkratovací
propojka

Zkratovací
propojka

4 m
CAT5

=070_ED/3120.3
-WE_02PU1

1

2

-02FU1
0.1A

1

2

-02FU2
0.1A

1

2

-02FU3
0.1A

K kL l

-TA3

400/5A, 0,5%

K kL l

-TA2

400/5A, 0.5%

K kL l

-TA1

400/5A, 0.5%

-XZK 1 2 3 4 5 6

-PE

L1 / 1040.0

L2 / 1040.0

L3 / 1040.0

N / 1040.0

PE / 1040.0

LAN_02PU1

L1/1020.9

L2/1020.9

L3/1020.9

N/1020.9

PE/1020.9

-M24_RMS1 / 1100.7

-DC24_PU / 1100.1

SIG_PU / 1100.2
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Kontrola napájecího napětí

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1050

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1040

2

=

Název

5

20 /

Umístit na dveře
rozváděče

Napájení OK

-01PV1
HRN55

ELKOEP L1:1 L2:2 L3:3

16 15 18

1

2

-01FU1
0.1A

1

2

-01FU2
0.1A

1

2

-01FU3
0.1A

x1

x2
-BQ1

Bílá, trvalý svit

A1

A2
-01KA1

1413 /1100.2
2423 /1040.3

1

2
-01FA1

C4

23

24
-01KA1

/1040.2

L1 / 1050.0

L2 / 1050.0

L3 / 1050.0

N / 1050.0

PE / 1050.0

L1/1030.9

L2/1030.9

L3/1030.9

N/1030.9

PE/1030.9

U_SSR10M /
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1040

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360 - Vypnutí silových spotřebičů v technologii

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1060

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1050

2

=

Název

5

21 /

RMS1.1
Provoz

A2

A1

-KTS
t = 120s

1413 /1050.3

1

2
-FAQAZ

4A/C

A1

A2
-KMS
230VAC

1 2 /1060.2

13

14
-KQAZ_1

13

14
-KTS

/1050.1

A2

A1

-KTO
t = 60s

1413 /1050.4

A1

A2
-KMO
230VAC

1 2 /1080.2

13

14
-KTO
/1050.2

L1/1040.9

L2/1040.9

N/1040.9

L1 / 1060.0

L2 / 1060.0

L3 / 1060.0

N / 1060.0

PE / 1060.0PE/1040.9

L3/1040.9
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Vypnutí silových spotřebičů

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1070

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1060

2

=

Název

5

22 /

1

2

3

4

5

6
-KMS
/1050.3

63A

PE / 1070.1

L1 / 1070.1

L2 / 1070.1

L3 / 1070.1

N / 1070.1

L1/1050.9

L2/1050.9

L3/1050.9

N/1050.9

PE/1050.9

L1S / 1120.0

L2S / 1120.0

L3S / 1120.0

NS / 1120.0

PES / 1120.0
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Vývod pro světelný okruh EL01

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1080

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1070

2

=

Název

5

23 /

Vývod pro
světelný okruh EL01

-XEL1 L1 N PE

1

2

3

4

-FEL1
C10 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

L1/1060.9

L2/1060.9

L3/1060.9

N/1060.9

L1 / 1080.0

L2 / 1080.0

L3 / 1080.0

N / 1080.0

PE / 1080.0PE/1060.9
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Pův.
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Vypnutí světelných okruhů

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1090

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1080

2

=

Název

5

24 /

1

2

3

4

5

6
-KMO
/1050.4

25A

1

2

3

4

5

6

-FAO
C25

PE / 1090.0

L1 / 1090.0

L2 / 1090.0

L3 / 1090.0

N / 1090.0

L1/1070.8

L2/1070.8

L3/1070.8

N/1070.8

PE/1070.8

L1O /

L2O /

L3O /

NO /

PEO /
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Vlastní spotřebiče rozváděče

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1100

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1090

2

=

Název

5

25 /

Svítidlo vybavené optickým
senzorem otevření dveří
a ručním vypínačemTemperace rozváděčeVentilace rozváděče

1 2

PE

-02V01
Ventilátor rozváděče

M
1~

1

2
-02FA1

C4A

13

14
-02BT1

NSYCCOTHOF
Spínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ
13

14
-02BT2

NSYCCOTHC
Rozpínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ

1

2

PE-02T01
Topné těleso

100W

1

2

PE

-02H01
Osvětlení rozváděče

L1 / 1110.0L1 / 1080.9

L2 / 1080.9

L3 / 1080.9

N / 1080.9

PE / 1080.9

L2 / 1110.0

L3 / 1110.0

N / 1110.0

PE / 1110.0
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Signalizace z RMS1

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1110

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1100

2

=

Název

5

26 /

RMS1
Provoz

Provoz
ED

Signalizace "Sled fází"

-A101

cUFA
I0.0

1
DI0

Signalizace "Puls spotřeby elektrické
energie 1kW"

-A101

ckWh
I0.1

2
DI1

Signalizace "Hlavní vypínač vypnuto"

-A101

c01QF1_Off
I1.7

16
DI15

Přepěťová ochrana I+II.stupně zničena

-A101

cSPD12_FA
I0.2

3
DI2

Signalizace "Bezpečnostní relé
vybaveno"

-A101

cSSR_ON
I1.0

9
DI8

Signalizace "Napájení z distribuční sítě"

-A101

cQM01_NET
I1.1

10
DI9

Signalizace "Napájení vypnuto"

-A101

cQM01_OFF
I1.2

11
DI10

Signalizace "Napájení z náhradního
zdroje"

-A101

cQM01_NZ
I1.3

12
DI11

1-XSED 2 3 4 5 6 7 8

1-XSED 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

PE

PE

14x1
8 m

JYTY-O
WS_ED

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

13

14
-01KA1

/1040.2

=070_ED-DC24_QF1
=070_ED/3130.1

=070_ED-M24_RMS1
=070_ED/3050.5

DC24_QF1
1020.1

SIG_QF1
1020.1

DC24_PU
1030.8

SIG_PU
1030.8

DC24_SPD
1010.2

SIG_SPD
1010.2

DC24_SR

SIG_SR

DC24_QM1
1010.7

SIG_QM01_NZ
1010.8

SIG_QM01_OFF
1010.8

SIG_QM01_NET
1010.8

M24_RMS1
1030.8

DC24_TSTOP
1020.4

M24_TSTOP
1020.3
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1100

Pův.
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Venus HRV M21 - napájení větrání elektrorozvodny

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1120

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1110

2

=

Název

5

27 /

RMS1.1
Provoz

Vývod pro napájení
vzduchotechniky rozvodny

-XCM21 L PEN

1

2
-FAM21

C10

L1/1090.9

L2/1090.9

L3/1090.9

N/1090.9

PE/1090.9

L1 /

L2 /

L3 /

N /

PE / 1200.0
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1110

Pův.
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C01 - Vývod pro čerpadlo

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1130

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1120

2

=

Název

5

28 /

Ověřit hodnotu jištění
podle dodaného pohonu

RMS1.1
Provoz

Reference voltage and analog inputs and outputs

R-

AO1

7

AO2

8

AGND

9

RO3B

27

RO3A

26

RO3C

25
X8

IN2

38

24VAC/DC+in

41

24VAC/DC-in

40
X10

RJ45

Panel Port

INPUT

MOTOR

Aux. voltage output and programmable digital inputs

Voltage/Current selection switches

U
Serial data link switches

Relay output RO2 [Running]
250V AC /30V DC, 2A

Relay output RO1
250V AC /30V DC, 2A

EIA-485 Modbus RTUSafe torque off

UDC-

S1 AI1 (U/I)

DC Connection

Relay output RO3 [Fault (-1)]
250V AC /30V DC, 2A

U

S2 AI2 (U/I)

I

S3 AO1 (U/I)

U

I

I

BIAS

S5 (BIAS)

ON

S4 (TERM)

ON

TERM

External +24 V AC/DC 
connection

X14
Option slot 2

X13
Option slot 1

L3

PE'

PE

T3/WT2/VT1/U

L1 L2
-FM_C01

SGND

36

OUT2

35

OUT1

34
X4

B+

29
X5

RO2B

24

DCOM

12

SCR

1
X1

AI1

2

A-

30

DGND

31

RO1B

21

RO1A

20

RO1C

19
X6

RO2A

23

RO2C

22
X7

DGND

11

+24V

10
X2 & X3

DI6

18

DI5

17

DI4

16

DI3

15

DI2

14

DI1

13

AGND

3

+10V

4

AI2

5

AGND

6

IN1

37UDC+/R+

Umístit na protější
stěnu rozvodny

L2 L3 PE-XC01 L1

4mm2

4 x2,5mm2
4x2,5
15 m

CYKY-J
-WLC01

1

2

3

4

5

6
-KMC01

/1130.2

4x2,5
20 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C01.1

-MXC01

1

2

3

4

5

6
-SQ01
250A/3P -PE

4x2.5
5 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C01.2

x1 x2
-PTC1

2x1
25 m

JYTY-O
-WSTC01

BN BU

13

14

-SQC01 23

24

-X1 1 2 3 4

4x1
10 m

JYTY-O
-WS_SQ_C01

BNBK GR BU

2x1
15 m

JYTY-J
-WS_PWR_C01

BN BU

1

2

3

4

5

6

-FUC01
/1130.3

690V/25A aR

U1 V1 W1

PE

-k360.C01
5.5kW 3~

M

L1S/1060.9

L2S/1060.9

L3S/1060.9

NS/1060.9

L1S / 1130.0

L2S / 1130.0

L3S / 1130.0

NS / 1130.0

PES / 1130.0PES/1060.9

=070_ED-DC24_C01_FM
/ =070_ED/3060.8

=070_ED-M24_C01_FM
/ =070_ED/3050.3

PTC1_DC24
1120.7

PTC1_DI6
1120.7

PTC1_DC24
1120.5

PTC1_DI6
1120.7

LAN_C01
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Pův.
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+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C01 - OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1140

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1130

2

=

Název

5

29 /

RMS1.1
Provoz

A2

A1

-KT01
t = 5s

1413 /1130.2

1

2
-FAC01

4A/C

A1

A2
-KMC01

230VAC

1 2 /1120.1

7

1

4
-FUC01

/1120.1

7

1

4
-FUC01

/1120.1

7

1

4
-FUC01

/1120.1

A1

A2
-KMF01

230VAC

1413 /1130.1

13

14
-KMF01

/1130.3

13

14
-KT01
/1130.1

L1S/1120.9

L2S/1120.9

NS/1120.9

L1S / 1140.0

L2S / 1140.0

L3S / 1140.0

NS / 1140.0

PES / 1140.0PES/1120.9

L3S/1120.9
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1130

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C02 - Vývod pro čerpadlo

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1150

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1140

2

=

Název

5

30 /

Ověřit hodnotu jištění
podle dodaného pohonu

RMS1.1
Provoz

Reference voltage and analog inputs and outputs

R-

AO1

7

AO2

8

AGND

9

RO3B

27

RO3A

26

RO3C

25
X8

IN2

38

24VAC/DC+in

41

24VAC/DC-in

40
X10

RJ45

Panel Port

INPUT

MOTOR

Aux. voltage output and programmable digital inputs

Voltage/Current selection switches

U
Serial data link switches

Relay output RO2 [Running]
250V AC /30V DC, 2A

Relay output RO1
250V AC /30V DC, 2A

EIA-485 Modbus RTUSafe torque off

UDC-

S1 AI1 (U/I)

DC Connection

Relay output RO3 [Fault (-1)]
250V AC /30V DC, 2A

U

S2 AI2 (U/I)

I

S3 AO1 (U/I)

U

I

I

BIAS

S5 (BIAS)

ON

S4 (TERM)

ON

TERM

External +24 V AC/DC 
connection

X14
Option slot 2

X13
Option slot 1

L3

PE'

PE

T3/WT2/VT1/U

L1 L2
-FM_C02

SGND

36

OUT2

35

OUT1

34
X4

B+

29
X5

RO2B

24

DCOM

12

SCR

1
X1

AI1

2

A-

30

DGND

31

RO1B

21

RO1A

20

RO1C

19
X6

RO2A

23

RO2C

22
X7

DGND

11

+24V

10
X2 & X3

DI6

18

DI5

17

DI4

16

DI3

15

DI2

14

DI1

13

AGND

3

+10V

4

AI2

5

AGND

6

IN1

37UDC+/R+

Umístit na protější
stěnu rozvodny

L2 L3 PE-XC02 L1

4mm2

4x2,5
15 m

CYKY-J
-WLC02

1

2

3

4

5

6
-KMC02

/1150.2

4x2,5
20 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C02.1

-MXC02

1

2

3

4

5

6
-SQ02
250A/3P -PE

4x2.5
5 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C02.2

x1 x2
-PTC2

2x1
25 m

JYTY-O
-WSTC02

BN BU

13

14

-SQC02 23

24

-X1 1 2 3 4

4x1
10 m

JYTY-O
-WS_SQ_C02

BNBK GR BU

2x1
15 m

JYTY-J
/1160.8

-WS_PWR_C02

BN BU

1

2

3

4

5

6

-FUC02
/1150.3

690V/25A aR

U1 V1 W1

PE

-k360.C02
5.5kW 3~

M

L1S/1130.9

L2S/1130.9

L3S/1130.9

NS/1130.9

L1S / 1150.0

L2S / 1150.0

L3S / 1150.0

NS / 1150.0

PES / 1150.0PES/1130.9

=070_ED-DC24_C02_FM
/ =070_ED/3060.8

=070_ED-M24_C02_FM
/ =070_ED/3050.4

PTC2_DC24
1140.7

PTC2_DI6
1140.7

PTC2_DC24
1140.5

PTC2_DI6
1140.7

LAN_C02



List
Stránka

Zprac..

1140

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C02 - OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1160

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1150

2

=

Název

5

31 /

RMS1.1
Provoz

A2

A1

-KT02
t = 10s

1413 /1150.2

1

2
-FAC02

4A/C

A1

A2
-KMC02

230VAC

1 2 /1140.1

7

1

4
-FUC02

/1140.1

7

1

4
-FUC02

/1140.1

7

1

4
-FUC02

/1140.1

A1

A2
-KMF02

230VAC

1413 /1150.1

13

14
-KMF02

/1150.3

13

14
-KT02
/1150.1

L1S/1140.9

L2S/1140.9

NS/1140.9

L1S / 1160.0

L2S / 1160.0

L3S / 1160.0

NS / 1160.0

PES / 1160.0PES/1140.9

L3S/1140.9



List
Stránka

Zprac..

1150

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C03 - Vývod pro čerpadlo

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1170

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1160

2

=

Název

5

32 /

Ověřit hodnotu jištění
podle dodaného pohonu

RMS1.1
Provoz

Reference voltage and analog inputs and outputs

R-

AO1

7

AO2

8

AGND

9

RO3B

27

RO3A

26

RO3C

25
X8

IN2

38

24VAC/DC+in

41

24VAC/DC-in

40
X10

RJ45

Panel Port

INPUT

MOTOR

Aux. voltage output and programmable digital inputs

Voltage/Current selection switches

U
Serial data link switches

Relay output RO2 [Running]
250V AC /30V DC, 2A

Relay output RO1
250V AC /30V DC, 2A

EIA-485 Modbus RTUSafe torque off

UDC-

S1 AI1 (U/I)

DC Connection

Relay output RO3 [Fault (-1)]
250V AC /30V DC, 2A

U

S2 AI2 (U/I)

I

S3 AO1 (U/I)

U

I

I

BIAS

S5 (BIAS)

ON

S4 (TERM)

ON

TERM

External +24 V AC/DC 
connection

X14
Option slot 2

X13
Option slot 1

L3

PE'

PE

T3/WT2/VT1/U

L1 L2
-FM_C03

/1180.1

SGND

36

OUT2

35

OUT1

34
X4

B+

29
X5

RO2B

24

DCOM

12

SCR

1
X1

AI1

2

A-

30

DGND

31

RO1B

21

RO1A

20

RO1C

19
X6

RO2A

23

RO2C

22
X7

DGND

11

+24V

10
X2 & X3

DI6

18

DI5

17

DI4

16

DI3

15

DI2

14

DI1

13

AGND

3

+10V

4

AI2

5

AGND

6

IN1

37UDC+/R+

Umístit na protější
stěnu rozvodny

L2 L3 PE-XC03 L1

4mm2

4x2,5
15 m

CYKY-J
-WLC03

1

2

3

4

5

6
-KMC03

/1170.2

4x2,5
20 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C03.1

-MXC03

1

2

3

4

5

6
-SQ03
250A/3P -PE

4x2.5
5 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C03.2

x1 x2
-PTC3

2x1
25 m

JYTY-O
/1180.7

-WSTC03

BN BU

13

14

-SQC03 23

24

-X1 1 2 3 4

4x1
10 m

JYTY-O
/1180.3

-WS_SQ_C03

BNBK GR BU

2x1
15 m

JYTY-J
/1140.8

-WS_PWR_C02

BN BU

1

2

3

4

5

6

-FUC03
/1170.3

690V/25A aR

U1 V1 W1

PE

-k360.C03
5.5kW 3~

M

L1S/1150.9

L2S/1150.9

L3S/1150.9

NS/1150.9

L1S / 1170.0

L2S / 1170.0

L3S / 1170.0

NS / 1170.0

PES / 1170.0PES/1150.9

=070_ED-DC24_C03_FM
/ =070_ED/3060.8

=070_ED-M24_C03_FM
/ =070_ED/3050.4

PTC3_DC24
1160.7

PTC3_DI6
1160.7

PTC3_DC24
1160.5

PTC3_DI6
1160.7

LAN_C03



List
Stránka

Zprac..

1160

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C03 - OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1180

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1170

2

=

Název

5

33 /

RMS1.1
Provoz

A2

A1

-KT03
t = 15s

1413 /1170.2

1

2
-FAC03

4A/C

A1

A2
-KMC03

230VAC

1 2 /1160.1

7

1

4
-FUC03

/1160.1

7

1

4
-FUC03

/1160.1

7

1

4
-FUC03

/1160.1

A1

A2
-KMF03

230VAC

1413 /1170.1

13

14
-KMF03

/1170.3

13

14
-KT03
/1170.1

L1S/1160.9

L2S/1160.9

NS/1160.9

L1S / 1180.0

L2S / 1180.0

L3S / 1180.0

NS / 1180.0

PES / 1180.0PES/1160.9

L3S/1160.9



List
Stránka

Zprac..

1170

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C04 - Vývod pro čerpadlo

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1190

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1180

2

=

Název

5

34 /

Ověřit hodnotu jištění
podle dodaného pohonu

RMS1.1
Provoz

Reference voltage and analog inputs and outputs

R-

AO1

7

AO2

8

AGND

9

RO3B

27

RO3A

26

RO3C

25
X8

IN2

38

24VAC/DC+in

41

24VAC/DC-in

40
X10

RJ45

Panel Port

INPUT

MOTOR

Aux. voltage output and programmable digital inputs

Voltage/Current selection switches

U
Serial data link switches

Relay output RO2 [Running]
250V AC /30V DC, 2A

Relay output RO1
250V AC /30V DC, 2A

EIA-485 Modbus RTUSafe torque off

UDC-

S1 AI1 (U/I)

DC Connection

Relay output RO3 [Fault (-1)]
250V AC /30V DC, 2A

U

S2 AI2 (U/I)

I

S3 AO1 (U/I)

U

I

I

BIAS

S5 (BIAS)

ON

S4 (TERM)

ON

TERM

External +24 V AC/DC 
connection

X14
Option slot 2

X13
Option slot 1

L3

PE'

PE

T3/WT2/VT1/U

L1 L2
-FM_C03

/1160.1

SGND

36

OUT2

35

OUT1

34
X4

B+

29
X5

RO2B

24

DCOM

12

SCR

1
X1

AI1

2

A-

30

DGND

31

RO1B

21

RO1A

20

RO1C

19
X6

RO2A

23

RO2C

22
X7

DGND

11

+24V

10
X2 & X3

DI6

18

DI5

17

DI4

16

DI3

15

DI2

14

DI1

13

AGND

3

+10V

4

AI2

5

AGND

6

IN1

37UDC+/R+

Umístit na protější
stěnu rozvodny

L2 L3 PE-XC04 L1

4mm2

4x2,5
15 m

CYKY-J
-WLC04

1

2

3

4

5

6
-KMC04

/1190.2

4x2,5
20 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C04.1

-MXC04

1

2

3

4

5

6
-SQ04
250A/3P -PE

4x2.5
3 m

NYCY-O 4x 2,5/2,5
-WL_C04.2

x1 x2
-PTC4

2x1
25 m

JYTY-O
/1160.7

-WSTC03

BN BU

13

14

-SQC04 23

24

-X1 1 2 3 4

4x1
10 m

JYTY-O
/1160.3

-WS_SQ_C03

BNBK GR BU

2x1
15 m

JYTY-J
-WS_PWR_C04

BN BU

1

2

3

4

5

6

-FUC04
/1190.3

690V/25A aR

U1 V1 W1

PE

-k360.C04
5.5kW 3~

M

L1S/1170.9

L2S/1170.9

L3S/1170.9

NS/1170.9

L1S / 1190.0

L2S / 1190.0

L3S / 1190.0

NS / 1190.0

PES / 1190.0PES/1170.9

=070_ED-DC24_C04_FM
/ =070_ED/3060.9

=070_ED-M24_C04_FM
/ =070_ED/3050.4

PTC4_DC24
1180.7

PTC4_DI6
1180.7

PTC4_DC24
1180.5

PTC4_DI6
1180.7

LAN_C04



List
Stránka

Zprac..

1180

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.C04 - OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1200

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1190

2

=

Název

5

35 /

RMS1.1
Provoz

A2

A1

-KT04
t = 20s

1413 /1190.2

1

2
-FAC04

4A/C

A1

A2
-KMC04

230VAC

1 2 /1180.1

7

1

4
-FUC04

/1180.1

7

1

4
-FUC04

/1180.1

7

1

4
-FUC04

/1180.1

A1

A2
-KMF04

230VAC

1413 /1190.1

13

14
-KMF04

/1190.3

13

14
-KT04
/1190.1

L1S/1180.9

L2S/1180.9

NS/1180.9

L1S / 1200.0

L2S / 1200.0

L3S / 1200.0

NS / 1200.0

PES / 1200.9PES/1180.9

L3S/1180.9



List
Stránka

Zprac..

1190

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.M2 - Čerpadlo průsakových vod ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1210

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1200

2

=

Název

5

36 /

RMS1.1
Provoz

Zásuvka pro napájení
čerpadla průsakových vod

Únik vody

-XM02 L PEN

1

2

3

4
-FAM02

/1200.3
C4

1

2

3

4

-FIM02
10A / 30mA

1 2 PE

-XSAT
/1290.1

230VAC/16A/IP44

3x2,5
15 m

CYKY-J
-WL_M02

BK GYBU

1

2

3

4

5

6
-QM02

6A

A1

A2

-KA02
230VAC

1

2
-FAM02

/1200.1
C4

-LSL108
MAVE-2-S1-DIN 8 (L) 9 (N)

1-S 2

5 6 7

-MLSL108
Umístit do amaturní

komory 7 8

13 14

MAVE PSV-1

-SQ_UNIK

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LSL108.1

2x1
10 m

JYTY-O
-WS_LSL108

1 2

-FVLSL108
6 8
5 7

PE

1

-PE

L1S/1190.9

L2S/1190.9

L3S/1190.9

NS/1190.9

PE/1110.9

L1S / 1210.0

L2S / 1210.0

L3S / 1210.0

NS / 1210.0

PES / 1190.9



List
Stránka

Zprac..

1200

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.M13 - Čerpadlo průsakových vod drtičů

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1220

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1210

2

=

Název

5

37 /

RMS1.1
Provoz

Zásuvka pro napájení
čerpadla průsakových vod
řezaček - integrovaný plovákový spínač

-XCM13 L PEN

1

2

3

4
-FAM13

C4

1

2

3

4

-FIM13
10A / 30mA

1 2 PE

-XSM13
230VAC/16A/IP44

3x2,5
35 m

CYKY-J
-WL_M13

BK GYBU

L1S/1200.9

L2S/1200.9

L3S/1200.9

NS/1200.9

PE/1240.0

L1S / 1220.0

L2S / 1220.0

L3S / 1220.0

NS / 1220.0

PES / 1220.0



List
Stránka

Zprac..

1210

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Pomalobežný potrubní drtič M10

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1230

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1220

2

=

Název

5

38 /

RMS1
Provoz

Jednotka řízení
řezačky, strojní pozice 4B

L1-XM10 L2 L3 N PE

5x2,5
35 m

CYKY-J
-WL_M11

1

2

3

4

5

6

-FAM11
4-6,3A

I> I>I>

-M11
Muncher control panel

L1 L2 L3 N PE

L1S/1210.9

L2S/1210.9

L3S/1210.9

NS/1210.9

PES/1210.9

L1S / 1230.0

L2S / 1230.0

L3S / 1230.0

NS / 1230.0

PES / 1230.0



List
Stránka

Zprac..

1220

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Pomalobežný potrubní drtič M11

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1240

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1230

2

=

Název

5

39 /

RMS1
Provoz

Jednotka řízení
řezačky, strojní pozice 4B

L1-XM11 L2 L3 N PE

5x2,5
CYKY-J

-WL_M10

1

2

3

4

5

6

-FAM10
4-6,3A

I> I>I>

-M10
Muncher control panel

L1 L2 L3 N PE

L1S/1220.9

L2S/1220.9

L3S/1220.9

NS/1220.9

PES/1220.9

L1S / 1240.0

L2S / 1240.0

L3S / 1240.0

NS / 1240.0

PES / 1240.9



List
Stránka

Zprac..

1230

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.LA110 - Únik média v prostoru ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1250

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1240

2

=

Název

5

40 /

RMS1.1
Provoz

Zaplavení

-LA110
MAVE-2-S1-DIN 8 (L) 9 (N)

1-S 2

5 6 7

-MX_LA110
Umístit do amaturní

komory XC:1 2

13 14

MAVE PSV-1

-SQ_LA110

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LA110.1
BN

2x1
10 m

JYTY-O
-WS_LA110

1 2

-FVLA110
A2 B2
A1 B1

PE

-PE

1

2

-FU_LA110
0.1 A

BU

L1S/1230.9

L2S/1230.9

L3S/1230.9

NS/1230.9

PE/1210.0

L1S / 1250.0

L2S / 1250.0

L3S / 1250.0

NS / 1250.0

PES / 1230.9

DC24S_LA110 / 1270.1

SIG_LA110 / 1270.1



List
Stránka

Zprac..

1240

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.LA114 - Únik média v drenážní jímce

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1260

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1250

2

=

Název

5

41 /

RMS1.1
Provoz

Únik média

-LSH103
MAVE-2-S1-DIN 8 (L) 9 (N)

1-S 2

5 6 7

-MX_LA114
Umístit do amaturní

komory XC:1 2

13 14

MAVE PSV-1

-SQ_LA114

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LA114.1
BN

2x1
10 m

JYTY-O
-WS_LA114

1 2

1

2

-FU_LAH114
0.1 A

BU

-FVLA114
A2 B2
A1 B1

PE

-PE

L1S/1240.9

L2S/1240.9

L3S/1240.9

NS/1240.9

PES/1250.9

L1S / 1260.0

L2S / 1260.0

L3S / 1260.0

NS / 1260.0

PES / 1250.0

DC24S_LA114 / 1270.1

SIG_LA114 / 1270.2



List
Stránka

Zprac..

1250

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.LA115 - Únik média v prostoru šachtě řezaček

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1270

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1260

2

=

Název

5

42 /

RMS1.1
Provoz

Zaplavení

-LA115
MAVE-2-S1-DIN 8 (L) 9 (N)

1-S 2

5 6 7

-MX_LA115
Umístit do amaturní

komory XC:1 2

13 14

MAVE PSV-1

-SQ_LA115

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LA115.1
BN

2x1
35 m

JYTY-O
-WS_LA115

1 2

-FVLA115
A2 B2
A1 B1

PE

-PE

1

2

-FU_LA115
0.1 A

BU

L1S/1250.9

L2S/1250.9

L3S/1250.9

NS/1250.9

PE/

L1S / 1280.0

L2S / 1280.0

L3S / 1280.0

NS / 1280.0

PES / 1280.0

DC24S_LA115 / 1270.2

SIG_LA115 / 1270.3



List
Stránka

Zprac..

1260

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Signalizace hladin pro systém řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1280

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1270

2

=

Název

5

43 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

1-XLSx 2 3 4 5 6

1-XLSx 2 3

14x1
10 m

JYTY-O
WS_LSx

1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DC24S_LA110
1240.5

SIG_LA110
1240.5

DC24S_LA114
1250.5

SIG_LA114
1250.5

DC24S_LA115
1260.5

SIG_LA115
1260.5



List
Stránka

Zprac..

1270

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

Kompresorová stanice

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1290

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1280

2

=

Název

5

44 /

RMS1
Provoz

Zásuvka pro napájení
kompresorové stanice

1

2

3

4

5

6

-FAKS

1

2

3

4

5

6

7

8

-FIKS
16A / 30mA

L1-XCKS L2 L3 N PE

U V W N PE

-ZSKS
32A / 5P

5x2,5
20 m

CYKY-J
-WK_KS

L1S/1260.9

L2S/1260.9

L3S/1260.9

NS/1260.9

PES/1260.9

L1S / 1290.0

L2S / 1290.0

L3S / 1290.0

NS / 1290.0

PES / 1290.0



List
Stránka

Zprac..

1280

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.ATS AT stanice užitkové vody

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1300

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1290

2

=

Název

5

45 /

RMS1
Provoz

Zásuvka pro napájení
AT stanice užitkové vody

-XCAT L PEN

1

2

3

4
-FAAT
/1290.3

C10

1

2

3

4

-FIAT
16A / 30mA

1 2 PE

-XSAT
/1200.1

3x2,5
CYKY-J

-WL_AT

BK GYBU

1

2

3

4

5

6
-QMAT

/1300.3
6A

A1

A2

-KAAT1
230VAC

32 31
34

/1310.3

13

14

-FAAT
/1290.1

21

22

1

2

-FAATS
C4A

Signalizační a ovládací napětí

A1

A2
-KAAT2

230V AC/6A
Signalizace "Chod"

32 31
34

/1310.4

13

14
-QMAT

/1300.3

L1S/1280.9

L2S/1280.9

L3S/1280.9

NS/1280.9

PES/1280.9

L1S / 1300.0

L2S / 1300.0

L3S / 1300.0

NS / 1300.0

PES / 1300.0

SIG_ATS / 1300.0



List
Stránka

Zprac..

1290

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.ATS - AT stanice užitkové vody, OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1310

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1300

2

=

Název

5

46 /

Místně - 0 - Dálkově

Přepínač režimu umístit
na dveře rozváděče

Signálky umístit
na dveře rozváděče

11

14
-KAATS

/1310.7

A2

A1
-QMAT

220..230V AC

1 2 /1290.1
13 14 /1290.4

A1

A2

-KAAT.4
230V AC/

4P / 6A
Místně

1411 /1300.3

A1

A2

-KAAT.5
230V AC/

4P / 6A
Dálkově

1411 /1300.3

11

14

-KAAT.4
/1300.111

14

-KAAT.5
/1300.1

21

24
-KAAT.2

Žlutá, samoblikající
Porucha x1

x2

Zelená
Chod

1

3

2

4

21

22
-KAAT.1

11

14
-KAAT.1

13

14
-SQAT

23

24

L1S/1290.9

L2S/1290.9

L3S/1290.9

NS/1290.9

PES/1290.9

NS / 1320.0

PES / 1320.0

SIG_ATS/1290.9

L1S / 1320.0

L2S / 1320.0

L3S / 1320.0



List
Stránka

Zprac..

1300

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.AT - AT stanice provozní vody, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1320

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1310

2

=

Název

5

47 /

DI0
1-X10

k360.ATS - Signalizace "Proudová
ochrana"

=070_ED-A203

ck360_ATS_FA
I36.0

DI1
2-X10

k360.ATS - Signalizace "Chod"
ck360_ATS_KM

I36.1

DI2
3-X10

k360.ATS - Signalizace "Místně"
ck360_ATS_KL

I36.2

DI3
4-X12

k360.ATS - Signalizace "Dálkově"
ck360_ATS_KD

I36.3

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

32

31

34

-KAAT1
/1290.3

32

31

34

-KAAT2
/1290.4

32

31

34

-KAAT4
32

31

34

-KAAT5

-XSAT 1 2 3 4 5

-XAT 1 2 3 4 5

14x1
15 m

JYTY-O
-WS_ATS

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAATS

A1 A2 /1380.7

1411 /1300.3

DC24_AT M24_ATSON_ATS



List
Stránka

Zprac..

1310

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.S14A - Solenoid napouštění vyplachovací klapky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1330

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1320

2

=

Název

5

48 /

RMS1.1
Provoz

Proudové zatížení
nutno ověřit podle
skutečně dodaných
spotřebičů

Součást dodávky technologie

-XC14A L PE

1

2

3

4

5

6
-KMS14A

/1320.3
6A / 230VAC

N

3x1,5
35 m

OLFLEX CLASSIC 110
-WL_S14A

GYBK BU

1

2

-FAS14A
0,25A

x1x2

-S14A

1

-KMS14A
24VDC, 5W

A1

A2

1 2 /1320.1

L1S/1300.9

L2S/1300.9

L3S/1300.9

NS/1300.9

PES/1300.9

NS / 1330.0

PES / 1330.0

L1S / 1330.0

L2S / 1330.0

L3S / 1330.0

M24S_14A / 1340.1

SIG_14A / 1340.3



List
Stránka

Zprac..

1320

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.S14B - Solenoid napouštění vyplachovací klapky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1340

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1330

2

=

Název

5

49 /

RMS1.1
Provoz

Proudové zatížení
nutno ověřit podle
skutečně dodaných
spotřebičů

Součást dodávky technologie

-XC14B L PE

1

2

3

4

5

6
-KMS14B

/1330.3
6A / 230VAC

N

3x1,5
35 m

OLFLEX CLASSIC 110
-WL_S14B

GYBK BU

1

2

-FAS14B
0,25A

x1x2

-S14B

1

-KMS14B
24VDC, 5W

A1

A2

1 2 /1330.1

L1S/1320.9

L2S/1320.9

L3S/1320.9

NS/1320.9

PES/1320.9

NS / 1360.0

PES / 1360.0

L1S / 1360.0

L2S / 1360.0

L3S / 1360.0

M24S_14B / 1340.2

SIG_14B /



List
Stránka

Zprac..

1330

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.S14A. S14B - Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1350

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1340

2

=

Název

5

50 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ1
2

k360.S14A - Povel "Otevři solenoid
vody pro klapky 13A"

-A212

dk360_S14A_KA
Q34.1

DQ2
3

k360.S14B - Povel "Otevři solenoid
vody pro klapky 13B"

-A212

dk360_S14B_KA
Q34.2

-XS14AB 1 2 3

-XS14AB 1 2 3

7x1
10 m

JYTY-O
=070_ED/3440.1

-WS_14AB

1 2 3

1

M24S_14AB

M24S_14A
1320.4

M24S_14B
1330.4

SIG_14A
1320.4

SIG_14G



List
Stránka

Zprac..

1340

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1360

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1350

2

=

Název

5

51 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ3
4-X12

k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň nedetekován"

-A111

dk360_QAZ_1
Q2.3

DQ4
5-X12

k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu
II.stupeň nedetekován"

-A111

dk360_QAZ_2
Q2.4

-XQAZ 1

7x1
10 m

JYTY-O
/1380.1

-WS_V21

1 2 3

2 3

XQAZ 1 2

A1

A2
-KQAZ1

3

A1

A2
-KQAZ2

M24S_RMS1



List
Stránka

Zprac..

1350

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSHO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1370

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1360

2

=

Název

5

52 /

RMS1.1
Provoz

Proudové zatížení
nutno ověřit podle
skutečně dodaných
spotřebičů

Součást dodávky technologie

-QFV21
0,4 - 0,63A
MS-Ex 0.63

1

2

3

4

5

6
I>I> I>

-XCV21 L PE

13

14

-QFV21FA

21

22

A1

A2
-KAV21.1
230V AC/ 6A

Signalizace "Porucha"

1411 /1370.3
2221 /1370.8

32 31
34

/1380.3

1

2

-FAV21
C4A

Signalizační a ovládací napětí

A1

A2
-KAV21.2
230V AC/6A

Signalizace "Chod"

2421 /1370.8

32 31
34

/1380.4

1

2

3

4

5

6
-KMV21

/1370.3
6A / 230V AC

13

14
-KMV11

12

PE

-V21
TD-800/200 Ex 1~

M

N

3x2.5
35 m

OLFLEX CLASSIC 110
-WL_V21

GYBK BU

L1S/1330.9

L2S/1330.9

L3S/1330.9

NS/1330.9

PES/1330.9

NS / 1370.0

PES / 1370.0

USIG_V21 / 1370.0

L1S / 1370.0

L2S / 1370.0

L3S / 1370.0



List
Stránka

Zprac..

1360

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1380

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1370

2

=

Název

5

53 /

Dvojnásobné
ovládací
tlačítko

11

14
-KAV21

A1

A2
-KAV21.3
230V AC/ 6A
Signalizace 

"Nouzové zapnutí"

1411 /1370.6
2421 /1370.3

11

14
-KAV21.3

/1370.6

21

24
-KAV21.3

/1370.6

A2

A1
-KMV21

220..230V AC

1 2 /1360.1

A1

A2

-KAV21.4
230V AC/

4P / 6A
Místně

1411 /1370.3

32 31
34

/1380.5
4441 /1370.6

A1

A2

-KAV21.5
230V AC/

4P / 6A
Dálkově

1411 /1370.3

32 31
34

/1380.6

SQV21
MSK-001-102 1

2 4

11

14

-KAV21.4
/1370.111

14

-KAV21.5
/1370.1

21

24
-KAV21.2

/1360.3

Červená
Porucha x1

x2

Zelená
Chod

-HV21
MKA-SC-SE-A230

1

3

2

4

21

22
-KAV21.1

/1360.2

11

14
-KAV21.1

/1360.2

41

44
-KAV21.4

/1370.1

13

14
-SQV21.1

zelené tlačítko
Stiskem zapni

11

12
-SQV21.2

červené tlačítko
Stiskem vypni

12

11

14

-KQAZ_1

L1S/1360.9

L2S/1360.9

L3S/1360.9

NS/1360.9

PES/1360.9

NS / 1390.0

PES / 1390.0

USIG_V21/1360.9

L1S / 1390.0

L2S / 1390.0

L3S / 1390.0



List
Stránka

Zprac..

1370

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1390

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1380

2

=

Název

5

54 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DI0
1

k360.V21 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V21_FA
I6.0

DI1
2

k360.V21 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V21_KM
I6.1

DI2
3

k360.V21 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V21_KL
I6.2

DI3
4

k360.V21 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V21_KD
I6.3

32

31

34

-KAV21.1
/1360.2

32

31

34

-KAV21.2
/1360.3

32

31

34

-KAV21.4
/1370.1

32

31

34

-KAV21.5
/1370.1

-XSV21 1 2 3 4 5

-XSV21 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
/1350.1

-WS_V21

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAATS

A1 A2 /1310.7

1411 /1300.3

DC24_V21 M24_V21ON_V21



List
Stránka

Zprac..

1380

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1400

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1390

2

=

Název

5

55 /

RMS1.1
Provoz

Proudové zatížení
nutno ověřit podle
skutečně dodaných
spotřebičů

Součást dodávky technologie

-QFV31
0,4 - 0,63A
MS-Ex 0.63

1

2

3

4

5

6
I>I> I>

-XCV31 L PE

13

14

-QFV31FA

21

22

A1

A2
-KAV31.1
230V AC/ 6A

Signalizace "Porucha"

1411 /1400.3
2221 /1400.8

32 31
34

/1410.3

1

2

-FAV31
C4A

Signalizační a ovládací napětí

A1

A2
-KAV31.2
230V AC/6A

Signalizace "Chod"

2421 /1400.8

32 31
34

/1410.4

1

2

3

4

5

6
-KMV31

/1400.3
6A / 230V AC

13

14
-KMV31

/1400.3

12

PE

-V31
TD-800/200 Ex 1~

M

N

3x2.5
25 m

OLFLEX CLASSIC 110
-WL_V11

GYBK BU

L1S/1370.9

L2S/1370.9

L3S/1370.9

NS/1370.9

PES/1370.9

NS / 1400.0

PES / 1400.0

USIG_V31 /

L1S / 1400.0

L2S / 1400.0

L3S / 1400.0



List
Stránka

Zprac..

1390

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1410

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1400

2

=

Název

5

56 /

Dvojnásobné
ovládací
tlačítko

11

14
-KAV31

/1410.7

A1

A2
-KAV31.3
230V AC/ 6A
Signalizace 

"Nouzové zapnutí"

1411 /1400.6
2421 /1400.3

11

14
-KAV31.3

/1400.6

21

24
-KAV31.3

/1400.6

A2

A1
-KMV31

220..230V AC

1 2 /1390.1
13 14 /1390.3

A1

A2

-KAV31.4
230V AC/

4P / 6A
Místně

1411 /1400.3

32 31
34

/1410.5
4441 /1400.6

A1

A2

-KAV31.5
230V AC/

4P / 6A
Dálkově

1411 /1400.3

32 31
34

/1410.6

SQV31
MSK-001-102 1

2 4

11

14

-KAV31.4
/1400.111

14

-KAV31.5
/1400.1

21

24
-KAV31.2

/1390.3

Červená
Porucha x1

x2

Zelená
Chod

-HV31
MKA-SC-SE-A230

1

3

2

4

21

22
-KAV31.1

/1390.2

11

14
-KAV31.1

/1390.2

41

44
-KAV31.4

/1400.1

13

14
-SQV31.1

zelené tlačítko
Stiskem zapni

11

12
-SQV31.2

červené tlačítko
Stiskem vypni

22

21

24

-KQAZ_1

L1S/1390.9

L2S/1390.9

L3S/1390.9

NS/1390.9

PES/1390.9

NS / 1420.0

PES / 1420.0

USIG_V11/

L1S / 1420.0

L2S / 1420.0

L3S / 1420.0



List
Stránka

Zprac..

1400

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1420

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1410

2

=

Název

5

57 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DI4
5

k360.V31 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V31_FA
I6.4

DI5
6

k360.V31 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V31_KM
I6.5

DI6
7

k360.V31 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V31_KL
I6.6

DI7
8

k360.V31 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V31_KD
I6.7

32

31

34

-KAV31.1
/1390.2

32

31

34

-KAV31.2
/1390.3

32

31

34

-KAV31.4
/1400.1

32

31

34

-KAV31.5
/1400.1

-XSV31 1 2 3 4 5

-XSV31 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
=070_ED/3550.1

-WS_V31

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAV31

1411 /1400.3

DC24_V31 M24_V31ON_V31



List
Stránka

Zprac..

1410

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSHO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1430

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1420

2

=

Název

5

58 /

RMS1.1
Provoz

Proudové zatížení
nutno ověřit podle
skutečně dodaných
spotřebičů

Součást dodávky technologie

-QFV32
0,4 - 0,63A
MS-Ex 0.63

1

2

3

4

5

6
I>I> I>

-XCV32 L PE

13

14

-QFV32FA

21

22

A1

A2
-KAV32.1
230V AC/ 6A

Signalizace "Porucha"

1411 /1430.3
2221 /1430.8

32 31
34

/1440.3

1

2

-FAV32
C4A

Signalizační a ovládací napětí

A1

A2
-KAV32.2
230V AC/6A

Signalizace "Chod"

2421 /1430.8

32 31
34

/1440.4

1

2

3

4

5

6
-KMV32

/1430.3
6A / 230V AC

13

14
-KMV32

/1430.3

12

PE

-V32
TD-800/200 Ex 1~

M

N

3x2.5
25 m

OLFLEX CLASSIC 110
-WL_V12

GYBK BU

L1S/1400.9

L2S/1400.9

L3S/1400.9

NS/1400.9

PES/1400.9

NS / 1430.0

PES / 1430.0

USIG_V12 / 1430.0

L1S / 1430.0

L2S / 1430.0

L3S / 1430.0



List
Stránka

Zprac..

1420

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, OSPO

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

1440

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1430

2

=

Název

5

59 /

Dvojnásobné
ovládací
tlačítko

11

14
-KAV32

/1440.7

A1

A2
-KAV32.3
230V AC/ 6A
Signalizace 

"Nouzové zapnutí"

1411 /1430.6
2421 /1430.3

11

14
-KAV32.3

/1430.6

21

24
-KAV32.3

/1430.6

A2

A1
-KMV32

220..230V AC

1 2 /1420.1
13 14 /1420.3

A1

A2

-KAV32.4
230V AC/

4P / 6A
Místně

1411 /1430.3

32 31
34

/1440.5
4441 /1430.6

A1

A2

-KAV32.5
230V AC/

4P / 6A
Dálkově

1411 /1430.3

32 31
34

/1440.6

SQV32
MSK-001-102 1

2 4

11

14

-KAV32.4
/1430.111

14

-KAV32.5
/1430.1

21

24
-KAV32.2

/1420.3

Červená
Porucha x1

x2

Zelená
Chod

-HV32
MKA-SC-SE-A230

1

3

2

4

21

22
-KAV32.1

/1420.2

11

14
-KAV32.1

/1420.2

41

44
-KAV32.4

/1430.1

13

14
-SQV32.1

zelené tlačítko
Stiskem zapni

11

12
-SQV32.2

červené tlačítko
Stiskem vypni

32

31

34

-KQAZ_1

L1S/1420.8

L2S/1420.8

L3S/1420.8

NS/1420.8

PES/1420.8

NS /

PES /

USIG_V12/1420.8

L1S /

L2S /

L3S /



List
Stránka

Zprac..

1430

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

010_RMS1_1
k360

k360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

=020_RMS1_2/2000

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

1440

2

=

Název

5

60 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ2
3-X12

k360.V32 - Povel "Chod"

-A111

dk360_V32_KA
Q2.2

DI8
9

k360.V32 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V32_FA
I7.0

DI9
10

k360.V32 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V32_KM
I7.1

DI10
11

k360.V32 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V32_KL
I7.2

DI11
12

k360.V32 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V32_KD
I7.3

32

31

34

-KAV32.1
/1420.2

32

31

34

-KAV32.2
/1420.3

32

31

34

-KAV32.4
/1430.1

32

31

34

-KAV32.5
/1430.1

-XSV12 1 2 3 4 5

-XSV12 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
-WS_V12

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAV32

1411 /1430.3

DC24_V32

M24_V32ON_V32



List
Stránka

Zprac..

=010_RMS1_1/1440

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Dispozice rozváděče RMS1.2

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2010

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2000

2

=

Název

5

61 /

Oceloplechová lakovaná skříň,
 800x2000x400 mm, (š x v x h)

Přívody: Vrchem
Vývody: Vrchem

Osazení do prostoru rozvodny I.P.P.

1

RMS1.2

800 mm

20
00

 m
m

Napěťové soustavy:
3PEN 230V/400V AC
3 N PE 230V/400V AC
24V DC

Ochrana před nebezpčeným dotykem
dle ČSN 332000-4-41:
Proudovým chráničem
Automatickým odpojením od zdroje
Doplňkovým pospojením

Rozváděč bude uchycen do stavební
konstrukce pro zamezení pádu

DC24_01QF1

DC24_01QF1



List
Stránka

Zprac..

2000

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Vlastní spotřebiče rozváděče

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2020

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2010

2

=

Název

5

62 /

Svítidlo vybavené optickým
senzorem otevření dveří
a ručním vypínačemTemperace rozváděčeVentilace rozváděče

1 2

PE

-02V01
Ventilátor rozváděče

M
1~

1

2
-02FA1

C4A

13

14
-02BT1

NSYCCOTHOF
Spínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ
13

14
-02BT2

NSYCCOTHC
Rozpínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ

1

2

PE-02T01
Topné těleso

100W

1

2

PE

-02H01
Osvětlení rozváděče

L1 / 2050.0=.3-L1/

=.3-L2/

=.3-L3/

=.3-N/

=.3-PE/

L2 / 2050.0

L3 / 2050.0

N / 2050.0

PE / 2050.0



List
Stránka

Zprac..

2010

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Vývody pro světelné okruhy EL2 - EL3

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2030

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2020

2

=

Název

5

63 /

Vývod pro
světelný okruh EL1

Vývod pro
světelný okruh EL2

Vývod pro
světelný okruh EL3

-XEL1 L1 N PE

1

2

3

4

-FEL1
C10 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

-XEL2 L1 N PE

1

2

3

4

-FEL2
C10 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

-XEL3 L1 N PE

1

2

3

4

-FEL3
C10 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

=010_RMS1.1-L1O/

=010_RMS1.1-L2O/

=010_RMS1.1-L3O/

=010_RMS1.1-NO/

L1O / 2030.0

L2O / 2030.0

L3O / 2030.0

NO / 2030.0

PEO / 2030.0=010_RMS1.1-PEO/



List
Stránka

Zprac..

2020

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Vývody pro temperaci EH1, EH2, EH3

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2040

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2030

2

=

Název

5

64 /

Přímotopný
konvektor EH1

Přímotopný
konvektor EH2

Průtokový ohřívač
EH3

1

2
-FEH1

LTN-16C-1

XEH1 L N PE

1

2
-FEH2

LTN-16C-1

XEH2 L N PE

1

2
-FEH5

LTN-16C-1

XEH3 L N PE

L1O/2020.8

L2O/2020.8

L3O/2020.8

NO/2020.8

L1O / 2040.0

L2O / 2040.0

L3O / 2040.0

NO / 2040.0

PEO / 2040.0PEO/2020.8



List
Stránka

Zprac..

2030

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Vývody pro zásuvkové skříně

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2050

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2040

2

=

Název

5

65 /

Vývod pro zásuvku
XS2

Vývod pro zásuvkovou
skříňku XS1

Vývod pro zásuvku
XS3

-XZS2 L N PE-XZS1 L1 L2 L3 N PE

1

2

3

4

5

6

-FAZS1
OEZ LTN-32C-3

1

2

3

4

-FAZS2
C16 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

-XZS3 L N PE

1

2

3

4

-FAZS3
C16 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

L1O/2030.8

L2O/2030.8

L3O/2030.8

NO/2030.8

L1O /

L2O /

L3O /

NO /

PEO /PEO / 2030.8



List
Stránka

Zprac..

2040

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Ovládací napětí

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

2060

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2050

2

=

Název

5

66 /

1

3

2

4

-T1
1200VA / 400 / 230 VAC

1

2

3

4

-FAT1
LTE-6B-2

1

2

-FUTR1
4A

1
-PE

L1/2010.9

L2/2010.9

L3/2010.9

N/2010.9

L1 / 2060.0

L2 / 2060.0

L3 / 2060.0

N / 2060.0

PE / 2060.0PE/2010.9

UC_230_L /

UC_230_N /



List
Stránka

Zprac..

2050

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

020_RMS1_2
k360

Vývody pro zásuvky, PZTS, ED

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

=070_ED/3000

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

2060

2

=

Název

5

67 /

Vývod pro
zásuvky Z1

Vývod pro
zásuvky Z2
(rezerva)

Vývod pro
PZTS

Vývod pro
rozváděč ED

-XZ1 L1 N PE

1

2

3

4

-FAZ1
C16 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

-XZ2 L1 N PE

1

2

3

4

-FAZ2
C16 / 30mA

Proudový chránič 
s nadproudovou

 ochranou

-XEL3 L1 N PE -XEL4 L1 N PE

1

2

3

4
-FAEZS

B10

1

2

3

4
-FAED

C16

L1/2050.9

L2/2050.9

L3/2050.9

N/2050.9

L1 /

L2 /

L3 /

N /

PE /PE/2050.9



List
Stránka

Zprac..

=020_RMS1_2/2060

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Dispozice rozváděče ED

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3010

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3000

2

=

Název

5

68 /

Oceloplechová lakovaná skříň,
 1200x2000x400 mm, (š x v x h)

Přívody: Vrchem
Vývody: Vrchem

Osazení do prostoru rozvodny I.P.P.
ED

20
00

 m
m

Napěťové soustavy:
3PEN 230V/400V AC
3 N PE 230V/400V AC
24V DC

Ochrana před nebezpčeným dotykem
dle ČSN 332000-4-41:
Proudovým chráničem
Automatickým odpojením od zdroje
Doplňkovým pospojením

Rozváděč bude uchycen do stavební
konstrukce pro zamezení pádu

SIEMENS SIMATIC HMI

TOUCH

-OP

1200 mm

DC24_01QF1

DC24_01QF1



List
Stránka

Zprac..

3000

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Přívod napájení ED

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3020

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3010

2

=

Název

5

69 /

CY 16 / max 0,5m

Zásuvka pro servisní notebook

Pospojení konstrukce rozváděčové skříně
- Montážní deska
- Skříň rozváděče
- Dveře rozváděče
- Instalační DIN lišty
- CPU/IM + karty řídicího systému
- Samostatný propoj na ekvipotenciální
svorkovnici objektu vodičem min 16mm2

4

DI
3

/3600.2
I0.3

cSPD3_FA
Přepěťová ochrana III.stupně zničena

-A101

ED
Provoz

Provoz
RMS1.1

-XED L

-01FV02
HAKEL HSAF16 S

L' N' PE

N PE

PE

Hlavní ekviponenciální svorka

L N

12

11

14

-K1

1

2

3

4
-01FA1

C16
LTN 16C/1N

-PE

L-XED N PE

3x2.5
12 m

CYKY-J
-WL_ED

x1

x2

-TL1
Hakel HI16

x1

x2

-TL2
Hakel HI16

-L_ED / 3020.0

-N_ED / 3020.0

DC24_SPD3
3050.3

-PE_ED / 3020.0



List
Stránka

Zprac..

3010

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Vlastní spotřebiče rozváděče

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3030

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3020

2

=

Název

5

70 /

Svítidlo vybavené optickým
senzorem otevření dveří
a ručním vypínačemTemperace rozváděčeVentilace rozváděče

1 2

PE

-02V01
Ventilátor rozváděče

M
1~

1

2
-02FA1

C4A

13

14
-02BT1

NSYCCOTHOF
Spínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ
13

14
-02BT2

NSYCCOTHC
Rozpínací kontakt

0 - 60°C, 10A

Θ

1

2

PE-02T01
Topné těleso

100W

1

2

PE

-02H01
Osvětlení rozváděče

L_ED / 3030.0L_ED/3010.9

N_ED/3010.9

PE_ED/3010.9

N_ED / 3030.0

PE_ED / 3030.0



List
Stránka

Zprac..

3020

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Servisní zásuvky telemetrie

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3040

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3030

2

=

Název

5

71 /

1 2PE
-ZS2

Zásuvka pro připojení
servisního notebooku

1

2
-02FA2

C10

1 2PE-ZS1
Zásuvka pro připojení
servisního notebooku

L_ED/3020.9 L_ED / 3040.0

N_ED/3020.9 -N_ED / 3040.0

-PE_ED/3020.9 PE_ED / 3040.0
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Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Zálohovaný napájecí zdroj 24V DC

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3050

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3040

2

=

Název

5

72 /

.
VOLTAGE
SELECTOR
SWITCH
230V

120V
230V

1+ 2+ 1- 2-

L1 N PE-GU01
IN: 120/230 V AC

OUT: 24 V/10 A DC

6EP1334-1LB00

ADJUST
22.8...26.4V

DEFAULT VALUE
24V

-GU2
6EP1931-2EC21

X1 1

IN
 L

+

2

IN
 M

3

OU
T 

L+

4

OU
T 

M

5

OU
T 

L+

6
OU

T 
M

7

+
BA

T

8

-B
AT

X2 1

BA
T

2 3

O.
K.

4

AL
AR

M

5 6 7

BA
T.

<
85

%

8 9

ON
/O

FF

10

M

1
2
3

+2V
+1V

+0.5V

9+0.1V
+0.2V
+0.2V
+0.5V
+1V
+1V 4

5
6
7
8

0.2/0.4A 10

ON OFF

8Unterbr.
On/Off 9

+320s
+160s
+80s
+40s
+20s
+10s 7

6
5
4
3
2
1

ON OFF

+ --BAT1
24V / 12AH

6EP1935-6MF01

32V/20A

6

DI
5

/3600.2
I0.5

cUPS_FA
Signalizace "Porucha UPS"

-A101

7

DI
6

/3600.2
I0.6

cUPS_BatteryLow
Signalizace "Slabá baterie UPS"

-A101

5

DI
4

/3600.2
I0.4

cUPS_BatteryOn
Signalizace "Provoz na baterie UPS"

-A101

6

DQ
5

/3640.2
Q2.5

dk360_QAZ_1_ED
k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu

I.stupeň nedetekován" (pro 24V DC)

-A111

1

2
-FA4

C10

1

2

3

4

-24FA1
2P / C10 1

2

3

4

-24FA2
2P / C10

1

2

3

4

5

6
-KM24S

/3040.7
12A/24VDC

A1

A2

-KM24S

1 2 /3040.6

DC24_OUT / 3050.0

M24_OUT / 3050.0

L_ED/3030.9

N_ED/3030.9

PE_ED/3030.9

-DC24_UPS / 3050.3

DC24S_OUT / 3060.0

M24S_OUT / 3060.0
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Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Jištění napájecích okruhů 24V DC

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3060

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3050

2

=

Název

5

73 /

1

2

-FU01
1A

1

2

-FU03
0.5A

1

2

-FU04
2A

1

2

-FU05
0,1 A

-XM:1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 20

1

2

-FU06
0.1 A

1

2

-FU07
0.1 A

1

2

-FU02
1A

1

2

-FU08
0,1 A

1

2

-FU09
0.1 A

1

2

-FU11
0,1 A

1

2

-FU12
0,5A

-X24V:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

-FU13
1 A

1

2

-FU14
1 A

1

2

-FU10
0.1 A

1

2

-FU15
0,5 A

9 10 11 16 17 18 19

1

2

-FU16
0,5 A

1

2

-FU17
0,5 A

1

2

-FU18
250 mA

1

2

-FU19
1A

1

2

-FU20
1A

1

2

-FU21
1A

1

2

-FU22
1A

21 22 23 24 25

-DC24_OUT/3040.8

M24_OUT / 3040.8

DC24_SW
3100.1

-M24_SW
3100.2

-M24_A100
3110.2

DC24_Vxx
3590.2

-M24_Vxx
3590.1

DC24_A101
3110.2

-M24_A101
3110.3

DC24_A100
3110.1

-DC24_SPD1

DC24_OP
3090.3

-M24_OP
3090.4

DC24_SPD3
3010.2

M24_QAZ121
3360.0

DC24_UPS
3040.8

DC24_01QF1
3130.1

M24_QAZ122
3370.0

-M24_QAZ123
3380.0

DC24_V21
3540.1

DC24_V31
3550.1

-M24_RIPEX
3150.3

DC24_V32

DC24_QAZ121
3360.0

DC24_RIPEX
3150.3

DC24_QAZ122
3370.0

DC24_QAZ123
3380.0

DC24_MR400
3160.2

-M24_MR400
3160.3

M24_C01_FM
=010_RMS1_1/1120.8

M24_C02_FM
=010_RMS1_1/1140.8

M24_C03_FM
=010_RMS1_1/1160.8

M24_C04_FM
=010_RMS1_1/1180.8

M24_RMS1
=010_RMS1_1/1100.7

M24_V21
3540.8

M24_V31
3550.8

M24_V32
3560.8

-M24_KA
3450.0

M24S_RMS1
3580.1
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Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Jištění bezpečnostních napájecích okruhů 24V DC

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3070

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3060

2

=

Název

5

74 /

1

2

-FUS01
1A

1

2

-FUS03
1 A

1

2

-FUS04
2A

1

2

-FUS05
0.5 A

-XM:1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 20

1

2

-FUS06
0.5A

1

2

-FUS07
0.1 A

1

2

-FUS02
1A

1

2

-FUS08
0.5A

1

2

-FUS09
0.1 A

1

2

-FUS11
0,1 A

1

2

-FUS12
0.5A

-X24S:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

-FUS13
0.1 A

1

2

-FUS14
0.5 A

1

2

-FUS10
0.5A

1

2

-FUS15
250 mA

9 10 11 16 17 18 19

1

2

-FUS16
250 mA

1

2

-FUS17
250 mA

1

2

-FUS18
250 mA

1

2

-FUS19
1A

1

2

-FUS20
1A

1

2

-FUS21
1A

1

2

-FUS22
1A

-F
US

23
0.

1 
A

1

2

-F
US

24
0.

1 
A

1

2

-F
US

25
0.

1 
A

1

2

-F
US

26
0.

1 
A

1

2

-F
SU

27
0.

1 
A

1

2

-F
US

28
0.

1 
A

1

2

-F
US

29
0.

1 
A

1

2

-F
US

30
0.

1 
A

1

2

-F
US

31
/3

06
0.

7
0.

1 
A

1

2

-F
US

32
0.

1 
A

1

2

-F
US

33
0.

1 
A

1

2
-F

US
34

0.
1 

A

1

2

-F
US

35
0.

1 
A

1

2

-F
US

36
0.

1 
A

1

2

-F
US

37
0.

1 
A

1

2

-F
US

38
0.

1 
A

1

2

-F
US

39
0.

1 
A

1

2

-F
US

40
0.

1 
A

1

2

-F
US

31
/3

06
0.

3
0.

1 
A

1

2

-DC24S_OUT/3040.8

M24S_OUT / 3040.8

DC24S_M10
3400.1

-M24S_M10
3400.2

DC24S_A201
3110.3

-M24S_A201
3110.4

DC24S_VST
3170.2 -DC24S_FIRQ104

3230.2

-M24S_KA
3450.8

-DC24S_FIRQ104S
3230.6

M24S_FIRQ104
3230.2

-DC24S_FIRQ105
3240.2

-DC24S_FIRQ105S
3240.6

M24S_FIRQ105
3240.2

M24S_FIRQ106
3250.2

-DC24S_FIRQ106
3250.2

-DC24S_FIRQ106S
3250.6

M24S_FIRQ107
3260.2

-DC24S_FIRQ107
3260.2

-DC24S_FIRQ107S
3260.6

DC24S_M05A
3500.1

DC24S_M05B
3510.1

DC24S_M06A
3520.1

DC24S_M06B
3530.1

M24S_M05A
3500.1

M24S_M05B
3510.1

M24S_M06A
3520.1

M24S_M06B
3530.1

DC24_C01_FM
=010_RMS1_1/1120.8

DC24_C02_FM
=010_RMS1_1/1140.8

DC24_C03_FM
=010_RMS1_1/1160.8

DC24_C04_FM
=010_RMS1_1/1180.8

M24_RMS1
3130.7

DC24S_LSH103
3060.2

DC24S_LSL102
3300.2

DC24S_LAH112
3320.2

DC24S_LSH103
3060.1

DC24S_LA110
3190.1

DC24S_LA114
3190.1

DC24S_LA115
3190.2

DC24S_GA118
3340.2

DC24S_GA119
3350.2

DC24S_LICA101A

M24S_ATS
3570.8

M24S_14AB
3440.1
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Datum
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Dispozice systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140
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4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3070

2

=

Název

5

75 /

DIAG

PWR

AI0 AI1

6ES7134-6GD01-0BA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI
4xI 2-/4-wire

ST

CC03

AI3AI2

-A221

R/S ER MT

   X1P3
PROFINET
   (LAN)

MAC ADDRESS

X80
24VDC

CPU 1510SP-1 PN

6ES7510-1DJ01-0AB0

1L+ 1M

2L+ 2M

SIMATIC
ET 200SP

PWR

RUN
STOP
MRES

X50

PUSH

BA

LK3

SIEMENS

-A100

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A101

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A201

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A202

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DQ

DIAG

16x24VDC/0,5A

.0

.2

.4

.6

PWR
CC00

BU: A0

.1

.5

.7

.3

6ES7132-6BH01-0BA0

ST

DQ
a

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

DQ
b

-A211

6E
S7

19
3-

6P
A0

0-
0A

A0

SP
AR

E
FU

SE
S

0
-A299

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A102

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A103

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DQ

DIAG

16x24VDC/0,5A

.0

.2

.4

.6

PWR
CC00

BU: A0

.1

.5

.7

.3

6ES7132-6BH01-0BA0

ST

DQ
a

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

DQ
b

-A111

DIAG

PWR

AI0 AI1

6ES7134-6GD01-0BA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI
4xI 2-/4-wire

ST

CC03

AI3AI2

-A221

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A203

DIAG

PWR

AI0 AI1

6ES7134-6GD01-0BA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI
4xI 2-/4-wire

ST

CC03

AI3AI2

-A222

DIAG

PWR

AI0 AI1

6ES7134-6GD01-0BA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI
4xI 2-/4-wire

ST

CC03

AI3AI2

-A223

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

6ES7131-6BH01-0BA0

DI
b

.7

.5

.3

.1

.6

.4

.2

.0

DI
a

ST

.3.2

15

L+ M

16

14

12

10

8

6

4

2

13

11

9

7

5

3

1

-A104

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DQ

DIAG

16x24VDC/0,5A

.0

.2

.4

.6

PWR
CC00

BU: A0

.1

.5

.7

.3

6ES7132-6BH01-0BA0

ST

DQ
a

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

DQ
b

-A212
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2

=

Název

5

76 /

P15

P14

P13

P12

P11

P10

P9

P16

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

P8

SCALANCE XC116

P1 TO P16 FOR LAN ONLY
116-0BA00-2AC2

F

L1

L2

P1 P9

P2 P10

P3 P11

P4 P12

P5 P13

P6 P14

P7 P15

P8 P16

SIEMENS

L1+

M1

M2

L2+

F1

F2FA
UL

T

SET
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X80/PE

-OP

SIEMENS6AV2124-0QC02-0AX1 TP1500 Comfort, 15"

-X80 1
L+

-X80 2
M

FE PE

PE

DC24_OP
3050.1

M24_OP
3050.2
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2
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5

78 /

-SW
/3120.2

SIEMENS6GK5116-0BA00-2AC2 XC116

2
M1

2/M1

3
M2

3/M2

1
L1+

1/L1+

4
L2+

4/L2+

F2
FAULT

F2/FAULT

F1
FAULT

F1/FAULT

DC24_SW
3050.0

M24_SW
3050.1
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79 /

-A100

-X80
xL+

n
xM

n

-A101
/3600.2

24VDC
L+

0VDC
M

-A201
/3660.2

24VDC
L+

0VDC
M

DC24_A100
3050.1

M24_A100
3050.1

DC24_A101
3050.2

M24_A101
3050.1

DC24S_A201
3060.1

M24S_A201
3060.1
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140

3130

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3120

2

=

Název

5

80 /

Legenda portů

P1 - Připojení CPU
P2 - Připojení analyzátoru 02PU1
P3 - Připojení operátorského panelu
P4 - Připojení frekvenčního měniče pro C01
P5 - Připojení frekvenčního měniče pro C02
P6 - Připojení frekvenčního měniče pro C03
P7 - Připojení frekvenčního měniče pro C04
P8 - Připojení modemu RIPEX
P9 - Připojení modemu MR400
P10 - Rezerva
P11 - Rezerva
P12 - Rezerva (připojení servisního notebooku)
P13 - Rezerva
P14 - Rezerva
P15 - Rezerva
P16 - Rezerva

-SW
/3100.1

P9

P10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

-FV_k360_C01
HT-NET 5Ecat/RJ Xseries 

OUT IN
GND

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_C01.1

PE

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
=010_RMS1_1/1030.7

-WE_02PU1

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_A100

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_OP

20 m
Cat 5, STP
-WE_C01

-FV_k360_C02
HT-NET 5Ecat/RJ Xseries 

OUT IN
GND

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_C02.1

PE

20 m
Cat 5, STP
-WE_C02

-FV_k360_C03
HT-NET 5Ecat/RJ Xseries 

OUT IN
GND

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_C03.1

PE

20 m
Cat 5, STP
-WE_C03

-FV_k360_C04
HT-NET 5Ecat/RJ Xseries 

OUT IN
GND

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_C04.1

PE

20 m
Cat 5, STP
-WE_C04

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_OP

Ethernet patchcord
3 m

Cat 5, STP
-WE_OP

-WO20/

WE_A100 /

LAN_02PU1 /

LAN_C01 /

WE_OP /

LAN_C02 /

LAN_C03 /

LAN_C04 /

LAN_RIPEX /

LAN_MR400 /
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3120

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Signalizace z RMS1

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3140

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3130

2

=

Název

5

81 /

RMS1
Provoz

Provoz
ED

Signalizace "Sled fází"

-A101
/3600.2

cUFA
I0.0

1
DI0

Signalizace "Puls spotřeby elektrické
energie 1kW"

-A101
/3600.2

ckWh
I0.1

2
DI1

Signalizace "Hlavní vypínač vypnuto"

-A101
/3600.2

c01QF1_Off
I1.7

16
DI15

Přepěťová ochrana I+II.stupně zničena

-A101
/3600.2

cSPD12_FA
I0.2

3
DI2

Signalizace "Bezpečnostní relé
vybaveno"

-A101
/3600.2

cSSR_ON
I1.0

9
DI8

Signalizace "Napájení z distribuční sítě"

-A101
/3600.2

cQM01_NET
I1.1

10
DI9

Signalizace "Napájení vypnuto"

-A101
/3600.2

cQM01_OFF
I1.2

11
DI10

Signalizace "Napájení z náhradního
zdroje"

-A101
/3600.2

cQM01_NZ
I1.3

12
DI11

1-XSED 2 3 4 5 6 7 8

1-XSED 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

PE

PE

14x1
8 m

JYTY-O
WS_ED

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

13

14
-01KA1

DC24_01QF1
3050.3

M24_RMS1

DC24_QF1
=010_RMS1_1/1100.1

SIG_QF1
3140.1

DC24_PU
3140.1

SIG_PU
3140.2

DC24_SPD
3140.3

SIG_SPD
3140.3

DC24_SR
3140.3

SIG_SR
3140.4

DC24_QM1

SIG_QM01_NZ

SIG_QM01_OFF

SIG_QM01_NET

M24_RMS1
3060.5
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3130

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Signalizace RMS1 pro systém řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3150

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3140

2

=

Název

5

82 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

1-XSED 2 3 4 5 6 7 8

1-XSED 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

PE

PE

14x1
8 m

JYTY-O
WS_ED

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

13

14
-01KA1

DC24_QF1

SIG_QF1
3130.1

DC24_PU
3130.1

M24_PU

SIG_PU
3130.2

DC24_SPD
3130.3

SIG_SPD
3130.3

DC24_SR
3130.3

SIG_SR
3130.4
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3140

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Napájení radiomodemu RIPEX

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3160

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3150

2

=

Název

5

83 /

-RIPEX

POWER:+ POWER:GND

DC24_RIPEX/3050.5

M24_RIPEX/3050.3
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3150

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Napájení radiomodemu MR400

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3170

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3160

2

=

Název

5

84 /

-MR400

POWER:+ POWER:GND

-GU12

-Vo:1 -Vo:2 +Vo:3 +Vo:4

+Vin:5 +Vin:6

DC24_MR400
3050.6

M24_MR400
3050.3
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3160

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Monitoring vstupu do objektu

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3180

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3170

2

=

Název

5

85 /

Provoz

8

DI
7

/3600.2
I0.7

cVstup
Signalizace "Vstup do objektu"

-A101

ED
Provoz

PZTS

OUT

IN-FVVST
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

-PE PE

2x1
15 m

JYTY-O
WS_VST

BK BN

1314

-SQ_VST

L_ED / 3170.0

PE_ED / 3170.0

DC24S_VST
3060.1

L_ED/3170.9

N_ED/3170.9

PE_ED/3170.9

N_ED / 3170.0
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3170

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Monitoring vstupu do prostoru rozvodny

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3190

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3180

2

=

Název

5

86 /

Provoz

13

DI
12

/3600.2
I1.4

cVstup_Rozvodna
Signalizace "Vstup do rozvodny"

-A101

ED
Provoz

PZTS

OUT

IN-FVVST2
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

1

-PE PE

2x1
10 m

JYTY-O
WS_VST2

BK BN

1314

-SQ_VST_R

L_ED / 3180.0

PE_ED / 3180.0

DC24S_VST

L_ED/3180.9

N_ED/3180.9

PE_ED/3180.9

N_ED / 3180.0
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3180

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Signalizace hladin pro systém řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3200

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3190

2

=

Název

5

87 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

FV_LA110
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

9
DI8

-A202

ck360_LA110
k360.LA110 - Signalizace "Únik média v

prostoru ČS"

I35.0
/3670.2

10
DI9

-A202

ck360_LA114
k360.LA114 - Signalizace "Únik média v

drenážní jímce"

I35.1
/3670.2

11
DI10
-A202

ck360_LA115
k360.LA115 - Signalizace "Únik média v

šachtě rezaček"

I35.2
/3670.2

FV_LA114
/3190.2

SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_LA114
/3190.1

SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

1-XLSx 2 3 4 5 6

1-XLSx 2 3

14x1
10 m

JYTY-O
WS_LSx

1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PE PE PE

DC24S_LA110
3060.2

DC24S_LA114
3060.2

DC24S_LA115
3060.3
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3190

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LICA101 - Měření hladiny v čerpací jímce

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3220

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3200

2

=

Název

5

88 /

P

I

k360.LICA101 - Hladina
v čerpací jímce

ED
Provoz

OUT

IN-FV_LICA101
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

k360.LICA101 - Hladina v čerpací jímce
odpadní vody

-A221
/3710.2

ak360_LICA101
IW256

1
1I0+

5
1I0-

9
UV0

13
2I0+

PE

-PE

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_LICA101

-LICA101
0 - 40 kPa

1 2 GND

BN BU

1

2

-FU_LICA101
0.1 A

PE

-MX_LICA101

XC:1 2 PE

Kabel součástí senzoru
WS_LICA101.1
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Zprac..

3200

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LICA111 - Měření hladiny v přítokové jímce rezaček

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3230

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3220

2

=

Název

5

89 /

P

I

k360.LICA111 - Hladina
v přítokové jímce řezaček

ED
Provoz

OUT

IN-FV_LICA111
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

k360.LICA111 - Hladina v přítokové
jímce rezaček

-A221
/3710.2

ak360_LICA111
IW260

3
1I2+

7
1I2-

8
1I3-

10
UV1

PE

-PE

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_LICA111

-LICA111
0 - 20 kPa

1 2 GND

BN BU

1

2

-FU_LICA111
0.1 A

PE

-MX_LICA111

XC:1 2 PE

Kabel součástí senzoru
WS_LICA111.1
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3220

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.FIRQ104 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C01

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3240

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3230

2

=

Název

5

90 /

Provoz
ED

Napájecí napětí průtokoměru 24V DC

k360.FIRQ104 - Průtok na výtlaku
čerpadla C01

-A222
/3720.2

ak360_FIRQ104
IW264

1
1I0+

5
1I0-

9
UV0

13
2I0+

k360.FIRQ104 - Signalizace "Puls 1m3
sumárního průtoku"

-A201
/3660.2

ck360_FIRQ104_S
I33.0

9
DI8

PE

30 m
JYTY-J 7x1mm2

-WS_FIRQ104

-FVFIRQ104
DMP-024-V/1-R1

L+2 (2) PE (3)L-2 (6)

L+1 (1) L-1 (5) a1 (7)

a2 (8)

b1 (11)

b2 (12)

-PE

PE

-k360.FIRQ104
ELA-MQI-99-S

1 2 PE 10 (+) 11 (-) 14 (+) 15 (-) GND

1 2 3 4GNYE

-FVFIRQ104S
5 7
6 8PE

5 6

-PE

1

2

-FU_FIRQ104
0.1A

-XF104 1 2 -XF104 3 4 5 6

-DC24S_FIRQ104
3060.2

-M24S_FIRQ104
3060.2

-DC24S_FIRQ104S
3060.3
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3230

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.FIRQ105 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C02

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3250

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3240

2

=

Název

5

91 /

Provoz
ED

Napájecí napětí průtokoměru 24V DC

k360.FIRQ105 - Průtok na výtlaku
čerpadla C02

-A222
/3720.2

ak360_FIRQ105
IW266

2
1I1+

5
1I0-

6
1I1-

13
2I0+

k360.FIRQ105 - Signalizace "Puls 1m3
sumárního průtoku"

-A201
/3660.2

ck360_FIRQ105_S
I33.1

10
DI9

PE

30 m
JYTY-J 7x1mm2

-WS_FIRQ105

-FVFIRQ105
DMP-024-V/1-R1

L+2 (2) PE (3)L-2 (6)

L+1 (1) L-1 (5) a1 (7)

a2 (8)

b1 (11)

b2 (12)

-PE

PE

-k360.FIRQ105
ELA-MQI-99-S

1 2 PE 10 (+) 11 (-) 14 (+) 15 (-) GND

1 2 3 4GNYE

-FVFIRQ105S
5 7
6 8PE

5 6

-PE

1

2

-FU_FIRQ105
0.1A

-XF105 1 2 -XF105 3 4 5 6

-DC24S_FIRQ105
3060.3

-M24S_FIRQ105
3060.2

-DC24S_FIRQ105S
3060.3
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3240

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.FIRQ106 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C03

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3260

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3250

2

=

Název

5

92 /

Provoz
ED

Napájecí napětí průtokoměru 24V DC

k360.FIRQ106 - Průtok na výtlaku
čerpadla C03

-A222
/3720.2

ak360_FIRQ106
IW268

3
1I2+

7
1I2-

6
1I1-

8
1I3-

k360.FIRQ106 - Signalizace "Puls 1m3
sumárního průtoku"

-A201
/3660.2

ck360_FIRQ106_S
I33.2

11
DI10

PE

30 m
JYTY-J 7x1mm2

-WS_FIRQ106

-FVFIRQ106
DMP-024-V/1-R1

L+2 (2) PE (3)L-2 (6)

L+1 (1) L-1 (5) a1 (7)

a2 (8)

b1 (11)

b2 (12)

-PE

PE

-k360.FIRQ106
ELA-MQI-99-S

1 2 PE 10 (+) 11 (-) 14 (+) 15 (-) GND

1 2 3 4GNYE

-FVFIRQ106S
5 7
6 8PE

5 6

-PE

1

2

-FU_FIRQ106
0.1A

-XF106 1 2 -XF106 3 4 5 6

-DC24S_FIRQ106
3060.4

-M24S_FIRQ106
3060.2

-DC24S_FIRQ106S
3060.4
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3250

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.FIRQ107 - měření průtoku na výtlaku čerpadla C04

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3270

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3260

2

=

Název

5

93 /

Provoz
ED

Napájecí napětí průtokoměru 24V DC

k360.FIRQ107 - Průtok na výtlaku
čerpadla C04

-A222
/3720.2

ak360_FIRQ107
IW270

4
1I3+

7
1I2-

10
UV1

8
1I3-

k360.FIRQ107 - Signalizace "Puls 1m3
sumárního průtoku"

-A201
/3660.2

ck360_FIRQ107_S
I33.3

12
DI11

PE

30 m
JYTY-J 7x1mm2

-WS_FIRQ107

-FVFIRQ107
DMP-024-V/1-R1

L+2 (2) PE (3)L-2 (6)

L+1 (1) L-1 (5) a1 (7)

a2 (8)

b1 (11)

b2 (12)

-PE

PE

-k360.FIRQ107
ELA-MQI-99-S

1 2 PE 10 (+) 11 (-) 14 (+) 15 (-) GND

1 2 3 4GNYE

-FVFIRQ107S
5 7
6 8PE

5 6

-PE

1

2

-FU_FIRQ107
0.1A

-XF107 1 2 -XF107 3 4 5 6

-DC24S_FIRQ107
3060.5

-M24S_FIRQ107
3060.3

-DC24S_FIRQ107S
3060.5



List
Stránka

Zprac..

3260

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.PI116 - Měření tlaku v rozvodu tlakového vzduchu

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3280

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3270

2

=

Název

5

94 /

P

I

k360.PI116 - Tlak v rozvodu
tlakového vzduchu

ED
Provoz

OUT

IN-FVPI116
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

k360.PI116 - Tlak v rozvodu tlakového
vzduchu

-A223
/3730.2

ak360_PI116
IW272

1
1I0+

7
1I2-

11
UV2

15
2I2+

PE

-PE

-k360.PI116
0 - 1600 kPa

1 2 GND

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_PI116

BN BU

1

2

-FUPI116
0.1 A

PE



List
Stránka

Zprac..

3270

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.PI117 - Měření tlaku v rozvodu užitkové vody

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3290

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3280

2

=

Název

5

95 /

P

I

k360.PI117 - Tlak v rozvodu
tlakového vzduchu

ED
Provoz

OUT

IN-FVPI117
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

k360.PI117 - Tlak v rozvodu užitkové
vody

-A223
/3730.2

ak360_PI117
IW274

2
1I1+

7
1I2-

5
1I0-

15
2I2+

PE

-PE

-k360.PI117
0 - 1000 kPa

1 2 GND

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_PI117

BN BU

1

2

-FUPI117
0.1 A

PE



List
Stránka

Zprac..

3280

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.TI125 - Měření teploty v prostorách ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3300

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3290

2

=

Název

5

96 /

P

I

k360.TI125 - Teplota
v prostorách ČS

ED
Provoz

OUT

IN-FVTI125
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

k360.TI125 - Teplota v prostoru čerpací
stanice

-A223
/3730.2

ak360_TI125
IW276

3
1I2+

6
1I1-

5
1I0-

10
UV1

PE

-PE

-k360.TI125
-5 - 50 °C

1 2 GND

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_TI125

BN BU

1

2

-FUTI125
0.1 A

PE



List
Stránka

Zprac..

3290

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LSL102 - Minimální havarijní hladina jímky ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3310

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3300

2

=

Název

5

97 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVLSL102
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

13
DI12
-A201

ck360_LSL102
k360.LSL102 - Signalizace "Minimální

hladina v čerpací jímce"

I33.4
/3660.2

-MX_LSL102
Umístit do amaturní

komory XC:1 2

13 14

SensoFLOAT R3

-SQ_LSL102

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LSL102.1
BN

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_LSL102

BU

PE

BN BU

PE

DC24S_LSL102
3060.0



List
Stránka

Zprac..

3300

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LSH103 - Maximální havarijní hladina jímky ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3320

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3310

2

=

Název

5

98 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVLSH103
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

14
DI13
-A201

ck360_LSH103
k360.LSH103 - Signalizace "Maximální

hladina v čerpací jímce"

I33.5
/3660.2

-MX_LSH103
Umístit do amaturní

komory XC:1 2

13 14

SensoFLOAT R3

-SQ_LSH103

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LSH103.1
BN

2x1
25 m

JYTY-O
-WS_LSH103

BU

PE

BN BU

PE

DC24S_LSH103



List
Stránka

Zprac..

3310

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LAH112 - Zvýšená hladina jímky řezaček

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3330

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3320

2

=

Název

5

99 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVLAH112
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

15
DI14
-A201

ck360_LAH112
k360.LAH112 - Signalizace "Zvýšená

hladina v jímce řezaček"

I33.6
/3660.2

-MX_LAH112

XC:1 2

13 14

SensoFLOAT R3

-SQ_LAH112

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LAH112.1
BN

2x1
40 m

JYTY-O
-WS_LAH112

BU

PE

BN BU

PE

DC24S_LAH112
3060.1



List
Stránka

Zprac..

3320

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.LAH113 - Havarijní hladina jímky řezaček

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3340

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3330

2

=

Název

5

100 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVLAH113
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

16
DI15
-A201

ck360_LAH113
k360.LAH113 - Signalizace "Havarijní

hladina v jímce řezaček"

I33.7
/3660.2

-MX_LAH113

XC:1 2

13 14

SensoFLOAT R3

-SQ_LAH113

Kabel součástí čidla
2x1
5 m

-WS_LAH113.1
BN

2x1
40 m

JYTY-O
-WS_LAH113

BU

PE

BN BU

PE

DC24S_LAH113



List
Stránka

Zprac..

3330

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.GA118 - Základní poloha vyplachovací klapky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3350

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3340

2

=

Název

5

101 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVGA118
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

12
DI11
-A202

ck360_GA118
k360.GA118 - Signalizace "Základní

poloha vyplachovací klapky"

I35.3
/3670.2

13 14

-SQ_GA118

2x1
/3340.2

-WS_GA118BN

2x1
40 m

JYTY-O
/3340.2

-WS_GA118

BU

PE

BN BU

PE

DC24S_GA118
3060.3



List
Stránka

Zprac..

3340

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.GA119 - Základní poloha vyplachovací klapky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3360

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3350

2

=

Název

5

102 /

ED
Provoz

OUT

IN-FVGA119
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

13
DI12
-A202

ck360_GA119
k360.GA119 - Signalizace "Základní

poloha vyplachovací klapky"

I35.4
/3670.2

13 14

-SQ_GA119

2x1
40 m

-WS_GA119

PE

BN BU

PE

DC24S_GA119
3060.3



List
Stránka

Zprac..

3350

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ121 - Výskyt bioplynu 2PP pod rozvodnou

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3370

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3360

2

=

Název

5

103 /

Provoz
ED

1
DI0

-A102

ck360_QAZ121_RLY1_ON
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - On"

I2.0
/3610.2

2
DI1

-A102

ck360_QAZ121_RLY1_OFF
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - Off"

I2.1
/3610.2

3
DI2

-A102

ck360_QAZ121_RLY2_ON
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - On"

I2.2
/3610.2

4
DI3

-A102

ck360_QAZ121_RLY2_OFF
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - Off"

I2.3
/3610.2

FV_GAZ121_1
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ121_2
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

k360.QAZ121 - Množství bioplynu v
ovzduší

-A121
/3650.2

ak360_QAZ121
IW300

1
1I0+

7
1I2-

11
UV2

15
2I2+

FV_GAZ121_3
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ121_4
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ121_5
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

5
DI4

-A102

ck360_QAZ121_RLY3_ON
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - On"

I2.4
/3610.2

6
DI5

-A102

ck360_QAZ121_RLY3_OFF
k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - Off"

I2.5
/3610.2

-QAZ121

12x1
25 m

OLFLEX EB CY
-WS_QAZ121

1

PE

3 4 5 62

24V

1

0V

2

4-20mA

3

COMM

4

TxD

5

RxD

6

RLY1/NC

7

RLY1/COM

8

RLY1/NO

9

RLY2/NC

10

RLY2/COM

11

RLY2/NO

12

RLY3/NC

13

RLY3/COM

14

RLY3/NO

15

PE

7 98

PE PE PE

PE

PE

-XQAZ121 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DC24_QAZ121/3050.6

M24_QAZ121/3050.2



List
Stránka

Zprac..

3360

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ122 - Výskyt bioplynu 2PP manipulační prostor

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3380

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3370

2

=

Název

5

104 /

Provoz
ED

7
DI6

-A102

ck360_QAZ122_RLY1_ON
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - On"

I2.6
/3610.2

8
DI7

-A102

ck360_QAZ122_RLY1_OFF
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - Off"

I2.7
/3610.2

9
DI8

-A102

ck360_QAZ122_RLY2_ON
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - On"

I3.0
/3610.2

10
DI9

-A102

ck360_QAZ122_RLY2_OFF
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - Off"

I3.1
/3610.2

FV_GAZ122_1
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ122_2
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

k360.QAZ122 - Množství bioplynu v
ovzduší

-A121
/3650.2

ak360_QAZ122
IW302

2
1I1+

5
1I0-

9
UV0

13
2I0+

FV_GAZ122_3
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ122_4
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ122_5
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

11
DI10
-A102

ck360_QAZ122_RLY3_ON
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - On"

I3.2
/3610.2

12
DI11
-A102

ck360_QAZ122_RLY3_OFF
k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - Off"

I3.3
/3610.2

-QAZ122

12x1
25 m

OLFLEX EB CY
-WS_QAZ122

1

PE

3 4 5 62

24V

1

0V

2

4-20mA

3

COMM

4

TxD

5

RxD

6

RLY1/NC

7

RLY1/COM

8

RLY1/NO

9

RLY2/NC

10

RLY2/COM

11

RLY2/NO

12

RLY3/NC

13

RLY3/COM

14

RLY3/NO

15

PE

7 98

PE PE PE

PE

PE

-XQAZ122 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DC24_QAZ122/3050.6

M24_QAZ122/3050.2



List
Stránka

Zprac..

3370

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ123 - Výskyt bioplynu podzemní prostor

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3390

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3380

2

=

Název

5

105 /

Provoz
ED

13
DI12
-A102

ck360_QAZ123_RLY1_ON
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - On"

I3.4
/3610.2

14
DI13
-A102

ck360_QAZ123_RLY1_OFF
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - Off"

I3.5
/3610.2

15
DI14
-A102

ck360_QAZ123_RLY2_ON
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - On"

I3.6
/3610.2

16
DI15
-A102

ck360_QAZ123_RLY2_OFF
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - Off"

I3.7
/3610.2

FV_GAZ123_1
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ123_2
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

k360.QAZ123 - Množství bioplynu v
ovzduší

-A121
/3650.2

ak360_QAZ123
IW304

3
1I2+

6
1I1-

8
1I3-

10
UV1

FV_GAZ123_3
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ123_4
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ123_5
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

1
DI0

-A103

ck360_QAZ123_RLY3_ON
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - On"

I4.0
/3620.2

2
DI1

-A103

ck360_QAZ123_RLY3_OFF
k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - Off"

I4.1
/3620.2

-QAZ123

12x1
35 m

OLFLEX EB CY
-WS_QAZ123

1

PE

3 4 5 62

24V

1

0V

2

4-20mA

3

COMM

4

TxD

5

RxD

6

RLY1/NC

7

RLY1/COM

8

RLY1/NO

9

RLY2/NC

10

RLY2/COM

11

RLY2/NO

12

RLY3/NC

13

RLY3/COM

14

RLY3/NO

15

PE

7 98

PE PE PE

PE

PE

-XQAZ123 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DC24_QAZ123/3050.7

M24_QAZ123/3050.3



List
Stránka

Zprac..

3380

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ124 - Výskyt bioplynu v šachtě řezaček

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3400

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3390

2

=

Název

5

106 /

Provoz
ED

3
DI2

-A103

ck360_QAZ124_RLY1_ON
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - On"

I4.2
/3620.2

4
DI3

-A103

ck360_QAZ124_RLY1_OFF
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 1. stupeň - Off"

I4.3
/3620.2

5
DI4

-A103

ck360_QAZ124_RLY2_ON
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - On"

I4.4
/3620.2

6
DI5

-A103

ck360_QAZ124_RLY2_OFF
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, 2. stupeň - Off"

I4.5
/3620.2

FV_GAZ124_1
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ124_2
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

k360.QAZ124 - Množství bioplynu v
ovzduší

-A121
/3650.2

ak360_QAZ124
IW306

4
1I3+

12
UV3

16
2I3+

14
2I1+

FV_GAZ124_3
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ124_4
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

FV_GAZ124_5
SPD ST 2+3

A1 B1

A2 B2PE

7
DI6

-A103

ck360_QAZ124_RLY3_ON
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - On"

I4.6
/3620.2

8
DI7

-A103

ck360_QAZ124_RLY3_OFF
k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt

bioplynu, porucha čidla - Off"

I4.7
/3620.2

-QAZ124

12x1
45 m

OLFLEX EB CY
-WS_QAZ124

1

PE

3 4 5 62

24V

1

0V

2

4-20mA

3

COMM

4

TxD

5

RxD

6

RLY1/NC

7

RLY1/COM

8

RLY1/NO

9

RLY2/NC

10

RLY2/COM

11

RLY2/NO

12

RLY3/NC

13

RLY3/COM

14

RLY3/NO

15

PE

7 98

PE PE PE

PE

PE

-XQAZ124 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DC24_QAZ124/

M24_QAZ124/



List
Stránka

Zprac..

3390

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M10 - Signalizace řezačky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3410

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3400

2

=

Název

5

107 /

Montážní panel

ED

Provoz

Provoz

1
DI0

-A201

ck360_M10_On
k360.M10 - Signalizace "Zapnuto"

I32.0
/3660.2

OUT

IN-FVM10.2
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

OUT

IN-FVM10.3
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

2
DI1

-A201

ck360_M10_KM
k360.M10 - Signalizace "Chod vpřed"

I32.1
/3660.2

3
DI2

-A201

ck360_M10_KMR
k360.M10 - Signalizace "Chod zpět"

I32.2
/3660.2

4
DI3

-A201

ck360_M10_FA
k360.M10 - Signalizace "Porucha"

I32.3
/3660.2

OUT

IN-FVM10.1
SPD T3 a1 b1

b2

PE

a2

-RM10
Součást dodávky rezačky

1XC1 3 4 5 6

14x1
25 m

JYTY-O
/3410.0

-WS_M10

PEPE

1

PEPE PE

2

3 4 5 62

DC24S_M10
3060.0

M24S_M10
3060.1



List
Stránka

Zprac..

3400

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M10 - Povely řezačky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3420

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3410

2

=

Název

5

108 /

Montážní panel

ED

Provoz

Provoz

-RM10
Součást dodávky rezačky

1XD1 3 4 5 6

14x1
25 m

JYTY-O
/3400.0

-WS_M10

2

13

14
-KA33
/3470.1

13

14
-KA34
/3470.2

13

14
-KA35
/3470.3

13

14
-KA36
/3470.4

13

14
-KA37
/3470.5

13

14
-KA38
/3470.6

6

1 3 4 5 62 7

-XSRM10 1 2 3 4 5 6 7



List
Stránka

Zprac..

3410

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M11 - Signalizace řezačky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3430

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3420

2

=

Název

5

109 /

Montážní panel

ED

Provoz

Provoz

5
DI4

-A201

ck360_M11_On
k360.M11 - Signalizace "Zapnuto"

I32.4
/3660.2

OUT

IN-FVM11.2
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

OUT

IN-FVM11.3
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

6
DI5

-A201

ck360_M11_KM
k360.M11 - Signalizace "Chod vpřed"

I32.5
/3660.2

7
DI6

-A201

ck360_M11_KMR
k360.M11 - Signalizace "Chod zpět"

I32.6
/3660.2

8
DI7

-A201

ck360_M11_FA
k360.M11 - Signalizace "Porucha"

I32.7
/3660.2

OUT

IN-FVM11.1
SPD T3 a1 b1

b2

PE

a2

-RM11
Součást dodávky rezačky

1XC1 3 4 5 6

14x1
25 m

JYTY-O
/3430.0

-WS_M11

PEPE

1

PEPE PE

2

3 4 5 62

DC24S_M10 M24S_M10



List
Stránka

Zprac..

3420

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M11 - Povely řezačky

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3440

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3430

2

=

Název

5

110 /

Montážní panel

ED

Provoz

Provoz

-RM10
Součást dodávky rezačky

1XD1 3 4 5 6

14x1
25 m

JYTY-O
/3420.0

-WS_M11

2

13

14
-KA41
/3480.1

13

14
-KA42
/3480.2

13

14
-KA43
/3480.3

13

14
-KA44
/3480.4

13

14
-KA45
/3480.5

13

14
-KA46
/3480.6

6

1 3 4 5 62 7

-XSRM11 1 2 3 4 5 6 7



List
Stránka

Zprac..

3430

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.S14A. S14B - Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3450

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3440

2

=

Název

5

111 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ1
2

k360.S14A - Povel "Otevři solenoid
vody pro klapky 13A"

-A212

dk360_S14A_KA
Q34.1

/3700.2

DQ2
3

k360.S14B - Povel "Otevři solenoid
vody pro klapky 13B"

-A212

dk360_S14B_KA
Q34.2

/3700.2

-XS14AB 1 2 3

-XS14AB 1 2 3

7x1
15 m

JYTY-O
=010_RMS1_1/1340.1

-WS_14AB

1 2 3

1

M24S_14AB
3060.6

M24S_14A

M24S_14B

SIG_14A

SIG_14G



List
Stránka

Zprac..

3440

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360 - A111/1 Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3460

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3450

2

=

Název

5

112 /

DQ0
1

k360.V21 - Povel "Chod"

-A111

dk360_V21_KA
Q2.0

/3640.2

DQ1
2

k360.V31 - Povel "Chod"
dk360_V31_KA

Q2.1
/3640.2

DQ2
3

k360.V32 - Povel "Chod"
dk360_V32_KA

Q2.2
/3640.2

DQ3
4

k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň nedetekován"

dk360_QAZ_1
Q2.3

/3640.2

DQ4
5

k360.QAZ_2 - Povel "Únik bioplynu
II.stupeň nedetekován"

dk360_QAZ_2
Q2.4

/3640.2

DQ5
6

k360.QAZ_3 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň nedetekován" (pro 24V DC)

dk360_QAZ_1_ED
Q2.5

/3640.2

DQ6
7

k360.QAZ_4 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň' - pro signalizaci

dk360_QAZ_Vstup
Q2.6

/3640.2

DQ7
8

Rezerva
dSpare_02_7

Q2.7
/3640.2

A1

A2
-KA1

A1

A2
-KA2

A1

A2
-KA3

A1

A2
-KA4

A1

A2
-KA5

A1

A2
-KA6

A1

A2
-KA7

A1

A2
-KA8

M24_KA/3050.2 M24S_KA / 3060.1



List
Stránka

Zprac..

3450

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360 - A111/2 Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3470

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3460

2

=

Název

5

113 /

DQ8
9

Rezerva

-A111

dSpare_03_0
Q3.0

/3640.2

DQ9
10

Rezerva
dSpare_03_1

Q3.1
/3640.2

DQ10
11

Rezerva
dSpare_03_2

Q3.2
/3640.2

DQ11
12

Rezerva
dSpare_03_3

Q3.3
/3640.2

DQ12
13

Rezerva
dSpare_03_4

Q3.4
/3640.2

DQ13
14

Rezerva
dSpare_03_5

Q3.5
/3640.2

DQ14
15

Rezerva
dSpare_03_6

Q3.6
/3640.2

DQ15
16

Rezerva
dSpare_03_7

Q3.7
/3640.2

A1

A2
-KA9

A1

A2
-KA10

A1

A2
-KA11

A1

A2
-KA12

A1

A2
-KA13

A1

A2
-KA14

A1

A2
-KA15

A1

A2
-KA16

M24_KA/



List
Stránka

Zprac..

3460

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360 - A211/1 Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3480

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3470

2

=

Název

5

114 /

RMS10
Provoz

Provoz
ED

DQ0
1

k360.M10 - Povel "Automatický provoz"

-A211

dk360_M10_AUT
Q32.0

/3690.2

DQ1
2

k360.M10 - Povel "Ruční provoz"
dk360_M10_MAN

Q32.1
/3690.2

DQ2
3

k360.M10 - Povel "Start"
dk360_M10_KA

Q32.2
/3690.2

DQ3
4

k360.M10 - Povel "Reset"
dk360_M10_RES

Q32.3
/3690.2

DQ4
5

k360.M10 - Povel "Zpětný chod"
dk360_M10_REV

Q32.4
/3690.2

DQ5
6

k360.M10 - Povel "Externí porucha"
dk360_M10_EXTFA

Q32.5
/3690.2

DQ6
7

k360.M11 - Povel "Automatický provoz"
dk360_M11_AUT

Q32.6
/3690.2

DQ7
8

k360.M11 - Povel "Ruční provoz"
dk360_M11_MAN

Q32.7
/3690.2

A1

A2
-KA33

24VDC

1413 /3410.1

A1

A2
-KA34

1413 /3410.1

A1

A2
-KA35

1413 /3410.2

A1

A2
-KA36

1413 /3410.2

A1

A2
-KA37

1413 /3410.3

A1

A2
-KA38

1413 /3410.3

A1

A2
-KA39

A1

A2
-KA40

M24S_KA/3470.8 M24S_KA / 3470.0



List
Stránka

Zprac..

3470

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360 - A211/2 Povely systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3490

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3480

2

=

Název

5

115 /

RMS1
Provoz

Provoz
ED

DQ8
9

k360.M11 - Povel "Start"

-A211

dk360_M11_KA
Q1.0

/3690.2

DQ9
10

k360.M11 - Povel "Reset"
dk360_M11_RES

Q1.1
/3690.2

DQ10
11

k360.M11 - Povel "Zpětný chod"
dk360_M11_REV

Q1.2
/3690.2

DQ11
12

k360.M11 - Povel "Externí porucha"
dk360_M11_EXTFA

Q1.3
/3690.2

DQ12
13

Rezerva
dSpare_01_4

Q1.4

DQ13
14

Rezerva
dSpare_01_5

Q1.5

DQ14
15

Rezerva
dSpare_01_6

Q1.6

DQ15
16

Rezerva
dSpare_01_7

Q1.7

A1

A2
-KA41

24VDC

1413 /3430.1

A1

A2
-KA42

1413 /3430.1

A1

A2
-KA43

1413 /3430.2

A1

A2
-KA44

1413 /3430.2

A1

A2
-KA45

1413 /3430.3

A1

A2
-KA46

1413 /3430.3

A1

A2
-KA47

A1

A2
-KA48

M24S_KA/



List
Stránka

Zprac..

3480

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

BYS - A201 - rezervní analogové vstupy

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3500

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3490

2

=

Název

5

116 /

RMS1
Provoz

Provoz
ED

OUT

IN-FVF1
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

OUT

IN-FVF2
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

OUT

IN-FVF3
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

OUT

IN-FVF4
SPD ST 2+3 A1 B1

B2

PE

A2

TS

13
2I0+

-A201

IW256

1I0+
5

1I0-1I0-
13

2I0+
9

UV0UV0
2

1I1+
-A201

IW258

1I1+

Rezerva
aSpare_IW258

6
1I1-1I1-

10
UV1UV1

14
2I1+

3
1I2+

-A201

IW260

1I2+

Rezerva
aSpare_IW260

7
1I2-1I2-

11
UV2UV2

15
2I2+

4
1I3+

-A201

IW262

1I3+

Rezerva
aSpare_IW262

8
1I3-1I3-

12
UV3UV3

16
2I3+2I3+

PE PE PE PE

1

2

-FUAI1
0,1A

1

2

-FUAI2
0,1A

1

2

-FUAI3
0,1A

1

2

-FUAI4
0,1A



List
Stránka

Zprac..

3490

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M5A - Pneumatický uzávěr před řezačkou

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3510

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3500

2

=

Název

5

117 /

ED
Provoz

1
DI0

-A202

ck360_M5A_KAO
k360.M5A - Signalizace "Otevřeno"

I34.0
/3670.2

2
DI1

-A202

ck360_M5A_KAZ
k360.M5A - Signalizace "Zavřeno"

I34.1
/3670.2

13
DQ12
-A211

dk360_M5A_KAO
k360.M5A - Povel "Otevři pneumatický

uzávěr"

Q33.4
/3690.2

-FVM05A
SPD 2+3 1 5

2 6PE

-SQM05A_O
k360.M05A - Signalizace "Otevřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN
L+ 24

 V
 D

C

BU
L- 0 

V

BK

Ou
t 1

NO

-SQM05A_Z
k360.M05A - Signalizace "Zavřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN

L+ 24
 V

 D
C

BU

L- 0 
V

BK

Ou
t 1

NO

FVM05A_1
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

FVM05A_2
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

-MX05A
Součást dodávky rezačky

7x1
40 m

JYTY-O
-WS_M05A

1

PE

-X01 1 2 3
4

5 6

3x0,5
5 m

Kabel součástí sensoru
WS_M05A_O

BN BU BK

PE

3x0,5
2 m

Kabel součástí senzoru
-WS_M05A_Z

BU BKBN

2 4 53

7 8

-SQM05A_A
Solenoidovy pneuventil

(+):1 (-):2 PE:3

PE

PE

PE-XCM5A 1 2 3 4

2x1
5 m

JYTY-O
WS_M05A_A

BN BU

PE

5

DC24S_M05A
3060.6

M24S_M05A
3060.3



List
Stránka

Zprac..

3500

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M5B - Pneumatický uzávěr za řezačkou

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3520

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3510

2

=

Název

5

118 /

ED
Provoz

3
DI2

-A202

ck360_M5B_KAO
k360.M5B - Signalizace "Otevřeno"

I34.2
/3670.2

4
DI3

-A202

ck360_M5B_KAZ
k360.M5B - Signalizace "Zavřeno"

I34.3
/3670.2

14
DQ13
-A211

dk360_M5B_KAO
k360.M5B - Povel "Otevři pneumatický

uzávěr"

Q33.5
/3690.2

-FVM05B
SPD 2+3 1 5

2 6PE

-SQM05B_O
k360.M05B - Signalizace "Otevřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN
L+ 24

 V
 D

C

BU
L- 0 

V

BK

Ou
t 1

NO

-SQM05B_Z
k360.M05B - Signalizace "Zavřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN

L+ 24
 V

 D
C

BU

L- 0 
V

BK

Ou
t 1

NO

FVM05B_1
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

FVM05B_2
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

-MX05B
Součást dodávky rezačky

7x1
25 m

JYTY-O
-WS_M05B

1

PE

-X01 1 2 3
4

5 6

3x0,5
5 m

Kabel součástí sensoru
WS_M05B_O

BN BU BK

PE

3x0,5
5 m

Kabel součástí senzoru
-WS_M05B_Z

BU BKBN

2 4 53

7 8

-SQM05B_A
Solenoidovy pneuventil

(+):1 (-):2 PE:3

PE

PE

PE-XCM5B 1 2 3 4

2x1
5 m

JYTY-O
WS_M05B_A

BN BU

PE

5

DC24S_M05B
3060.6

M24S_M05B
3060.4



List
Stránka

Zprac..

3510

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M6A - Pneumatický uzávěr před řezačkou

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3530

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3520

2

=

Název

5

119 /

ED
Provoz

5
DI4

-A202

ck360_M6A_KAO
k360.M6A - Signalizace "Otevřeno"

I34.4
/3670.2

6
DI5

-A202

ck360_M6A_KAZ
k360.M6A - Signalizace "Zavřeno"

I34.5
/3670.2

15
DQ14
-A211

dk360_M6A_KAO
k360.M6A - Povel "Otevři pneumatický

uzávěr"

Q33.6
/3690.2

-FVM06A
SPD 2+3 1 5

2 6PE

-SQM06A_O
k360.M05A - Signalizace "Otevřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN
L+ 24

 V
 D

C

BU
L- 0 

V

BK

Ou
t 1

NO

-SQM06A_Z
k360.M05A - Signalizace "Zavřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN

L+ 24
 V

 D
C

BU

L- 0 
V

BK

Ou
t 1

NO

FVM06A_1
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

FVM06A_2
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

-MX06A
Součást dodávky rezačky

7x1
25 m

JYTY-O
-WS_M06A

1

PE

-X01 1 2 3
4

5 6

3x0,5
5 m

Kabel součástí sensoru
WS_M06A_O

BN BU BK

PE

3x0,5
2 m

Kabel součástí senzoru
-WS_M06A_Z

BU BKBN

2 4 53

7 8

-SQM06A_A
Solenoidovy pneuventil

(+):1 (-):2 PE:3

PE

PE

PE-XCM6A 1 2 3 4

2x1
5 m

JYTY-O
WS_M06A_A

BN BU

PE

5

DC24S_M06A
3060.6

M24S_M06A
3060.4



List
Stránka

Zprac..

3520

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.M6B - Pneumatický uzávěr za řezačkou

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3540

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3530

2

=

Název

5

120 /

ED
Provoz

7
DI6

-A202

ck360_M6B_KAO
k360.M6B - Signalizace "Otevřeno"

I34.6
/3670.2

8
DI7

-A202

ck360_M6B_KAZ
k360.M6B - Signalizace "Zavřeno"

I34.7
/3670.2

16
DQ15
-A211

dk360_M6B_KAO
k360.M6B - Povel "Otevři pneumatický

uzávěr"

Q33.7
/3690.2

-FVM06B
SPD 2+3 1 5

2 6PE

-SQM06B_O
k360.M05B - Signalizace "Otevřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN
L+ 24

 V
 D

C

BU
L- 0 

V

BK

Ou
t 1

NO

-SQM06B_Z
k360.M05B - Signalizace "Zavřeno"

FES.574380
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PN
P

BN

L+ 24
 V

 D
C

BU

L- 0 
V

BK

Ou
t 1

NO

FVM06B_1
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

FVM06B_2
SPD ST 2+3 A1 B1

A2 B2PE

-MX06B
Součást dodávky rezačky

7x1
25 m

JYTY-O
-WS_M06B

1

PE

-X01 1 2 3
4

5 6

3x0,5
5 m

Kabel součástí sensoru
WS_M06B_O

BN BU BK

PE

3x0,5
5 m

Kabel součástí senzoru
-WS_M06B_Z

BU BKBN

2 4 53

7 8

-SQM06B_A
Solenoidovy pneuventil

(+):1 (-):2 PE:3

PE

PE

PE-XCM6B 1 2 3 4

2x1
5 m

JYTY-O
WS_M06B_A

BN BU

PE

5

DC24S_M06B
3060.7

M24S_M06B
3060.4



List
Stránka

Zprac..

3530

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3550

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3540

2

=

Název

5

121 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ0
1-X12

k360.V21 - Povel "Chod"

-A111

dk360_V21_KA
Q2.0

DI0
1

k360.V21 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V21_FA
I6.0

/3630.2

DI1
2

k360.V21 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V21_KM
I6.1

/3630.2

DI2
3

k360.V21 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V21_KL
I6.2

/3630.2

DI3
4

k360.V21 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V21_KD
I6.3

/3630.2

32

31

34

-KAV21.1
32

31

34

-KAV21.2
32

31

34

-KAV21.4
32

31

34

-KAV21.5

-XSV21 1 2 3 4 5

-XSV21 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
=010_RMS1_1/1350.1

-WS_V21

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAV21

DC24_V21
3050.4

M24_V21
3050.5

ON_V21



List
Stránka

Zprac..

3540

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3560

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3550

2

=

Název

5

122 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ1
2-X12

k360.V31 - Povel "Chod"

-A111

dk360_V31_KA
Q2.1

DI4
5

k360.V31 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V31_FA
I6.4

/3630.2

DI5
6

k360.V31 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V31_KM
I6.5

/3630.2

DI6
7

k360.V31 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V31_KL
I6.6

/3630.2

DI7
8

k360.V31 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V31_KD
I6.7

/3630.2

32

31

34

-KAV31.1
32

31

34

-KAV31.2
32

31

34

-KAV31.4
32

31

34

-KAV31.5

-XSV31 1 2 3 4 5

-XSV31 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
=010_RMS1_1/1410.1

-WS_V31

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAV31

DC24_V31
3050.4

M24_V31
3050.5

ON_V31



List
Stránka

Zprac..

3550

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3570

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3560

2

=

Název

5

123 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ2
3-X12

k360.V32 - Povel "Chod"

-A111

dk360_V32_KA
Q2.2

DI8
9

k360.V32 - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A104

ck360_V32_FA
I7.0

/3630.2

DI9
10

k360.V32 - Signalizace "Chod"

-A104

ck360_V32_KM
I7.1

/3630.2

DI10
11

k360.V32 - Signalizace "Místně"

-A104

ck360_V32_KL
I7.2

/3630.2

DI11
12

k360.V32 - Signalizace "Dálkově"

-A104

ck360_V32_KD
I7.3

/3630.2

32

31

34

-KAV31.1
32

31

34

-KAV31.2
32

31

34

-KAV31.4
32

31

34

-KAV31.5

-XSV31 1 2 3 4 5

-XSV31 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
=010_RMS1_1/1410.1

-WS_V31

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAV32

DC24_V31
3570.1

M24_V32
3050.5

ON_V32



List
Stránka

Zprac..

3560

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.ATS - Automatická tlakové stanice provozní vody

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3580

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3570

2

=

Název

5

124 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ0
1-X12

k360.ATS - Povel "Zapni napájení ATS"

-A212

dk360_ATS_KA
Q34.0

DI0
1

k360.ATS - Signalizace "Proudová
ochrana"

-A203

ck360_ATS_FA
I36.0

/3680.2

DI1
2

k360.ATS - Signalizace "Chod"

-A203

ck360_ATS_KM
I36.1

/3680.2

DI2
3

k360.ATS - Signalizace "Místně"

-A203

ck360_ATS_KL
I36.2

/3680.2

DI3
4

k360.ATS - Signalizace "Dálkově"

-A203

ck360_ATS_KD
I36.3

/3680.2

32

31

34

-KAAT1
32

31

34

-KAAT2
32

31

34

-KAAT4
32

31

34

-KAAT5

-XATS 1 2 3 4 5

-XATS 1 2 3 4 5

14x1
10 m

JYTY-O
-WS_AT

1 2 3 4 5

13 14

13 14

13 14

A1 A2

-KAATS

DC24_V31
3560.1

M24S_ATS
3060.5



List
Stránka

Zprac..

3570

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3590

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3580

2

=

Název

5

125 /

RMS1.1
Provoz

Provoz
ED

DQ3
4-X12

k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň nedetekován"

-A111

dk360_QAZ_1
Q2.3

DQ4
5-X12

k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu
II.stupeň nedetekován"

-A111

dk360_QAZ_2
Q2.4

-XQAZ 1

7x1
10 m

JYTY-O
=010_RMS1_1/1350.1

-WS_V21

1 2 3

2 3

XQAZ 1 2

A1

A2
-KQAZ1

3

A1

A2
-KQAZ2

M24S_RMS1
3050.5



List
Stránka

Zprac..

3580

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

k360.QAZ4 - Signalizace úniku bioplynu u vstupu do ČS

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3600

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3590

2

=

Název

5

126 /

Provoz
ED

DQ6
7-X12

k360.QAZ_4 - Povel "Únik bioplynu
I.stupeň' - pro signalizaci

-A111

dk360_QAZ_Vstup
Q2.6

DI8
9-X12

k360.VXX - Signalizace "Ruční
požadavek na odvětrání"

-A103

ck360_VXX_ON
I5.0

-XQAZV 1

5x1
10 m

OLFLEX EB CY
-WS_QAZV

1 2 3

2 3

XQAZV 1 2 3

x1

x2
-HQAZ

24V DC

-MX_QAZV

4

4

13

14
-SQAZ

4

M24_Vxx
3050.2

DC24_Vxx
3050.2



List
Stránka

Zprac..

3590

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A101

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3610

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3600

2

=

Název

5

127 /

SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3130.2
-A101

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I0.2
3

DI2
/3130.3 cSPD12_FA Přepěťová ochrana I+II.stupně zničena

I0.0
1

DI0
/3130.2 cUFA Signalizace "Sled fází"

I0.1
2

DI1
/3130.2 ckWh Signalizace "Puls spotřeby elektrické energie 1kW"

I0.3
4

DI3
/3010.2 cSPD3_FA Přepěťová ochrana III.stupně zničena

I0.4
5

DI4
/3040.8 cUPS_BatteryOn Signalizace "Provoz na baterie UPS"

I0.5
6

DI5
/3040.8 cUPS_FA Signalizace "Porucha UPS"

I0.6
7

DI6
/3040.8 cUPS_BatteryLow Signalizace "Slabá baterie UPS"

I0.7
8

DI7
/3170.4 cVstup Signalizace "Vstup do objektu"

I1.0
9

DI8
/3130.4 cSSR_ON Signalizace "Bezpečnostní relé vybaveno"

I1.1
10

DI9
/3130.4 cQM01_NET Signalizace "Napájení z distribuční sítě"

I1.2
11

DI10
/3130.5 cQM01_OFF Signalizace "Napájení vypnuto"

I1.3
12

DI11
/3130.5 cQM01_NZ Signalizace "Napájení z náhradního zdroje"

I1.4
13

DI12
/3180.4 cVstup_Rozvodna Signalizace "Vstup do rozvodny"

I1.5
14

DI13
cSpare_01_5 Rezerva

I1.6
15

DI14
cSpare_01_6 Rezerva

I1.7
16

DI15
/3130.1 c01QF1_Off Signalizace "Hlavní vypínač vypnuto"

L+

24VDC
/3110.2

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3600

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A102

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3620

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3610

2

=

Název

5

128 /

SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3360.3
-A102

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I2.2
3

DI2
/3360.5 ck360_QAZ121_RLY2_ON k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - On"

I2.0
1

DI0
/3360.3 ck360_QAZ121_RLY1_ON k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - On"

I2.1
2

DI1
/3360.4 ck360_QAZ121_RLY1_OFF k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - Off"

I2.3
4

DI3
/3360.6 ck360_QAZ121_RLY2_OFF k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - Off"

I2.4
5

DI4
/3360.7 ck360_QAZ121_RLY3_ON k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - On"

I2.5
6

DI5
/3360.8 ck360_QAZ121_RLY3_OFF k360.QAZ121 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - Off"

I2.6
7

DI6
/3370.3 ck360_QAZ122_RLY1_ON k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - On"

I2.7
8

DI7
/3370.4 ck360_QAZ122_RLY1_OFF k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - Off"

I3.0
9

DI8
/3370.5 ck360_QAZ122_RLY2_ON k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - On"

I3.1
10

DI9
/3370.6 ck360_QAZ122_RLY2_OFF k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - Off"

I3.2
11

DI10
/3370.7 ck360_QAZ122_RLY3_ON k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - On"

I3.3
12

DI11
/3370.8 ck360_QAZ122_RLY3_OFF k360.QAZ122 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - Off"

I3.4
13

DI12
/3380.3 ck360_QAZ123_RLY1_ON k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - On"

I3.5
14

DI13
/3380.4 ck360_QAZ123_RLY1_OFF k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - Off"

I3.6
15

DI14
/3380.5 ck360_QAZ123_RLY2_ON k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - On"

I3.7
16

DI15
/3380.6 ck360_QAZ123_RLY2_OFF k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - Off"

L+

24VDC

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3610

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A103

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3630

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3620

2

=

Název

5

129 /

SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3380.7
-A103

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I4.2
3

DI2
/3390.3 ck360_QAZ124_RLY1_ON k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - On"

I4.0
1

DI0
/3380.7 ck360_QAZ123_RLY3_ON k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - On"

I4.1
2

DI1
/3380.8 ck360_QAZ123_RLY3_OFF k360.QAZ123 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - Off"

I4.3
4

DI3
/3390.4 ck360_QAZ124_RLY1_OFF k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 1. stupeň - Off"

I4.4
5

DI4
/3390.5 ck360_QAZ124_RLY2_ON k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - On"

I4.5
6

DI5
/3390.6 ck360_QAZ124_RLY2_OFF k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, 2. stupeň - Off"

I4.6
7

DI6
/3390.7 ck360_QAZ124_RLY3_ON k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - On"

I4.7
8

DI7
/3390.8 ck360_QAZ124_RLY3_OFF k360.QAZ124 - Signalizace "Výskyt bioplynu, porucha čidla - Off"

I5.0
9

DI8
ck360_VXX_ON k360.VXX - Signalizace "Ruční požadavek na odvětrání"

I5.1
10

DI9
ck360_Spare_05_1 Rezerva

I5.2
11

DI10
ck360_Spare_05_2 Rezerva

I5.3
12

DI11
ck360_Spare_05_3 Rezerva

I5.4
13

DI12
ck360_Spare_05_4 Rezerva

I5.5
14

DI13
ck360_Spare_05_5 Rezerva

I5.6
15

DI14
ck360_Spare_05_6 Rezerva

I5.7
16

DI15
ck360_Spare_05_7 Rezerva

L+

24VDC

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3620

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A104

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3640

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3630

2

=

Název

5

130 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3540.3
-A104

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I6.2
3

DI2
/3540.5 ck360_V21_KL k360.V21 - Signalizace "Místně"

I6.0
1

DI0
/3540.3 ck360_V21_FA k360.V21 - Signalizace "Proudová ochrana"

I6.1
2

DI1
/3540.4 ck360_V21_KM k360.V21 - Signalizace "Chod"

I6.3
4

DI3
/3540.6 ck360_V21_KD k360.V21 - Signalizace "Dálkově"

I6.4
5

DI4
/3550.3 ck360_V31_FA k360.V31 - Signalizace "Proudová ochrana"

I6.5
6

DI5
/3550.4 ck360_V31_KM k360.V31 - Signalizace "Chod"

I6.6
7

DI6
/3550.5 ck360_V31_KL k360.V31 - Signalizace "Místně"

I6.7
8

DI7
/3550.6 ck360_V31_KD k360.V31 - Signalizace "Dálkově"

I7.0
9

DI8
/3560.3 ck360_V32_FA k360.V32 - Signalizace "Proudová ochrana"

I7.1
10

DI9
/3560.4 ck360_V32_KM k360.V32 - Signalizace "Chod"

I7.2
11

DI10
/3560.5 ck360_V32_KL k360.V32 - Signalizace "Místně"

I7.3
12

DI11
/3560.6 ck360_V32_KD k360.V32 - Signalizace "Dálkově"

I7.4
13

DI12
cSpare_07_4 Rezerva

I7.5
14

DI13
cSpare_07_5 Rezerva

I7.6
15

DI14
cSpare_07_6 Rezerva

I7.7
16

DI15
cSpare_07_7 Rezerva

L+

24VDC

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3630

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DO A111

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3650

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3640

2

=

Název

5

131 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
-A111

SIEMENS

6ES7132-6BH01-0BA0

DQ 16x24 VDC/0,5A ST
ET 200SP

Q2.2
3

DQ2
/3450.3 dk360_V32_KA k360.V32 - Povel "Chod"

Q2.0
1

DQ0
/3450.1 dk360_V21_KA k360.V21 - Povel "Chod"

Q2.1
2

DQ1
/3450.2 dk360_V31_KA k360.V31 - Povel "Chod"

Q2.3
4

DQ3
/3450.4 dk360_QAZ_1 k360.QAZ_1 - Povel "Únik bioplynu I.stupeň nedetekován"

Q2.4
5

DQ4
/3450.5 dk360_QAZ_2 k360.QAZ_2 - Povel "Únik bioplynu II.stupeň nedetekován"

Q2.5
6

DQ5

/3450.6
/3040.8 dk360_QAZ_1_ED k360.QAZ_3 - Povel "Únik bioplynu I.stupeň nedetekován" (pro 24V DC)

Q2.6
7

DQ6
/3450.7 dk360_QAZ_Vstup k360.QAZ_4 - Povel "Únik bioplynu I.stupeň' - pro signalizaci

Q2.7
8

DQ7
/3450.8 dSpare_02_7 Rezerva

Q3.0
9

DQ8
/3460.1 dSpare_03_0 Rezerva

Q3.1
10

DQ9
/3460.2 dSpare_03_1 Rezerva

Q3.2
11

DQ10
/3460.3 dSpare_03_2 Rezerva

Q3.3
12

DQ11
/3460.4 dSpare_03_3 Rezerva

Q3.4
13

DQ12
/3460.5 dSpare_03_4 Rezerva

Q3.5
14

DQ13
/3460.6 dSpare_03_5 Rezerva

Q3.6
15

DQ14
/3460.7 dSpare_03_6 Rezerva

Q3.7
16

DQ15
/3460.8 dSpare_03_7 Rezerva

M

0VDC

L+

24VDC



List
Stránka

Zprac..

3640

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazeni karty AI A121

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3660

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3650

2

=

Název

5

132 /

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

SIE.6ES7193-6BP00-0BA1
SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
Slot 6
0
0
/3360.1
-A121

SIEMENS

6ES7134-6GD01-0BA1

AI 4xI 2-/4-wire ST
ET 200SP

M

0VDC

L+

24VDC

9

UV0
/3370.1

10

UV1
/3380.1

11

UV2
/3360.1

12

UV3
/3390.1

IW300
13

2I0+
/3370.1

IW302
14

2I1+
/3390.1

IW304
15

2I2+
/3360.1

IW306
16

2I3+
/3390.1

IW304
3

1I2+
/3380.1 ak360_QAZ123 k360.QAZ123 - Množství bioplynu v ovzduší

IW306
4

1I3+
/3390.1 ak360_QAZ124 k360.QAZ124 - Množství bioplynu v ovzduší

IW300
5

1I0-
/3370.1

IW302
6

1I1-
/3380.1

IW304
7

1I2-
/3360.1

IW306
8

1I3-
/3380.1

IW300
1

1I0+
/3360.1 ak360_QAZ121 k360.QAZ121 - Množství bioplynu v ovzduší

IW302
2

1I1+
/3370.1 ak360_QAZ122 k360.QAZ122 - Množství bioplynu v ovzduší



List
Stránka

Zprac..

3650

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A201

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3670

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3660

2

=

Název

5

133 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3400.3
-A201

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I32.2
3

DI2
/3400.5 ck360_M10_KMR k360.M10 - Signalizace "Chod zpět"

I32.0
1

DI0
/3400.3 ck360_M10_On k360.M10 - Signalizace "Zapnuto"

I32.1
2

DI1
/3400.4 ck360_M10_KM k360.M10 - Signalizace "Chod vpřed"

I32.3
4

DI3
/3400.6 ck360_M10_FA k360.M10 - Signalizace "Porucha"

I32.4
5

DI4
/3420.3 ck360_M11_On k360.M11 - Signalizace "Zapnuto"

I32.5
6

DI5
/3420.4 ck360_M11_KM k360.M11 - Signalizace "Chod vpřed"

I32.6
7

DI6
/3420.5 ck360_M11_KMR k360.M11 - Signalizace "Chod zpět"

I32.7
8

DI7
/3420.6 ck360_M11_FA k360.M11 - Signalizace "Porucha"

I33.0
9

DI8
/3230.6 ck360_FIRQ104_S k360.FIRQ104 - Signalizace "Puls 1m3 sumárního průtoku"

I33.1
10

DI9
/3240.6 ck360_FIRQ105_S k360.FIRQ105 - Signalizace "Puls 1m3 sumárního průtoku"

I33.2
11

DI10
/3250.6 ck360_FIRQ106_S k360.FIRQ106 - Signalizace "Puls 1m3 sumárního průtoku"

I33.3
12

DI11
/3260.6 ck360_FIRQ107_S k360.FIRQ107 - Signalizace "Puls 1m3 sumárního průtoku"

I33.4
13

DI12
/3300.2 ck360_LSL102 k360.LSL102 - Signalizace "Minimální hladina v čerpací jímce"

I33.5
14

DI13
/3310.2 ck360_LSH103 k360.LSH103 - Signalizace "Maximální hladina v čerpací jímce"

I33.6
15

DI14
/3320.2 ck360_LAH112 k360.LAH112 - Signalizace "Zvýšená hladina v jímce řezaček"

I33.7
16

DI15
/3330.2 ck360_LAH113 k360.LAH113 - Signalizace "Havarijní hladina v jímce řezaček"

L+

24VDC
/3110.3

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3660

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A202

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3680

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3670

2

=

Název

5

134 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3500.2
-A202

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I34.2
3

DI2
/3510.2 ck360_M5B_KAO k360.M5B - Signalizace "Otevřeno"

I34.0
1

DI0
/3500.2 ck360_M5A_KAO k360.M5A - Signalizace "Otevřeno"

I34.1
2

DI1
/3500.3 ck360_M5A_KAZ k360.M5A - Signalizace "Zavřeno"

I34.3
4

DI3
/3510.3 ck360_M5B_KAZ k360.M5B - Signalizace "Zavřeno"

I34.4
5

DI4
/3520.2 ck360_M6A_KAO k360.M6A - Signalizace "Otevřeno"

I34.5
6

DI5
/3520.3 ck360_M6A_KAZ k360.M6A - Signalizace "Zavřeno"

I34.6
7

DI6
/3530.2 ck360_M6B_KAO k360.M6B - Signalizace "Otevřeno"

I34.7
8

DI7
/3530.3 ck360_M6B_KAZ k360.M6B - Signalizace "Zavřeno"

I35.0
9

DI8
/3190.1 ck360_LA110 k360.LA110 - Signalizace "Únik média v prostoru ČS"

I35.1
10

DI9
/3190.2 ck360_LA114 k360.LA114 - Signalizace "Únik média v drenážní jímce"

I35.2
11

DI10
/3190.3 ck360_LA115 k360.LA115 - Signalizace "Únik média v šachtě rezaček"

I35.3
12

DI11
/3340.2 ck360_GA118 k360.GA118 - Signalizace "Základní poloha vyplachovací klapky"

I35.4
13

DI12
/3350.2 ck360_GA119 k360.GA119 - Signalizace "Základní poloha vyplachovací klapky"

I35.5
14

DI13
ck360_LICA110A k360.LICA110A - Minimální hladina v čerpací jímce

I35.6
15

DI14
cSpare_05_6 Rezerva

I35.7
16

DI15
cSpare_05_7 Rezerva

L+

24VDC

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3670

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DI A203

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3690

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3680

2

=

Název

5

135 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
Slot 2
Rack 0
0
/3570.3
-A203

SIEMENS

6ES7131-6BH01-0BA0

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

I36.2
3

DI2
/3570.5 ck360_ATS_KL k360.ATS - Signalizace "Místně"

I36.0
1

DI0
/3570.3 ck360_ATS_FA k360.ATS - Signalizace "Proudová ochrana"

I36.1
2

DI1
/3570.4 ck360_ATS_KM k360.ATS - Signalizace "Chod"

I36.3
4

DI3
/3570.6 ck360_ATS_KD k360.ATS - Signalizace "Dálkově"

I36.4
5

DI4
cSpare_36_4 Rezerva

I36.5
6

DI5
cSpare_36_5 Rezerva

I36.6
7

DI6
cSpare_36_6 Rezerva

I36.7
8

DI7
cSpare_36_7 Rezerva

I37.0
9

DI8
cSpare_37_0 Rezerva

I37.1
10

DI9
cSpare_37_1 Rezerva

I37.2
11

DI10
cSpare_37_2 Rezerva

I37.3
12

DI11
cSpare_37_3 Rezerva

I37.4
13

DI12
cSpare_37_4 Rezerva

I37.5
14

DI13
cSpare_37_5 Rezerva

I37.6
15

DI14
cSpare_37_6 Rezerva

I37.7
16

DI15
cSpare_37_7 Rezerva

L+

24VDC

M

0VDC



List
Stránka

Zprac..

3680

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DO A211

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3700

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3690

2

=

Název

5

136 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
-A211

SIEMENS

6ES7132-6BH01-0BA0

DQ 16x24 VDC/0,5A ST
ET 200SP

Q32.2
3

DQ2
/3470.3 dk360_M10_KA k360.M10 - Povel "Start"

Q32.0
1

DQ0
/3470.1 dk360_M10_AUT k360.M10 - Povel "Automatický provoz"

Q32.1
2

DQ1
/3470.2 dk360_M10_MAN k360.M10 - Povel "Ruční provoz"

Q32.3
4

DQ3
/3470.4 dk360_M10_RES k360.M10 - Povel "Reset"

Q32.4
5

DQ4
/3470.5 dk360_M10_REV k360.M10 - Povel "Zpětný chod"

Q32.5
6

DQ5
/3470.6 dk360_M10_EXTFA k360.M10 - Povel "Externí porucha"

Q32.6
7

DQ6
/3470.7 dk360_M11_AUT k360.M11 - Povel "Automatický provoz"

Q32.7
8

DQ7
/3470.8 dk360_M11_MAN k360.M11 - Povel "Ruční provoz"

Q33.0
9

DQ8
/3480.1 dk360_M11_KA k360.M11 - Povel "Start"

Q33.1
10

DQ9
/3480.2 dk360_M11_RES k360.M11 - Povel "Reset"

Q33.2
11

DQ10
/3480.3 dk360_M11_REV k360.M11 - Povel "Zpětný chod"

Q33.3
12

DQ11
/3480.4 dk360_M11_EXTFA k360.M11 - Povel "Externí porucha"

Q33.4
13

DQ12
/3500.5 dk360_M5A_KAO k360.M5A - Povel "Otevři pneumatický uzávěr"

Q33.5
14

DQ13
/3510.5 dk360_M5B_KAO k360.M5B - Povel "Otevři pneumatický uzávěr"

Q33.6
15

DQ14
/3520.5 dk360_M6A_KAO k360.M6A - Povel "Otevři pneumatický uzávěr"

Q33.7
16

DQ15
/3530.5 dk360_M6B_KAO k360.M6B - Povel "Otevři pneumatický uzávěr"

M

0VDC

L+

24VDC



List
Stránka

Zprac..

3690

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazení karty DO A212

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3710

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3700

2

=

Název

5

137 /

SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
-A212

SIEMENS

6ES7132-6BH01-0BA0

DQ 16x24 VDC/0,5A ST
ET 200SP

Q34.2
3

DQ2
/3440.4 dk360_S14B_KA k360.S14B - Povel "Otevři solenoid vody pro klapky 13B"

Q34.0
1

DQ0
dk360_ATS_KA k360.ATS - Povel "Zapni napájení ATS"

Q34.1
2

DQ1
/3440.3 dk360_S14A_KA k360.S14A - Povel "Otevři solenoid vody pro klapky 13A"

Q34.3
4

DQ3
dSpare_34_3 Spare

Q34.4
5

DQ4
dSpare_34_4 Spare

Q34.5
6

DQ5
dSpare_34_5 Spare

Q34.6
7

DQ6
dSpare_34_6 Spare

Q34.7
8

DQ7
dSpare_34_7 Spare

Q35.0
9

DQ8
dSpare_35_0 Spare

Q35.1
10

DQ9
dSpare_35_1 Spare

Q35.2
11

DQ10
dSpare_35_2 Spare

Q35.3
12

DQ11
dSpare_35_3 Spare

Q35.4
13

DQ12
dSpare_35_4 Spare

Q35.5
14

DQ13
dSpare_35_5 Spare

Q35.6
15

DQ14
dSpare_35_6 Spare

Q35.7
16

DQ15
dSpare_35_7 Spare

M

0VDC

L+

24VDC



List
Stránka

Zprac..

3700

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazeni karty AI A221

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3720

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3710

2

=

Název

5

138 /

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

SIE.6ES7193-6BP00-0BA1
SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
Slot 6
0
0
/3200.1
-A221

SIEMENS

6ES7134-6GD01-0BA1

AI 4xI 2-/4-wire ST
ET 200SP

M

0VDC

L+

24VDC

9

UV0
/3200.2

10

UV1
/3220.2

11

UV2

12

UV3

IW256
13

2I0+
/3200.2

IW258
14

2I1+

IW260
15

2I2+

IW262
16

2I3+

IW260
3

1I2+
/3220.1 ak360_LICA111 k360.LICA111 - Hladina v přítokové jímce rezaček

IW262
4

1I3+
aSpare_IW262 Rezerva

IW256
5

1I0-
/3200.2

IW258
6

1I1-

IW260
7

1I2-
/3220.2

IW262
8

1I3-
/3220.2

IW256
1

1I0+
/3200.1 ak360_LICA101 k360.LICA101 - Hladina v čerpací jímce odpadní vody

IW258
2

1I1+
ak360_LICA101A k360.LICA101A - Hladina v čerpací jímce odpadní vody - záložní



List
Stránka

Zprac..

3710

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazeni karty AI A222

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93

140

3730

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO V ZASTOUPENÍ BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

3720

2

=

Název

5

139 /

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

mA

mA
+
-

SIE.6ES7193-6BP00-0BA1
SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
Slot 6
0
0
/3230.4
-A222

SIEMENS

6ES7134-6GD01-0BA1

AI 4xI 2-/4-wire ST
ET 200SP

M

0VDC

L+

24VDC

9

UV0
/3230.4

10

UV1
/3260.4

11

UV2

12

UV3

IW264
13

2I0+
/3240.4

IW266
14

2I1+

IW268
15

2I2+

IW270
16

2I3+

IW268
3

1I2+
/3250.4 ak360_FIRQ106 k360.FIRQ106 - Průtok na výtlaku čerpadla C03

IW270
4

1I3+
/3260.4 ak360_FIRQ107 k360.FIRQ107 - Průtok na výtlaku čerpadla C04

IW264
5

1I0-
/3240.3

IW266
6

1I1-
/3250.4

IW268
7

1I2-
/3260.4

IW270
8

1I3-
/3260.4

IW264
1

1I0+
/3230.4 ak360_FIRQ104 k360.FIRQ104 - Průtok na výtlaku čerpadla C01

IW266
2

1I1+
/3240.3 ak360_FIRQ105 k360.FIRQ105 - Průtok na výtlaku čerpadla C02



List
Stránka

Zprac..

3720

Pův.
PS 102 Elektrotechnická zařízení

+

Datum

Datum

Nahrazeno čím

070_ED
k360

Osazeni karty AI A223

1

Změna

0 76

Zkontr.
Náhrada z

8 93
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	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340 k360.GA118 - Základní poloha vyplachovací klapky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350 k360.GA119 - Základní poloha vyplachovací klapky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360 k360.QAZ121 - Výskyt bioplynu 2PP pod rozvodnou
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370 k360.QAZ122 - Výskyt bioplynu 2PP manipulační prostor
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380 k360.QAZ123 - Výskyt bioplynu podzemní prostor
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390 k360.QAZ124 - Výskyt bioplynu v šachtě řezaček
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400 k360.M10 - Signalizace řezačky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410 k360.M10 - Povely řezačky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420 k360.M11 - Signalizace řezačky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430 k360.M11 - Povely řezačky
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440 k360.S14A. S14B - Povely systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450 k360 - A111/1 Povely systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460 k360 - A111/2 Povely systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470 k360 - A211/1 Povely systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480 k360 - A211/2 Povely systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490 BYS - A201 - rezervní analogové vstupy
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500 k360.M5A - Pneumatický uzávěr před řezačkou
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510 k360.M5B - Pneumatický uzávěr za řezačkou
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520 k360.M6A - Pneumatický uzávěr před řezačkou
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530 k360.M6B - Pneumatický uzávěr za řezačkou
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540 k360.V21 - Nevýbušný ventilátor podzemních prostor, signalizace systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550 k360.V31 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560 k360.V32 - Nevýbušný ventilátor suché jímky, signalizace systému řízení
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570 k360.ATS - Automatická tlakové stanice provozní vody
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580 k360.QAZ - Detekce úniku bioplynu pro RMS1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590 k360.QAZ4 - Signalizace úniku bioplynu u vstupu do ČS
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600 Osazení karty DI A101
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610 Osazení karty DI A102
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620 Osazení karty DI A103
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630 Osazení karty DI A104
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640 Osazení karty DO A111
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650 Osazeni karty AI A121
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660 Osazení karty DI A201
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670 Osazení karty DI A202
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680 Osazení karty DI A203
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690 Osazení karty DO A211
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700 Osazení karty DO A212
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710 Osazeni karty AI A221
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720 Osazeni karty AI A222
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730 Osazeni karty AI A223

	Strom přístrojů
	+k360
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.4

	Uspořádání skříně
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1000.3
	=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2000.3
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3000.2

	GND
	-GND
	Vícepólové
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010



	LA
	-LA110
	Vícepólové
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.2
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.2
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.2

	-S
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1



	-LA115
	Vícepólové
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.2
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.2
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.2

	-S
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1




	LSH
	-LSH103
	Vícepólové
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.2
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.2
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.2

	-S
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1




	LSL
	-LSL108
	Vícepólové
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.6

	-S
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5




	MX
	-MX05A
	-X01
	Vícepólové
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6



	-MX05B
	-X01
	Vícepólové
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6



	-MX06A
	-X01
	Vícepólové
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6



	-MX06B
	-X01
	Vícepólové
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6




	MXC
	-MXC01
	-PE
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2


	-X1
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4



	-MXC02
	-PE
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2


	-X1
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4



	-MXC03
	-PE
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2


	-X1
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4



	-MXC04
	-PE
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2


	-X1
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4




	MX_QAZV
	-MX_QAZV
	-XQAZV
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.4




	N
	-N
	Vícepólové
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.8
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010



	PE
	-PE
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.8
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.3



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.1


	-PEN1
	Vícepólové
	PEN    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.1


	-PEN2
	Vícepólové
	PEN    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.6



	RM
	-RM10
	-XC1
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5


	-XD1
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.3



	-RM11
	-XC1
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5




	W
	-W1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.4



	WE_
	-WE_02PU1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.7
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3



	WE_A
	-WE_A100
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3



	WE_C
	-WE_C01
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.5


	-WE_C01.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3


	-WE_C02
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.5


	-WE_C02.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3


	-WE_C03
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.5


	-WE_C03.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3


	-WE_C04
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.5


	-WE_C04.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3



	WE_OP
	-WE_OP
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.3



	WK_KS
	-WK_KS
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1



	WLC
	-WLC01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-WLC02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-WLC03
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-WLC04
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1



	WL_AT
	-WL_AT
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1



	WL_C
	-WL_C01.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-WL_C01.2
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-WL_C02.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-WL_C02.2
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-WL_C03.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-WL_C03.2
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-WL_C04.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1


	-WL_C04.2
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1



	WL_ED
	-WL_ED
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.0



	WL_M
	-WL_M02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1


	-WL_M10
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1


	-WL_M11
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1


	-WL_M13
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1



	WL_S
	-WL_S14A
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.1


	-WL_S14B
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.1



	WL_V
	-WL_V11
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.1


	-WL_V12
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.1


	-WL_V21
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.1



	WSTC
	-WSTC01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7


	-WSTC02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7


	-WSTC03
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7



	WS_
	-WS_14AB
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.1



	WS_AT
	-WS_AT
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.1



	WS_ATS
	-WS_ATS
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.1



	WS_ED
	-WS_ED
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.0



	WS_FIRQ
	-WS_FIRQ104
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.1


	-WS_FIRQ105
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.1


	-WS_FIRQ106
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.1


	-WS_FIRQ107
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.1



	WS_GA
	-WS_GA118
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2


	-WS_GA119
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2



	WS_LA
	-WS_LA110
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-WS_LA110.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-WS_LA114
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.0


	-WS_LA114.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1


	-WS_LA115
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1


	-WS_LA115.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	WS_LAH
	-WS_LAH112
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2


	-WS_LAH112.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2


	-WS_LAH113
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2


	-WS_LAH113.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2



	WS_LICA
	-WS_LICA101
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2


	-WS_LICA101.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2


	-WS_LICA111
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2


	-WS_LICA111.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2



	WS_LSH
	-WS_LSH103
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2


	-WS_LSH103.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2



	WS_LSL
	-WS_LSL102
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2


	-WS_LSL102.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2


	-WS_LSL108
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4


	-WS_LSL108.1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4



	WS_LSx
	-WS_LSx
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.0



	WS_M
	-WS_M05A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.0


	-WS_M05A_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5


	-WS_M05A_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.0


	-WS_M05A_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3


	-WS_M05B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.0


	-WS_M05B_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5


	-WS_M05B_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.0


	-WS_M05B_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3


	-WS_M06A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.0


	-WS_M06A_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5


	-WS_M06A_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.0


	-WS_M06A_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3


	-WS_M06B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.0


	-WS_M06B_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5


	-WS_M06B_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.0


	-WS_M06B_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3


	-WS_M10
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.0


	-WS_M11
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.0



	WS_PI
	-WS_PI116
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.1


	-WS_PI117
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.1



	WS_PWR_C
	-WS_PWR_C01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8


	-WS_PWR_C02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8


	-WS_PWR_C04
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8



	WS_QAZ
	-WS_QAZ121
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.0


	-WS_QAZ122
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.0


	-WS_QAZ123
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.0


	-WS_QAZ124
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.0



	WS_QAZV
	-WS_QAZV
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.1



	WS_SQ_C
	-WS_SQ_C01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3


	-WS_SQ_C02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3


	-WS_SQ_C03
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3



	WS_TI
	-WS_TI125
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.1



	WS_TSTOP
	-WS_TSTOP
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.2



	WS_V
	-WS_V12
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.1


	-WS_V21
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.1
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.1


	-WS_V31
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.1



	WS_VST
	-WS_VST
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2


	-WS_VST2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2



	X
	-X1
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.0
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.0
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.0


	-X2
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.6
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.6
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.6



	XAT
	-XAT
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.5
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.8



	XATS
	-XATS
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.5
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.8



	XC
	-XC01
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2


	-XC02
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2


	-XC03
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2


	-XC04
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2


	-XC14A
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.2


	-XC14B
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.2



	XCAT
	-XCAT
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.2



	XCKS
	-XCKS
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.2



	XCM
	-XCM5A
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6


	-XCM5B
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6


	-XCM6A
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6


	-XCM6B
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6


	-XCM13
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.2


	-XCM21
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110.2



	XCV
	-XCV21
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2


	-XCV31
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2


	-XCV32
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2



	XED
	-XED
	Vícepólové
	L    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	N    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1



	XEH
	-XEH1
	Vícepólové
	L    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.1
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.1
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.1


	-XEH2
	Vícepólové
	L    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.2
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.2
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.3


	-XEH3
	Vícepólové
	L    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.4
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.4
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.4



	XEL
	-XEL1
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070.2
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.2
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070.2
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070.2
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.2


	-XEL2
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.4
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.4
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.4


	-XEL3
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.6
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.5
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.6
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.5
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.6
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.6


	-XEL4
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.7
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.8
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.8



	XF
	-XF104
	Vícepólové
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.3
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6


	-XF105
	Vícepólové
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.3
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6


	-XF106
	Vícepólové
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.3
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6


	-XF107
	Vícepólové
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.3
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6



	XLSx
	-XLSx
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.4
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.4
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.4
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.4
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.4
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.5
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.5
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.5
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1270.6
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.6



	XM
	-XM02
	Vícepólové
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.2


	-XM10
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.2


	-XM11
	Vícepólové
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.2



	XQAZ
	-XQAZ
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.2
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.3


	-XQAZ121
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7


	-XQAZ122
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7


	-XQAZ123
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7


	-XQAZ124
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7



	XQAZV
	-XQAZV
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.4



	XS
	-XS14AB
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.1
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.2
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.2
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.4



	XSAT
	-XSAT
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.5
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.8



	XSED
	-XSED
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.1
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.2
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.2
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.3
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.4
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.4
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.4
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.5
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.5
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.5
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.5
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.6
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.6
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.6
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.6
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.6
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.6
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.6
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.6
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.7
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.7
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.7
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.8



	XSRM
	-XSRM10
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.3


	-XSRM11
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.3



	XSTOP
	-XSTOP
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.4



	XSV
	-XSV12
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.5
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.8


	-XSV21
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.5
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.7
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.8
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.8


	-XSV31
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.4
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.5
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.7
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.7
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.7
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.8
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.8
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.8



	XZ
	-XZ1
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.1
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.1
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.1


	-XZ2
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.3
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.3
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.3



	XZK
	-XZK
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.2
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.2
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.2
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.3
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.3
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.4
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.2
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.3
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.4



	XZS
	-XZS1
	Vícepólové
	L1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1
	L2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1
	L3    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1


	-XZS2
	Vícepólové
	L    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.3
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.3
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.3


	-XZS3
	Vícepólové
	L    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.5
	N    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.5
	PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.5




	=010_RMS1_1
	+k360
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.2
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.2
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8

	Uspořádání skříně
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1000.0

	A
	-A101
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.2
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.2
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.3
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.4
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.4
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.5
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.5
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.1


	-A104
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.4
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.5
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.6
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.3
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.5
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.6
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.3
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.4
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.5
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.6


	-A111
	Vícepólové
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.7
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.2
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.3


	-A212
	Vícepólové
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1340.4



	BQ
	-BQ1
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.3



	BT
	-02BT1
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.1


	-02BT2
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.3



	FA
	-01FA1
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.3


	-02FA1
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.1



	FAAT
	-FAAT
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.3
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.3



	FAATS
	-FAATS
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.3



	FAC
	-FAC01
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.1


	-FAC02
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.1


	-FAC03
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.1


	-FAC04
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.1



	FAKS
	-FAKS
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1



	FAM
	-FAM02
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.3


	-FAM10
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1


	-FAM11
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1


	-FAM13
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1


	-FAM21
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1110.1



	FAO
	-FAO
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1080.2



	FAQAZ
	-FAQAZ
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.1



	FAS
	-FAS14A
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.1


	-FAS14B
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.1



	FAV
	-FAV21
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2


	-FAV31
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2


	-FAV32
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2



	FEL
	-FEL1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1070.2



	FIAT
	-FIAT
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1



	FIKS
	-FIKS
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6;7;8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1



	FIM
	-FIM02
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1


	-FIM13
	Vícepólové
	1;2;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1



	FM_C
	-FM_C01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2
	PE'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2
	R-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2
	T1/U    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	T2/V    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	T3/W    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	UDC+/R+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2
	UDC-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.2
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.5
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.5
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.6
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.6
	15    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	17    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	18    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	41    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	Panel Port    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	35    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	36    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	37    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	38    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.4
	29    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.5
	30    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.5
	31    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.5
	19    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.6
	20    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.6
	21    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	23    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.7
	24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	25    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	26    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	27    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8
	40    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.8


	-FM_C02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2
	PE'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2
	R-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2
	T1/U    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	T2/V    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	T3/W    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	UDC+/R+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2
	UDC-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.2
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.5
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.5
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.6
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.6
	15    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	17    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	18    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	41    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	Panel Port    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	35    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	36    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	37    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	38    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.4
	29    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.5
	30    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.5
	31    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.5
	19    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.6
	20    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.6
	21    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	23    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.7
	24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	25    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	26    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	27    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8
	40    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.8


	-FM_C03
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2
	PE'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2
	PE'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2
	R-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2
	R-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2
	T1/U    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	T1/U    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	T2/V    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	T2/V    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	T3/W    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	T3/W    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	UDC+/R+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2
	UDC+/R+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2
	UDC-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.2
	UDC-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.2
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	9    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.5
	10    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.5
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.5
	11    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.5
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.6
	12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.6
	13    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.6
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.6
	14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.6
	15    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	15    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	17    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	17    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	18    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	18    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	41    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	41    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	Panel Port    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	Panel Port    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	35    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	35    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	36    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	36    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	37    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	37    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	38    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.4
	38    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.4
	29    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.5
	29    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.5
	30    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.5
	30    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.5
	31    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.5
	31    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.5
	19    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.6
	19    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.6
	20    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.6
	20    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.6
	21    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	21    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	23    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.7
	23    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.7
	24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	25    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	25    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	26    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	26    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	27    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	27    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8
	40    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.8
	40    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.8



	FU
	-01FU1
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.1


	-01FU2
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2


	-01FU3
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2


	-02FU1
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5


	-02FU2
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5


	-02FU3
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5



	FUC
	-FUC01
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1
	7;1;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.3


	-FUC02
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1
	7;1;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.3


	-FUC03
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1
	7;1;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.3


	-FUC04
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1
	7;1;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.3



	FU_LA
	-FU_LA110
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-FU_LA115
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	FU_LAH
	-FU_LAH114
	Vícepólové
	1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1



	FV
	-FV01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.2
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.2
	L1'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.3
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.3
	L2'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.3
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.4
	L3'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.4
	PEN    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.4
	PEN'    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.4

	Párový křížový odkaz
	12;11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.2



	FVK
	-FVK1
	Vícepólové
	12;11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010



	FVLA
	-FVLA110
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	B1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	B2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-FVLA114
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	B1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	B2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1


	-FVLA115
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	B1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	B2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	FVLSL
	-FVLSL108
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	7    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5
	8    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4



	GND
	-GND
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.1



	H
	-02H01
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.4



	HV
	-HV21
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.7
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8


	-HV31
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.7
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8


	-HV32
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.7
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8



	KA
	-KA02
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.3


	-01KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1100.2
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.3



	KAAT
	-KAAT.1
	Vícepólové
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.3
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8


	-KAAT.2
	Vícepólové
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8


	-KAAT.4
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.1
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.8
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.3


	-KAAT.5
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.3


	-KAAT1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.3


	-KAAT2
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.4
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.4


	-KAAT4
	Vícepólové
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.5


	-KAAT5
	Vícepólové
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.6



	KAATS
	-KAATS
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.7
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.7
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.3



	KAV
	-KAV21
	Vícepólové
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3


	-KAV21.1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.3


	-KAV21.2
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.3
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.4


	-KAV21.3
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.6
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.6
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3


	-KAV21.4
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.5
	41;44    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.6


	-KAV21.5
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1380.6


	-KAV31
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.7
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3


	-KAV31.1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.3


	-KAV31.2
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.3
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.4


	-KAV31.3
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.6
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.6
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3


	-KAV31.4
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.5
	41;44    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.6


	-KAV31.5
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1410.6


	-KAV32
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.7
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3


	-KAV32.1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.3


	-KAV32.2
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.3
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.8
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.4


	-KAV32.3
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.6
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.6
	21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3


	-KAV32.4
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.5
	41;44    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.6


	-KAV32.5
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1
	11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1440.6



	KMC
	-KMC01
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.2
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-KMC02
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.2
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-KMC03
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.2
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-KMC04
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.2
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1



	KMF
	-KMF01
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.3
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.1


	-KMF02
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.3
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.1


	-KMF03
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.3
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.1


	-KMF04
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.3
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.1



	KMO
	-KMO
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.4
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1080.2



	KMS
	-KMS
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1060.2


	-KMS14A
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.1


	-KMS14B
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.1



	KMV
	-KMV11
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.3


	-KMV21
	Vícepólové
	A2;A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.1


	-KMV31
	Vícepólové
	A2;A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.3


	-KMV32
	Vícepólové
	A2;A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.3



	KQAZ
	-KQAZ1
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.2


	-KQAZ2
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1350.3



	KQAZ_
	-KQAZ_1
	Vícepólové
	12;11;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.4
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.1
	22;21;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.4
	32;31;34    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.4



	KT
	-KT01
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1130.2


	-KT02
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1150.2


	-KT03
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1170.2


	-KT04
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1190.2



	KTO
	-KTO
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.2
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.4



	KTS
	-KTS
	Vícepólové
	A1;A2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1050.3



	LA
	-LA110
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	8 (L)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	9 (N)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-LA115
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	8 (L)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	9 (N)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	LSH
	-LSH103
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	8 (L)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	9 (N)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1



	LSL
	-LSL108
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	8 (L)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	9 (N)    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5



	M
	-M10
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.0
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1230.2


	-M11
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.0
	L1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	L2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	L3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.1
	PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1220.2



	MLSL
	-MLSL108
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4

	-7
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4


	-8
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5




	MXC
	-MXC01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.0

	-SQ01
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-SQC01
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3



	-MXC02
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.0

	-SQ02
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-SQC02
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3



	-MXC03
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.0

	-SQ03
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-SQC03
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3



	-MXC04
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.0

	-SQ04
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1


	-SQC04
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3




	MX_LA
	-MX_LA110
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1

	-XC
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1



	-MX_LA114
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1

	-XC
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1



	-MX_LA115
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1

	-XC
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1




	P
	-P
	Uspořádání skříně
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1000.4



	PE
	-PE
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.4
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.1
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	PTC
	-PTC1
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.3


	-PTC2
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.3


	-PTC3
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.3


	-PTC4
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.3



	PU
	-02PU1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.4
	IL1k    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	IL1l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	IL2k    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	IL2l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	IL3k    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6
	IL3l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6
	L    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6
	N    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6
	V1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	V2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	V3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	VN    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.5
	LAN    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.7
	DI+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.7
	DI-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6
	DO+    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.7
	DO-    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.7
	FE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.6



	PV
	-01PV1
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.1
	15    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2
	16    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.1
	18    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2

	-L1
	Vícepólové
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.1


	-L2
	Vícepólové
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2


	-L3
	Vícepólové
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1040.2




	QF
	-01QF1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.1


	-01QF1.1
	Vícepólové
	.2;.1;.4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.1


	-01QF1.2
	Vícepólové
	C1;C2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.3



	QFV
	-QFV21
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.1


	-QFV21FA
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.2


	-QFV31
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.1


	-QFV31FA
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.2


	-QFV32
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.1


	-QFV32FA
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2
	21;22    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.2



	QM
	-QM01
	Vícepólové
	9;10;5;6;1;2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.0
	2;1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.7
	11;12;7;8;3;4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.6
	4;3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.7


	-QM01K1
	Vícepólové
	6;5    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1010.7


	-QM02
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1



	QMAT
	-QMAT
	Vícepólové
	A2;A1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.3
	1;2;3;4;5;6    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.4



	S
	-S14A
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1320.1


	-S14B
	Vícepólové
	x1;x2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1330.1



	SB
	-SB01
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.3
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.4
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1020.4



	SQAT
	-SQAT
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.1
	23;24    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1300.1



	SQV
	-SQV21
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.0
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.1


	-SQV21.1
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.5


	-SQV21.2
	Vícepólové
	11;12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1370.6


	-SQV31
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.0
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.1


	-SQV31.1
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.5


	-SQV31.2
	Vícepólové
	11;12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1400.6


	-SQV32
	Vícepólové
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.0
	=010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.1


	-SQV32.1
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.5


	-SQV32.2
	Vícepólové
	11;12    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1430.6



	SQ_LA
	-SQ_LA110
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1240.1


	-SQ_LA114
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1250.1


	-SQ_LA115
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1260.1



	SQ_UNIK
	-SQ_UNIK
	Vícepólové
	13;14    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.5



	T
	-02T01
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.3



	TA
	-TA1
	Vícepólové
	K k;L l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.4


	-TA2
	Vícepólové
	K k;L l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.3


	-TA3
	Vícepólové
	K k;L l    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1030.2



	V
	-V21
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1360.1


	-V31
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1390.1


	-V32
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1420.1


	-02V01
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1090.1



	XSAT
	-XSAT
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1200.1
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1290.1



	XSM
	-XSM13
	Vícepólové
	1;2;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1210.1



	ZSKS
	-ZSKS
	Vícepólové
	U;V;W;N;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1280.1



	k
	-k360.C01
	Vícepólové
	U1;V1;W1;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1120.1


	-k360.C02
	Vícepólové
	U1;V1;W1;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1140.1


	-k360.C03
	Vícepólové
	U1;V1;W1;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1160.1


	-k360.C04
	Vícepólové
	U1;V1;W1;PE    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1180.1





	=020_RMS1_2
	+k360
	Uspořádání skříně
	=020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2000.0

	BT
	-02BT1
	Vícepólové
	13;14    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.1


	-02BT2
	Vícepólové
	13;14    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.3



	FA
	-02FA1
	Vícepólové
	1;2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.1



	FAED
	-FAED
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.7



	FAEZS
	-FAEZS
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.5



	FAT
	-FAT1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050.1



	FAZ
	-FAZ1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.1


	-FAZ2
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2060.3



	FAZS
	-FAZS1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.1


	-FAZS2
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.3


	-FAZS3
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2040.5



	FEH
	-FEH1
	Vícepólové
	1;2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.1


	-FEH2
	Vícepólové
	1;2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.2


	-FEH5
	Vícepólové
	1;2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2030.4



	FEL
	-FEL1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.2


	-FEL2
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.4


	-FEL3
	Vícepólové
	1;2;3;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2020.6



	FUTR
	-FUTR1
	Vícepólové
	1;2    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050.1



	H
	-02H01
	Vícepólové
	1;2;PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.4



	PE
	-PE
	Vícepólové
	1    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050.2



	T
	-T1
	Vícepólové
	1;3;2;4    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2050.1


	-02T01
	Vícepólové
	1;2;PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.3



	V
	-02V01
	Vícepólové
	1;2;PE    =020_RMS1_2+k360&1000_LINE_DIAGRAM/2010.1





	=070_ED
	+k360
	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3000.0

	Vícepólové
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6

	A
	-A100
	Vícepólové
	n    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.1

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.1


	-A101
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3600.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.8
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.8
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.8
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.4
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.4
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.5
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.4
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.1
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.2

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.3


	-A102
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3610.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.8
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.4
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.6
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.8
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.4
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.6

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.4


	-A103
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3620.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.8
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.8
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.4

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.4


	-A104
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3630.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.6
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.3
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.4
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.6

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.4


	-A111
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3640.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.5
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.8
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.7
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.8
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.1
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.3
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.4
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.5
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.6
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.7
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.8
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.7
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.7
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.7
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.3

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.5


	-A121
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3650.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1


	-A201
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3660.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.6
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.3
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.5
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.6


	-A202
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3670.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.6


	-A203
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3680.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.4
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.5
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.6
	1    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.3
	2    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.4
	3    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.5
	4    =010_RMS1_1+k360&1000_LINE_DIAGRAM/1310.6

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.6


	-A211
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3690.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.5
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.7
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.8
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.1
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.3
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.4
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.5
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.6
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.7
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.8
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.7


	-A212
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3700.2

	Vícepólové
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3440.4
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.7

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.7


	-A221
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3710.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.7


	-A222
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3720.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.3
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.3
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.8


	-A223
	Přehled
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	L+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3730.2

	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.8


	-A299
	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3070.8



	BAT
	-BAT1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.0
	+;+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	-;-    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1



	BT
	-02BT1
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.1


	-02BT2
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.3



	FA
	-FA4
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1


	-01FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1


	-02FA1
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.1


	-02FA2
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3030.1


	-24FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.5


	-24FA2
	Vícepólové
	1;2;3;4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6



	FSU
	-FSU27
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2



	FU
	-FU01
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.0


	-FU02
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.1


	-FU03
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.1


	-FU04
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2


	-FU05
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2


	-FU06
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2


	-FU07
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3


	-FU08
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3


	-FU09
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3


	-FU10
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.4


	-FU11
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.4


	-FU12
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5


	-FU13
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5


	-FU14
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6


	-FU15
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6


	-FU16
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6


	-FU17
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7


	-FU18
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7


	-FU19
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.8


	-FU20
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.8


	-FU21
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.8


	-FU22
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.9



	FUAI
	-FUAI1
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1


	-FUAI2
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3


	-FUAI3
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.5


	-FUAI4
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8



	FUPI
	-FUPI116
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2


	-FUPI117
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2



	FUS
	-FUS01
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.0


	-FUS02
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1


	-FUS03
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1


	-FUS04
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2


	-FUS05
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2


	-FUS06
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2


	-FUS07
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3


	-FUS08
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3


	-FUS09
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3


	-FUS10
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4


	-FUS11
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4


	-FUS12
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5


	-FUS13
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5


	-FUS14
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS15
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS16
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS17
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7


	-FUS18
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7


	-FUS19
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8


	-FUS20
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8


	-FUS21
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8


	-FUS22
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.9


	-FUS23
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.0


	-FUS24
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1


	-FUS25
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1


	-FUS26
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2


	-FUS28
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2


	-FUS29
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3


	-FUS30
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3


	-FUS31
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7


	-FUS32
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4


	-FUS33
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4


	-FUS34
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5


	-FUS35
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5


	-FUS36
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5


	-FUS37
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS38
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS39
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6


	-FUS40
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7



	FUTI
	-FUTI125
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2



	FU_FIRQ
	-FU_FIRQ104
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4


	-FU_FIRQ105
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4


	-FU_FIRQ106
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4


	-FU_FIRQ107
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4



	FU_LICA
	-FU_LICA101
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2


	-FU_LICA111
	Vícepólové
	1;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2



	FV
	-01FV02
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.0
	L    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	L'    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	N    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	N'    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1

	-K1
	Vícepólové
	12;11;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1




	FVF
	-FVF1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.2


	-FVF2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4


	-FVF3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6


	-FVF4
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.7
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.8



	FVFIRQ
	-FVFIRQ104
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	L+1 (1)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	L+2 (2)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	L-1 (5)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	L-2 (6)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	PE (3)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	a1 (7)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	a2 (8)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	b1 (11)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	b2 (12)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4


	-FVFIRQ104S
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6


	-FVFIRQ105
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	L+1 (1)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	L+2 (2)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	L-1 (5)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	L-2 (6)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	PE (3)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	a1 (7)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	a2 (8)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	b1 (11)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	b2 (12)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4


	-FVFIRQ105S
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6


	-FVFIRQ106
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	L+1 (1)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	L+2 (2)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	L-1 (5)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	L-2 (6)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	PE (3)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	a1 (7)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	a2 (8)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	b1 (11)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	b2 (12)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4


	-FVFIRQ106S
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6


	-FVFIRQ107
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	L+1 (1)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	L+2 (2)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	L-1 (5)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	L-2 (6)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	PE (3)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	a1 (7)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	a2 (8)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	b1 (11)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	b2 (12)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4


	-FVFIRQ107S
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6



	FVGA
	-FVGA118
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.3


	-FVGA119
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.3



	FVLAH
	-FVLAH112
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.3


	-FVLAH113
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.3



	FVLSH
	-FVLSH103
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.3



	FVLSL
	-FVLSL102
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.3



	FVM
	-FVM05A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1


	-FVM05A_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2


	-FVM05A_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6


	-FVM05B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1


	-FVM05B_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2


	-FVM05B_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6


	-FVM06A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1


	-FVM06A_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2


	-FVM06A_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6


	-FVM06B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1


	-FVM06B_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2


	-FVM06B_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6


	-FVM10.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.2
	a1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.1
	a2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.1
	b1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.2
	b2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.2


	-FVM10.2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.4
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.4

	-PE
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.4



	-FVM10.3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.6
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.6

	-PE
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.6



	-FVM11.1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.2
	a1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.1
	a2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.1
	b1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.2
	b2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.2


	-FVM11.2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.4
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.4

	-PE
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.4



	-FVM11.3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.6
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.6

	-PE
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.6




	FVPI
	-FVPI116
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.3


	-FVPI117
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.3



	FVTI
	-FVTI125
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.3



	FVVST
	-FVVST
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.3
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.3


	-FVVST2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.3
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.3



	FV_GAZ
	-FV_GAZ121_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.0
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1


	-FV_GAZ121_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2


	-FV_GAZ121_3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3


	-FV_GAZ121_4
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5


	-FV_GAZ121_5
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7


	-FV_GAZ122_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.0
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1


	-FV_GAZ122_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2


	-FV_GAZ122_3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3


	-FV_GAZ122_4
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5


	-FV_GAZ122_5
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7


	-FV_GAZ123_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.0
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1


	-FV_GAZ123_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2


	-FV_GAZ123_3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3


	-FV_GAZ123_4
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5


	-FV_GAZ123_5
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7


	-FV_GAZ124_1
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.0
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1


	-FV_GAZ124_2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2


	-FV_GAZ124_3
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3


	-FV_GAZ124_4
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5


	-FV_GAZ124_5
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7



	FV_LA
	-FV_LA110
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.0
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1


	-FV_LA114
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.1
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.3
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3190.2



	FV_LICA
	-FV_LICA101
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.3


	-FV_LICA111
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	A1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	B1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	B2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	TS    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.3



	FV_k
	-FV_k360_C01
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	IN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	OUT    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4


	-FV_k360_C02
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	IN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	OUT    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4


	-FV_k360_C03
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	IN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	OUT    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4


	-FV_k360_C04
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	IN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4
	OUT    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.4



	GU
	-GU01
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	1+;1+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	1-;1-    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	2+;2+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	2-;2-    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	L1;L1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	N;N    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1
	PE;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.1


	-GU2
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.3
	1;1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	2;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	3;3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	4;4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	5;5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	6;6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.4
	7;7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.5
	8;8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.5
	1;1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.5
	2;2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	3;3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	4;4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	5;5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	6;6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	7;7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6
	8;8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.7
	9;9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.7
	10;10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.7


	-GU12
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.2

	-Vo
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.2




	H
	-02H01
	Vícepólové
	1;2;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.4



	K
	-K1
	Vícepólové
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.3
	M    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.4
	n    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3110.2

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3080.3



	KA
	-KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.1


	-KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.2


	-KA3
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.3


	-KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.4


	-KA5
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.5


	-KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.6


	-KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.7


	-KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3450.8


	-KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.1


	-KA10
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.2


	-KA11
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.3


	-KA12
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.4


	-KA13
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.5


	-KA14
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.6


	-KA15
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.7


	-KA16
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3460.8


	-KA33
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.1
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1


	-KA34
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.2
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.1


	-KA35
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.3
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2


	-KA36
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.4
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.2


	-KA37
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.5
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.3


	-KA38
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.6
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.3


	-KA39
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.7


	-KA40
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3470.8


	-KA41
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.1
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1


	-KA42
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.2
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.1


	-KA43
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.3
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2


	-KA44
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.4
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.2


	-KA45
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.5
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.3


	-KA46
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.6
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.3


	-KA47
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.7


	-KA48
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3480.8


	-01KA1
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3130.2
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3140.2



	KAAT
	-KAAT1
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.3


	-KAAT2
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.4


	-KAAT4
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.5


	-KAAT5
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.6



	KAATS
	-KAATS
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3570.7



	KAV
	-KAV21
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.7


	-KAV21.1
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.3


	-KAV21.2
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.4


	-KAV21.4
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.5


	-KAV21.5
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3540.6


	-KAV31
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.7


	-KAV31.1
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.3
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.3


	-KAV31.2
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.4
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.4


	-KAV31.4
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.5
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.5


	-KAV31.5
	Vícepólové
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3550.6
	32;31;34    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.6


	-KAV32
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3560.7



	KM
	-KM24S
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.7
	1;2;3;4;5;6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3040.6



	KQAZ
	-KQAZ1
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.2


	-KQAZ2
	Vícepólové
	A1;A2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3580.3



	LICA
	-LICA101
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2


	-LICA111
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2



	MR
	-MR400
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.5

	-POWER
	Vícepólové
	+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.6




	MX
	-MX05A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.0


	-MX05B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.0


	-MX06A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.0


	-MX06B
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.0



	MX_LAH
	-MX_LAH112
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2



	-MX_LAH113
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2




	MX_LICA
	-MX_LICA101
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.1

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.2



	-MX_LICA111
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.1

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.2




	MX_LSH
	-MX_LSH103
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2




	MX_LSL
	-MX_LSL102
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2

	-XC
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2




	MX_QAZV
	-MX_QAZV
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.1

	-HQAZ
	Vícepólové
	x1;x2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.3


	-SQAZ
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3590.4




	OP
	-OP
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090.3
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090.3
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090.4
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3090.6

	Uspořádání skříně
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3000.2



	PE
	-PE
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.3
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.3
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3200.4
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3220.4
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.5
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.4
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.4
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.4



	QAZ
	-QAZ121
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3360.8


	-QAZ122
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3370.8


	-QAZ123
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3380.8


	-QAZ124
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.0
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.5
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.6
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.7
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3390.8



	RIPEX
	-RIPEX
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3150.5

	-POWER
	Vícepólové
	+    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3150.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3150.6




	RM
	-RM10
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3400.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3410.0
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3430.0


	-RM11
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3420.0



	SQM
	-SQM05A_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5

	-(+)
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.5


	-(-)
	Vícepólové
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6


	-PE
	Vícepólové
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.6



	-SQM05A_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.0
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.1


	-SQM05A_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.2
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3500.3


	-SQM05B_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5

	-(+)
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.5


	-(-)
	Vícepólové
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6


	-PE
	Vícepólové
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.6



	-SQM05B_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.0
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.1


	-SQM05B_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.2
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3510.3


	-SQM06A_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5

	-(+)
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.5


	-(-)
	Vícepólové
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6


	-PE
	Vícepólové
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.6



	-SQM06A_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.0
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.1


	-SQM06A_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.2
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3520.3


	-SQM06B_A
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5

	-(+)
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.5


	-(-)
	Vícepólové
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6


	-PE
	Vícepólové
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.6



	-SQM06B_O
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.0
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.1


	-SQM06B_Z
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.2
	BK    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	BN    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3
	BU    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3530.3



	SQ_GA
	-SQ_GA118
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3340.2


	-SQ_GA119
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3350.2



	SQ_LAH
	-SQ_LAH112
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3320.2


	-SQ_LAH113
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3330.2



	SQ_LSH
	-SQ_LSH103
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3310.2



	SQ_LSL
	-SQ_LSL102
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3300.2



	SQ_VST
	-SQ_VST
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3170.2



	SQ_VST_R
	-SQ_VST_R
	Vícepólové
	13;14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3180.2



	SW
	-SW
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.2
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.3
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.4
	F1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.5
	F2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3100.5
	P1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2
	P10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3120.2



	T
	-02T01
	Vícepólové
	1;2;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.3



	TL
	-TL1
	Vícepólové
	x1;x2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1


	-TL2
	Vícepólové
	x1;x2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3010.1



	UV
	-UV0-
	Vícepólové
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.1


	-UV1
	Vícepólové
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.4


	-UV2
	Vícepólové
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3490.6



	V
	-02V01
	Vícepólové
	1;2;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3020.1



	X
	-X24S
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.8


	-X24V
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.8



	XM
	-XM
	Vícepólové
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.1
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.1
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.1
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2
	4    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2
	7    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.2
	8    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3
	9    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3
	10    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3
	11    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.4
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.3
	12    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.4
	13    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.5
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.4
	14    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.4
	15    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5
	16    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	17    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5
	17    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	18    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5
	18    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.6
	19    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5
	19    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	20    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.5
	20    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3060.7
	21    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	22    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	23    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.6
	24    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7
	25    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3050.7



	ZS
	-ZS1
	Vícepólové
	1;2;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3030.1


	-ZS2
	Vícepólové
	1;2;PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3030.2



	k
	-k360.FIRQ104
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.2
	10 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	11 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.4
	14 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	15 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3230.3


	-k360.FIRQ105
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.2
	10 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	11 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.4
	14 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	15 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3240.3


	-k360.FIRQ106
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.2
	10 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	11 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.4
	14 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	15 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3250.3


	-k360.FIRQ107
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.2
	10 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	11 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.4
	14 (+)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	15 (-)    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.6
	PE    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3260.3


	-k360.PI116
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3270.2


	-k360.PI117
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3280.2


	-k360.TI125
	Vícepólové
	=070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.1
	1    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	2    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2
	GND    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3290.2




	+k360.Vin
	GU
	-GU12
	Vícepólové
	5    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.2
	6    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.3




	+k360.Vo
	GU
	-GU12
	Vícepólové
	3    =070_ED+k360&1000_LINE_DIAGRAM/3160.3
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