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SIGISIS

ODOROVNE CU POTRUBI CHLADIVA
VEDENO V MARS 7LABU S KRYTEM

OUPACKA CU POTRUBI CHLADIVA

NA OROVEN PODLAHY 2.NP
ODTUD PROSTUPEM NA STRECHU VESTIBULU

{10

KONDENZATOROVA JEDNOTKA
1240x765x1685MM,270KG

£0,000 = INP

LEGENDA V/ZT:

VPARNIKOVA JEDNOTKA V' NASTENNEM PROVEDEN
PRIPOJOVACI STRANA — CHLADIVO
0DVOD KONDENZATU

VYPARNIKOVA JEDNOTKA V' PODSTROPNIM PROVEDE

PRIPOJOVACI STRANA — CHLADIVO
0DVOD KONDENZATU

VENKOVNI KONDENZATOROVA JEDNOTKA

IZOLOVANE CU POTRUBI
CHLADIVA KAPALINA+PLYN

KONDENZACNI JEDNOTKA UMISTENA NA OK-
OK RESI SAMOSTATNA DOKUMENTACE

ODVOD KONDENZATU BUDE PROPOJEN HADICI
NA VODOROVNY ROZVOD

PROSTUP STENOU 125x125_ MM
BUDE ZAMEREN V RAMCI PRIPRAVY STAVBY

JEDNOTKA SPLIT VYBAVENA  NAVIC
CERPADLEM KONDENZATU

~.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. PETR CIHLAR ING. PETR CIHLAR N ©
/% KLIMATIZAGNI TECHNIKA

INVESTOR: MAGISTRAT MESTA BRNA, DOMINIKANSKE NAM. 1 BRNO | FORMAT OA4

CHLAZENI 4. NADZEMNIHO PODLAZI DATUM 09/2024

OBJEKT MMB HUSOVA 3 STUPEN DPS

602 00 BRNO 70K, C.

D.1.02 CHLAZENI — PUDORYS STRECHY T i




